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Pe langa instructiunile din acest ghid, trebuie respectate
standarde specifice subiectului, precum si locale, nationale si
reglementarile internationale.

Manualul complet de instructiuni, care include toate capitolele de la 1 la 12
este disponibil online, consultati codul QR de mai jos.

Versiunea completa a manualului de instructiuni trebuie descarcata, citita si
inteleasa de catre personalul responsabil de lucrariinainte de a incepe orice
lucrare (descarcare, transport, montaj, asamblare, instalare, conectare
electrica, punere in functiune, intretinere).

Versiunea online contine intotdeauna versiunea actualizata.

Dupa finalizarea lucrarilor, va rugam sa predati acest manual

de instructiuni personalului de operare. Va rugam sa pastrati

] manualul de instructiuni si de operare completat impreuna cu
celelalte documente.
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V07-25.0 1/164



@ euroclima’

o

We care for better air

Manual instalare, operare, mentenanta ZHK

Indexul modificarilor

Modificari fata de versiunea anterioara:

Nr. | Modificari Capitol Pagina
1. Ridicare inadmisibila prin conducta de 3.3 Actiuni suplimentare necesare
legatura pentru suspendarea ambelor, 26
sectiuni de livrare si monoblocuri pe
urechi pt. macara
2. | Masuri necesare Tnainte de ridicare 3.3 Actiuni suplimentare necesare
pentru suspendarea ambelor, 26
sectiuni de livrare si monoblocuri pe
urechi pt. macara
3. Montare nepermisa a urechilor de ridicare 3.4.3 Ridicarea cu urechi pt. macara 32
a macaralei
4. Montarea ureghllor de rldlcarev rponobloc P€ | 3 6 2 Ridicarea monoblocurilor 34
cadrul de baza al contragreutatii
5. | Capitol nou: Asamblarea unitatilor de 5.2 Asamblarea unitatilor de tratare 64
tratare a aerului montate pe tavan (AHU) a aerului din tavan
6. Supliment: Asamblare, suspendare si
accesibilitate pentru unitatea ZHK RECO 5.2.2 ZHKRECO 65
7. | Schimbati banda de etansare 5.1.1 Actiuni inainte de asamblarea 48
carcasei
8. Descrierea montarii sinelor culisante pentru | 5.1.5 Caracteristici speciale pentru
unitatile de acoperis CTA-urile de acoperis si separarea 57
dispozitivelor in zonele umede
9. Supliment: Reajustarea presiunii de contact 5.3 Usile 68
(Z1S) ’
10. | Sistem de sine pe tavan 5.8 Asamblarea componentelor in 79
sistemul de conducte
9.16 Sistem de sine de plafon 148
11. | Conditii suplimentare pentru functionarea 6.3 Evacuati condensul si excesul 9%
corecta de apa
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1 Introduction

1.1 Instructiuni suplimentare la acest manual

Acesta este manualul de utilizare a unei unitati de tratare a aerului, denumita in continuareCTA.
Prezentulmanual de utilizareeste parte integrantd a CTA si permite manipularea sigura si corecta a
unei CTA marca EUROCLIMA. Grupul tinta al acestor instructiuni de utilizare sunt toate
persoanele care sunt familiarizate cu transportul, asamblarea, punerea in functiune sau instalarea,
operarea, intretinerea, depanarea si dezasamblarea [a se vedea, de asemenea, capitolul 2.5
(Selectarea si calificarea personalului). Aceste instructiuni trebuie pastrate in imediata
vecinatate a CTAsi trebuie sa fie accesibile in permanenta personalului. Conditia prealabila de
baza pentru lucrul insiguranta este respectarea tuturor indicatiilor de siguranta si a instructiunilor
de utilizarespecificate inmanualul de utilizare, precum si a reglementarilor locale de sanatate si
securitate Th munca si a reglementarilor generale de securitate pentru domeniul de aplicare aCTA.

1.2 Drepturi de autor

Aceasta documentatie, inclusiv toate tabelele si cifrele, este protejata prin drepturi de autor si este
destinata utilizarii exclusiv impreuna cu o CTA marcaEUROCLIMA.

Transmiterea, copierea, publicarea, filmarea, editarea continutului in sistemele electronice,
traducerea continutului, precum si orice altautilizare ulterioara a acestei documentatii fara
respectarea legislatiei privind drepturile de autor, inclusiv extrase si comunicarea continutului fara
consimtamantul expres al EUROCLIMA este inadmisibila.

1.3 Limitarea raspunderii

EUROCLIMA nu isi asuma nicio raspundere si nu ofera nicio garantie pentru daune cauzate de:
- Nerespectarea instruttiunilor de functionare si/sau a documentelor insotitoare

- Utilizare nepreconizata sau necorespunzatoare

- Utilizarea de catre personal neinstruit

- Modificari structurale neautorizate

- Moadificari tehnice

- Utilizarea pieselor de schimb neaprobate

1.4 Cod Model

ZHK INOVA 15/6 — 15/6

A

Tip CTA

Marime introducere aer

Marime evacuare aer

llustratie 1: Exemplu de marcaj CTA
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Legenda folosita pt tip CTA

ZHK VISION tip carcasa cu transmisia puntii termice versiunea T2-TB1

ZHK INOVA tip carcasa cu transmisia puntii termice versiunea T2-TB2

ZHK 2000 tip de carcasa versiunea T3-TB3

ZHK NANO CTA compacte cu versiune decuplata termic T2-TB2

ETA XXX key ETA: controlul inclus

ETA POOL CTA compacta pt dehumidificare piscina cu circuit refri-gerare (optiune)

ETA MATIC Reglare pentru CTA

Legenda pt. marimea CTA
Examplu 15/6: primul index (15) corespunde la Iatimea libere, al doilea index (6) inaltimi libere.
Conform tabelului urmator, dimensiunile in mm sunt > 15/6 = 1525 x 610 mm (latime x inaltime)

Index 3 4 6 9 12 15 18 21 24
Dimensiune (mm) 305 457,5 610 915 1220 1525 1830 2135 2440

Index 27 30 33 36 39 42 45 48
Dimensiune (mm) 2745 3050 3355 3660 3965 4270 4575 4880

Aceste informatii se aplica atat raporturilor aerului de introducere, cét si aerului de evacuare.

1.5 Domeniul de utilizare / utilizari necorespunzatoare

1.5.1 Domeniul de utilizare

CTA este utilizata, in functie de scopul ales pentru:
- transportul si conditionarea aerului in interiorul si in exteriorul cladirilor, in care stau oameni
- crearea unei calitati dorite a aerului din camera in zona ocupata de oameni
- crearea unui confort acceptabil sau a conditiilor de lucru dorite
- in functie de tipul CTA, aerul conditionat este realizat in principal de
o Schimbarea aerului
o Reglarea temperaturii si umiditatii aerului
o Filtrarea aerului poluat normal, and sunt folosite filtre electrostatice, consultati capitolul
5.5.7 (Filtrul electrostatic)
o Filtrarea la cerinte specifice (camera curata si asa mai departe)

CTA este potrivit pentru:

- functionarea in intervalul de proiectare convenit

- o temperatura a aerului ambiant cuprinsa intre -20 °C si +60 °C la locul de instalare si in timpul
transportului, daca componentele electrice/electronice sunt montate pe exteriorul CTA, atunci
maximum +40 °C

- temperatura minima a aerului transportat de -20 ° C (daca este necesar, trebuie implementate
masuri de protectie impotriva Tnghetului)

- temperatura maxima a aerului transportat de +60 ° C

- ininteriorul CTA la motoare si alte componente electrice / electronice pana la maxim 40 ° C

Orice utilizare in afara celei prevazute sau de orice altd naturd este consideratd abuziva. In
caz de utilizare necorespunzatoare, garantia si drepturile de garantie sunt anulate.

Pentru functionarea in alte conditii trebuie sa fie convenita in scris. Daca nu este convenit altfel,
proiectarea CTA este pentru o densitate nominala a aerului de 1,20 kg / m3.
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Proiectarea CTA-urilor se face conform specificatiilor clientilor

CTA-urile EUROCLIMA, descrise in acest manual sunt proiectate, construite si livrate n
conformitate cu cerintele clientilor. Prin urmare, EUROCLIMA poate selecta si oferi o serie de
materiale si componente, care sunt variate ca niveluri de calitate.

In general, un specialist HYAC, cunoscand aplicatia exactd a CTA, genereazi o specificatie, in
care sunt definite cerintele clientilor pentru CTA. Proprietatile CTA, specificate de EUROCLIMA,
sunt convenite cu clientul si sunt inscrise in fisele tehnice si in desenul CTA.

Astfel, evaluarea adecvarii CTA pentru aplicatia specifica (de exemplu, materiale folosite sau clase
de filtrare) nu este responsabilitatea EUROCLIMA. Prin urmare, EUROCLIMA este exonerata de
raspundere, daca CTA nu e adecvata in totalitate pentru aplicatia specifica si site-ul de instalare.

Ca exemplu, se mentioneaza utilizarea in aer puternic poluat sau coroziv (de exemplu, aproape de
mare, in atmosfera industriei sau la aerul de evacuare contaminat / coroziv). In acest caz,
coroziunea CTA sau filtrarea necorespunzatoare a aerului ar putea fi rezultatul unei erori de
planificare, pentru care EUROCLIMA isi declina responsabilitatea, deoarece CTA este construit
conform specificatiilor confirmate.

Precizia de control a CTA EUROCLIMA

Mentinerea unei temperaturi, a unei umiditati si/sau a unui debit de aer constant, a calitatii aerului
etc. depinde de o mare varietate de conditii de functionare la fata locului (de exemplu, alimentarea
Cu apa, presiunea apei, temperaturile, conditile de admisie, conditiile meteorologice curente sau
prognozate si clima etc.). Daca exista fluctuatii ale acestor conditii reale de functionare la fata
locului, pot aparea abateri de la valorile constante setate. Prin urmare, in ciuda preciziei ridicate de
control a CTA EUROCLIMA, EUROCLIMA nu poate face nicio promisiune cu privire la tolerantele
sau preciziile de control ale CTA in ceea ce priveste temperaturile constante, umiditatea si/sau
debitul, calitatea aerului etc. care trebuie mentinute.

Alte documente aplicabile

in plus fata de aceste instructiuni, trebuie respectate siurméatoarele documente:

- Fise tehnice ale unitatii CTA marca EUROCLIMA

- Schemele dispozitivului

- Confirmarea comenzii

- Manualul de utilizare si instructiuni si, daca este necesar, fisele tehnice ale componentelor
transmise de furnizorii sauproducatorii acestora

- Schema electrica si manualul de utilizare a CTAcu reglarile aferente

- Daca este necesar, schemee suplimentare

Componente furnizate de client

Daca este planuit si convenit, faptul ca EUROCLIMA instaleaza componente in CTA, care sunt
furnizate de client, EUROCLIMA accepta raspunderea numai daca exista greseli semnificative in
constructie. Garantia pentru functionalitatea corespunzatoare a componentelor furnizate, precum si
a componentelor in cauza sunt excluse. Pentru CTA-urile cu componente furnizate de client nu se
genereaza conformitatea CE din acest motiv.

Modificari ale CTA de catre client

Atentie! Daca exista modificari ale CTA efectuate de catre client dupa livrare, atunci garantia
devine nula. Modificarile ulterioare ale CTA, care nu sunt autorizate de EUROCLIMA, sunt
responsabilitatea exclusiva a persoanei care executa, atat in ceea ce priveste functionalitatea, cat
si aspectele de siguranta.
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1.5.2 Utilizare necorespunzatoare

In afara celor de mai sus, sunt considerate improprii Si trebuie excluse in totalitate:

- Punerea in functiune a unitatilor HVAC inainte de efectuarea pasilor descrisi in instructiunile de
montaj si utilizarea acestora cu usile de operare deschise reprezinta un risc grav pentru
siguranta.

- Deschiderea CTA, fara a asigura comCTAtorul principal in pozitia de dezactivare, reprezinta un
risc masiv de securitate.

- Functionarea unui CTA echipat cu baterie electrica in timp ce motorul ventilatorului este oprit
sau daca ventilatorul lucreaza la un debit de aer redus, de exemplu, cauzat de dampere
inchise sau similar, si cu incalzitorul electric este in functiune, produce un risc iminent de
incendiu.

- Operatiunea intr-o atmosfera exploziva este interzisa, atat timp cat CTA nu este execCTAt in
conformitate cu directiva ATEX. Aplicatii CTA in executie ATEX, a se vedea capitolul 11 (CTA
in executie ATEX).

- Tratarea aerului cu componente corozive / agresive.

- Usile de pe partea de presiune se pot desprinde brusc in timpul deschiderii. Deci, exista un risc
de ranire pentru utilizator. Vezi capitolul 5.3 (Usile).

- Functionarea CTA intr-un loc cu umiditate relativa ridicata, care provoaca condens pe
suprafetele dispozitivului.

- Functionarea CTA intr-o atmosfera coroziva (de exemplu, apa sarata etc.).

1.6 Desing Modular

Datorita proiectarii modulare CTA, manualul de instructiuni acopera toate sectiunile si
componentele posibile care pot fi livrate. Intervalul comandat este mai mic si poate fi vazut pe fisa
tehnica - vezi capitolul 1.7 (Documentatia).

In acest manual, partile / componentele tratate care nu fac parte din CTA furnizate pot fi ignorate.

1.7 Documentatia

CTA va fi livrat cu urmatoarea documentatie:

Manual de instructiuni ZHK (Acest document Exista o cutie de carton pentru piese livrate
este un extras din manualul complet de fara probleme n interiorul acestei CTA.
instructiuni si operare si include capitolele 1

pana la 4)

Cod QR pentru descarcarea manualului complet Pe CTA si in manualul livrat la pagina 1

in functie de tipul si executia CTA, este inclusd urmatoarea documentatie:

Manual de operare a componentelor Exista o cutie de carton pentru piese livrate
separat in interiorul CTA sau pot fi descarcate
de pe pagina producatorilor de componente

Desen CTA aplicat pe fiecare sectiune de livrare

Documentatia de livrare si lista de colisaj predate la Tn momentulprimirii
(furnitura)

Manual de utilizare cu reglajele aferente si lista n tabloul electric
punctelor de date ETA MATIC / ETA POOL /
ETA NA-NO_COMPACT_FLAT

Schema electrica CTA ETA Tn tabloul electric
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in functie de tipul de accesorii, este inclusa urmatoarea documentatie:
K-value pt. masurarea debitului in cutia cu piesele libere furnizate
in interiorul echipamentului

Date despre curea si tensionare Exista o cutie de carton pentru piese livrate
separat in interiorul CTA.

Schema de conducte si instrumente in tabloul de control
Inregistrari pentru aplicatii cu circuit frigorific in tabloul de control

Documentatia mentionata mai sus trebuie sa fie intotdeauna disponibila atunci cand lucrati la CTA!

Pe etichetele autocolante atasate la componentele CTA puteti gasi indicatii suplimentare
privind masurile de pericol, de avertizare si de precautie. In acest manual si pe etichete simbolurile
utilizate:

Instructiunile de siguranta indicate - sau triunghiul galben cu pictograma de
pericol corespunzatoare

@ Indicatie pentru a evita deteriorarea

Pericol din cauza semnelor ilizibile!
In timp, semnele pot deveni ilizibile, prevenind detectarea pericolelor Si
respectarea unor instructiuni importante de functionare. Prin urmare, toate
AVERTISMENT! instru_c’giunile de siggr.ap’gvé,. avertizare si funq’gionare trepuitAa sa fig thotdgauna
" mentinute in stare lizibila, iar semnele deteriorate trebuie inlocuite imediat.

Pe langa continutul acestui manual, trebuie respectate manualele de instructiuni ale producatorilor
de componente. Acestea vor fi livrate separat sau pot fi descarcate de pe pagina principala a
producatorului de componente. In caz de contradictie intre acest manual si manualele de
instructiuni ale producatorului de componente pentru instructiuni de siguranta, interpretarea cea
mai restrictiva este valabila. La diferentele dintre acest manual si manualul de instructiuni al
producatorului de componente, trebuie aplicat manualul de instructiuni al producatorului de
componente. In caz de indoial3, contactati biroul dvs. EUROCLIMA.

2 Instructiuni de siguranta / Orientari pentru a se conforma legilor si directivelor

2.1 Simbolurile din acest manual

Instructiunile de siguranta din acest manual de utilizare sunt indicate prin simboluri. Acestea sunt
utilizate impreuna cu cuvinte de semnalizare care definesc gravitatea si amploarea pericolului.
Aceste indicatii trebuie respectate in toate circumstantele pentru a evita accidentele, leziunile
corporale si daunele materiale.

Instructiunile de siguranta cu cuvantul "PERICOL" indica situatii de pericol
iminent care, daca nu sunt evitate, pot duce cu siguranta la leziuni grave sau

deces.
PERICOL!
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Instructiunile de siguranta cu cuvantul "AVERTISMENT" indica situatii potential
periculoase care ar putea duce la vatamari grave sau mortale daca nu sunt
evitate.

AVERTISMENT!

Instructiunile de siguranta insotite de cuvantul "ATENTIE" indica situatii
potential periculoase care, daca nu sunt evitate, pot duce la leziuni usoare sau
moderate.

ATENTIE!

Instructiunile de siguranta insotite de cuvantul "NOTA" indica situatii potential
periculoase care pot duce la daune materiale sau la deteriorarea

g echipamentului daca nu sunt evitate.
NOTA!

Pentru a atrage atentia asupra pericolelor potentiale, legate de situatie, urmatoarele simboluri de
avertizare sunt utilizate in instructiunile de siguranta:

Simbolul de

avertizare Tipul de pericol

Avertizare cu privire la un punct de pericol general

Avertizare privind tensiunea electrica

Avertizare privind obiecte si muchii ascutite

Avertizare privind substantele inflamabile

Avertizare privind piesele rotative

Avertizare privind suprafetele fierbinti

Avertizare privind piesele inclinabile

Avertizare cu privire la sarcinile suspendate

> B> B> >

@. Avertizare cu privire la caderea usilor
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Avertizare privind radiatiile UV

Avertizare privind pericolul de cadere

Tabel 2: Simboluri de avertizare privind pericole de situatie

2.2 Echipament individual de protectie

Echipamentul individual de protectie este destinat sa protejeze persoanele impotriva unui risc
pentru securitatea sau sanatatea acestora la locul de munca. in timpul diferitelor lucrari la si cu
unitatea CTA, personalul trebuie, prin urmare, sa poarte urmatorul echipament individual de
protectie (trebuie avut grija sa se asigure o utilizare corectal):

Simbol Descrierea echipamentului individual de protectie

imbracaminte de protectie:

Imbrécdmintea de protectie este utilizata pentru protectia impotriva
pieselor in miscare sau in rotatie, punctelor de sudura, taieturilor,
prafului etc. Nu purtati coliere, inele sau alte bijuterii.

Casca de protectie industriala:
Castile de protectie industriale protejeaza capul de caderea, oscilarea,
sau zborul obiectelor, precum si de lovirea de alte obiecte.

Manusi:

Manusile de protectie protejeaza mainile de leziunile cauzate de
taiere, zgariere, abraziuni etc., precum si de pericolele chimice si
termice.

Protectia talpilor si a picioarelor:

Protectiile pentru talpi si picioare, cum ar fi incaltamintea de siguranta
protejeaza Impotriva loviturilor accidentale, strivirii, calcarii Tn picioare
sau ingenuncherii pe obiecte cu muchii ascutit, precum si de obiecte
care cad sau se rostogolesc peste picioare. .

Protectia ochilor, protectia fetei:

Protectia ochilor si a fetei este utilizata pentru a proteja impotriva
corpurilor straine si solide, precum si impotriva pericolelor chimice si
termice.

Mijloace de protectie auditiva:
Protectia auzului este utilizata pentru protejarea impotriva zgomotului
daunator auzului.

Protectie la cadere:

Protectia impotriva caderilor este utilizatd pentru a proteja impotriva
unui risc crescut de cadere daca sunt depasite anumite diferente de
inaltime. Protectia impotriva caderilor, cum ar fi hamurile, poate fi
utilizatd numai de persoane special instruite.

Protectia respiratorie:
Protectia respiratorie protejeaza impotriva inhalarii substantelor
periculoase, precum si cu un continut prea scazut de oxigen.
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Protectia pielii:
Protectia pielii serveste la protejarea impotriva bolilor de piele si a
leziunilor pielii.

Tabel 3: Simbolurile echipamentului individual de protectie

2.3 Indicatii pentru minimizarea riscurilor specifice

2.3.1 Indicatii generale

O intretinere efectuata in mod necorespunzator poate prezenta un risc de
securitate!

AVERTISMENT!

Pericol de foi subtiri atunci cand lucrati la CTA
in timpul lucrului la CTA (sau la componente), exista un risc substantial de

taiere cu foi subtiri, de ex. foi de acoperis, aripioare schimbatoare de caldura,
A colturi si margini. Folositi echipament de protectie personal: purtati casca de

protectie, manusi, incaltaminte de siguranta si imbracaminte de protectie

lunga.

Riscuri cauzate de lucrul la inaltimi mari

Lucrarile neasigurate la inaltimi mari si utilizarea de echipamente neadecvate

sau deteriorate pot duce la un risc considerabil de cadere a persoanelor,

materialelor sau uneltelor.

Atunci cand lucrati la Tnaltimi mari:

- respectati reglementarile legale locale

4 ) - utilizati echipamente adecvate in stare perfecta

AVERTISMENT! - asigurati materialele si unelte impotriva caderii (protectie impotriva caderii)
- utilizati echipament individual de protectie impotriva caderii, casca de

protectie, incaltaminte de protectie si imbracaminte de lucru de protectie

@ ﬁﬁf
lliminat

Pentru lucrarile la CTA (lucrari de intretinere si inspectie) asigurati-va ca exista o iluminare
adecvata.

AVERTISMENT!
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Masuri de protectie in caz de incendiu
In general, trebuie respectate reglementarile locale privind protectia impotriva incendiilor.

- Daca CTA face parte din conceptul de extractie a fumului, atunci
trebuie respectate specificatiile acestui concept.
Altfel, in caz de incendiu, alimentarea cu energie electrica a CTA
trebuie intreruptd imediat la toate conductoarele. in plus, damperele
AVERTISMENT! trebuie inchise pentru a preveni alimentarea de oxigen si raspandirea

focului.

>

Expunerea la substante nocive in caz de incendiu

In caz de incendiu, unele materiale pot produce substante nocive. n plus,
vaporii nocivi pot scapa din CTA. Prin urmare, este necesar un echipament
de protectie respiratorie severa si trebuie evitata zona de pericol.

>

AVERTISMENT!

Expunere la piese rotative / suprafete fierbinti / electrocCTAre
Cand lucrati la si / sau in CTA, retineti urmatoarele riscuri:

Agatarea de componentele de caroserie, de piesele mobile (tractiune cu
curea, rotor de ventilator, roti de actionare exterioare ale damperelor...).

[>

AVERTISMENT!

Arsuri si oprariri pe componente calde ale CTA, cum ar fi registre de caldura,
schimbatoare de caldura, ...

>

AVERTISMENT!

Electrocuare pe piese sub tensiune, cum ar fi motoare electrice, convertoare
de frecventa, incalzitoare electrice, dulapuri de control, iluminat interior etc.

>

PERICOL!

Prin urmare, trebuie sa se asigure ca inainte de a lucra la si / sau in CTA, ca ...

- toate piesele cu curent, cum ar fi conexiunile prin cablu, motoarele ventilatoarelor, valvele,
motoarele si incalzitoarele electrice sunt deconectate de la sursa de alimentare cu ajutorul
intrerupatorului principal (oprire de urgenta) si ca intrerupatorul este blocat in pozitia ,oprit”.
pentru a preveni eficient o reactivare in timpul lucrului. Carcasa iluminatului interior al CTA
(poate avea alimentare separata) nu poarta curent.

- toate piesele in miscare, in special elicea ventilatorului, motorul si roata de caldura s-au oprit;
asteptati cel putin 5 minute dupa oprire nainte de a deschide usile.

- pentru intretinerea motoarelor controlate prin frecventa, este recomandat un timp de asteptare
de 15 minute - da timp pentru a descarcaa sarcina capacitiva reziduala a convertizorului de
frecventa.

- Scoateti cheia de la usi si blocati usile inainte de a intra in interiorul CTA. Pastrati cheia
departe de persoane neautorizate.

- Verificati daca alimentarea cu mediu fierbinte, cum ar fi aburul este intrerupta si toate registrele
de caldura, schimbatoarele de caldura etc. sunt racite la temperatura mediului.

In caz de oprire a instalatiei (de exemplu, avarie), asigurati-va ca
intrerupatorul principal este intotdeauna verificat. Doar atunci cand este in
pozitie oprita si securizat impotriva repornirii neintentionate, usile aparatului
pot fi deschise, conexiunile prin cablu pot fi deconectate si se poate efectua

: TISE, ©
AVERTISMENT! | crul la dispozitiv.
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\

Pornirea CTA

Asigurati-va dupa lucru si inainte de pornire ca ...

- Nu a nimeniin CTA.

- Toate dispozitivele de protectie functioneaza (dispozitivele de siguranta optionale, cum ar fi
protectia usilor si protectia curelelor sunt montate din nou) si usile echipate cu Tncuietori de usa
sunt blocate si cheile sunt scoase — consultati capitolul 5.3 (Usile).

Stocarea energiei potentiale in gaze si lichide

Toate schimbatoarele de caldura pot functiona pana la o presiune maxima de
15 bar. Daca lichidul se afla la presiuni mai mari, siguranta si etanseitatea nu
pot fi garantate.

>

AVERTISMENT!
Prevenirea riscului de explozie si a raspandirii incendiilor

Pentru a preveni raspandirea incendiului, se vor instala clapete antifoc in
conductele dintre compartimentele de incendiu.

>

AVERTISMENT!

Prevenirea expunerii cauzate de agenti antigel

Evitati contactul corporal cu agenti antigel, deoarece acestea pot provoca
arsuri. Modurile Purtati intotdeauna imbracaminte de protectie adecvata (de
exemplu, manusi, ochelari de protectie,...).

>

AVERTISMENT!

In caz de incendiu, evitati zona de pericol si respectati masurile de protectie.
Este recomandat sa purtati o protectie la gura, din cauza riscului de otravire
prin inhalarea vaporilor.

>

AVERTISMENT!

Prevenirea pericolelor cauzate de incalzitoarele cu aburi sau umidificatoare

Prin aburi fierbinti exista pericolul de arsuri. Prin urmare, asigurati-va ca nu
exista presiune de abur si ca sistemul este racit inainte de a lucra la
conductele de abur.

>

AVERTISMENT!

Evitati orice tip de sursa de aprindere atunci cand curatati umidificatorul si
componentele si circuitele asociate cu ajutorul unui agent de detartrare. Cu
agenti puternici de detartrare, lumina directa a soarelui poate provoca deja un
AVERTISMENT! incendiu.

>

Evitati contactul corporal cu agenti de detartrare, deoarece poate provoca
arsuri chimice si leziuni oculare grave. Cand manipulati agenti de detartrare,
purtati imbracaminte de protectie adecvata (de exemplu, manusi, ochelari de
AVERTISMENT! protectie, ...) si ventilati bine camera.

>

Prevenirea pericolelor cauzate de caderea brusca a panourilor usilor in timp ce se deschid
panouri demontabile

Panourile usilor demontabile pot cadea dupa detasarea conexiunilor si pot
duce la raniri. Trebuie sa aveti grija deosebita atunci cand deschideti usile
laterale sub presiune, deoarece acestea pot fi ferm in loc, apoi se desprind
brusc. Utilizatorul trebuie sa poatéd manevra greCTAtea usii. La usi cu o
suprafata de> 0,5 m? sunt necesare doua persoane.

>

AVERTISMENT!
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Va rugam sa retineti exact instructiunile de pe CTA si instructiunile ulterioare.

2.3.2 Circuit de refrigerare

Prevenirea riscului de depasire a presiunilor maxime de functionare PS

Nu depasiti niciodata presiunile maxime de functionare PS, care sunt
specificate pe placCTA tip (chiar si in scopuri de testare). Daunele pot limita
securitatea si durata de viata a sistemului. Nu folositi niciodata sistemul de
AVERTISMENT! refrigerare cu o supapa pe refulare inchisa.

>

Riscul de arsuri pe suprafete fierbinti

Pe carcasa compresorului, conducte si componente ale circuitului si pe
fncalzitorul bazinului de ulei pot aparea temperaturi mult mai mari de 100 ° C,
care pot provoca rani grave. Purtati echipamentul individual de protectie
AVERTISMENT! necesar (ochelari de protectie, manusi, etc.).

>

Prevenirea riscurilor datorate contactului cu agentul frigorific

Contactul fizic cu agentul frigorific trebuie evitat cu strictete, deoarece poate
provoca ingheturi severe si poate deteriora retina, - domeniul de temperatura,
de exemplu pt. R407C la presiunea ambianta este de aproximativ — 44 °C!

>

AVERTISMENT!
Preveniti riscul de sufocare

Refrigeratii de siguranta sunt inodori, fara gust si pot contamina aerul si pot
provoca sufocarea (MAK - valoare 1000 ppm).

>

PERICOL!

- In caz de scurgeri de agent frigorific, parasiti imediat camera afectata. Intrati numai cu protectie
respiratorie si asigurati o ventilatie adecvata.

- Refrigerantul este mai greu decét aerul si se va acumula in cel mai de jos punct al incaperii. in
cazul incarcarilor mici de agent frigorific, acest risc este redus semnificativ.

- Refrigerantul si uleiul de compresor reactioneaza imediat ce intra in contact cu substante
toxice cu flacara deschisa. Nu inspirati!

- Nu fumati in camera tehnica!

- Senzorul de gaz monitorizeaza aerul ambiant pentru a detecta eventualele scurgeri de agent
frigorific. Setarea tipului de agent frigorific si a pragurilor de avertizare si de alarma trebuie sa
fie verificate permanent in conformitate cu instructiunile de functionare ale producatorului.

- Pentru mai multe informatii, consultati capitolul 8.3.3 (Refrigerant).

2.3.3 CTA-uri ATEX

Dacd instructiunile difera, instructiunile specifice ATEX trebuie s& aiba prioritate. In plus fata de
actiunile mentionate aici, trebuie respectate indicatiile in conformitate cu capitolul 11 (CTA in
executie ATEX).

Indicatii generale de siguranta

Zonele cu pericol de explozie trebuie sa fie impartite in zone in functie de frecventa si

durata de formare a atmosferelor explozive periculoase (amestecuri gaz/aer sau vapori/aer si/sau
amestecuri de praf/aer), astfel cum este descris in Directiva 1999/92/CE.

Echipamentul trebuie sa fie utilizat in conformitate cu aceastaimpartire pe zone.
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Relatia dintre zone si categoria de echipament este descrisa Tabel 24 (capitolul 11.3 (Note
suplimentare privind proiectarea CTA)).

CTA ATEX nu pot fi utilizate in apropierea:

- Surselor de Tnalta frecventa (de exemplu,emitatoare radio )
- Surselor puternice de lumina (de exemplu, sisteme laser)
- Surselor de radiatii ionizante (de exemplu, masina cu raze X)

AVERTISMENT! - Surselor de ultrasunete (de exemplu, echipamente de testare cu
ultrasunete)

Avertismente de siguranta pentru managementul operational Urmatoarele instructiuni trebuie
respectate pentru functionarea in siguranta a CTA ATEX:
- Conditii de functionare in conformitate cu utilizarea preconizata.
in apropierea CTA nu trebuie sa existe substante in conformitate cu EN
1127-1:2019-10, care sunt predispuse laautoaprindere, cum ar fi substantele
piroforice.
Ventilarea permanenta si adecvata a locului de instalare pentru a preveni
@ crearea unei atmosfere explozive, care este cauzata de scurgerile CTA.
Viteza de functionare a aerului indicata Tn datele tehnice nu trebuie sa fie
Depasita. Nu depasiti 80% din turatia maxima a ventilatorului pentru
evitarea formarii de scantei..
Trebuie luate masuri corespunzatoare impotriva tuturor tipurilor de surse de
aprindere care nu sunt specifice CTA care nu sunt incluse in domeniul de
aplicare al furnituriiEuroclima.

Indicatii de siguranta pentru lucrarile de intretinere

in plus fata de instructiunile de siguranta din capitolul 2.3 (Indicatii pentru minimizarea
riscurilor specifice) si din capitolul 2.5 (Selectarea si calificarea personalului), trebuie
respectate urmatoarele instructiuni speciale de siguranta:

- Lucrarile pot fi efectuate numai intr-o atmosfera neexploziva.

- Crearea unei atmosfere explozive trebuie contracarata printr-o ventilatie
adecvata.

- De asemenea, poate fi necesar sa se schimbe aerul cu aer proaspat pentru a
elimina sau a dilua o atmosfera exploziva .

- Atunci cand sistemul este oprit, concentratia atmosferei se poate schimba si,
astfel, creste riscul de explozie. Prin urmare, toate tipurile de surse de
aprindere trebuie evitate in timpul intretinerii. Daca este necesar, poate fi
necesar sa se efectueze masuratori cu un detector de gaz inainte de
inceperea lucrului si in timpul lucrului.

- Lucrarile pot fi efectuate numai daca nu exista zone sau surse de aprindere.

@ Este deosebit de important sa se asigure ca toate echipamentele de lucru
sunt aprobate pentru zona corespunzatoare (a se vedea EN 1127-1 anexa A
si TRBS 2152).

- Utilizati numai instrumente adecvate in conformitate cu EN 1127-1:2019-10
pentru a preveni scanteiile.

- Efectuati lucrari numai cu incéltdminte conductoare (conform BGR 132)
pentru a evita sarcinileelectrostatice.

- Pentru a preveni formarea atmosferelor explozive prin Tnvolburarea
depunerilor de praf, toate suprafetele interne si externe ale dispozitivului
trebuie curatate continuu.

- Pentru a evita electricitatea statica, lucrarile de curatare pot fi efectuate
numai cu o carpa umeda.

18/164 V07-25.0



@ euroclima’

Manual instalare, operare, mentenanta ZHK ~ W care fo better ai

2.4 Conformitatea CE/ instructiuni de instalare pentru o functionare sigura

2.41 Declaratia de conformitate CE in conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind
echipamentele tehnice

Pentru o CTA (sau oparte a acesteia) furnizatd de EUROCLIMA, se va emite o declaratie de
conformitate CE in conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.

CTA face parte dintr-un sistem complet. Pentru o functionare sigura si conform destinatiei, este
obligatoriu sa se efectueze lucrari, in zona de responsabilitate a clientului, la fata locului inainte de
prima punere in functiune. Aceste lucrari sunt descrise in capitolul 2.4.2 (Instructiuni de
montare pentru o instalare sigura si conforma in sistem) si in urmatoarele capitole ale acestor
instructiuni de utilizare.

Declaratia de incorporare CE si declaratia de conformitate CE se aplica la starea de livrare a
CTA. In stareade montare, CTA indeplineste cerintele directivelor si standardelor numai
daca instructiunile si avertismentele din manualul de utilizare sunt respectate si aplicate cu
strictete.

Declaratia de conformitate CE prezentata indica faptul ca CTA, pe baza designului, constructiei si
modelului comercializat de EUROCLIMA, este conforma cu cerintele esentiale de siguranta si
sanatate In temeiul Directivei privind echipamentele tehnice.

Euroclima urmeaza astfel interpretarea Eurovent a Directivei privind echipamentele tehnice:
[Eurovent 6/2-2015 "Cod recomandat de bune practici pentru interpretarea Directivei 2006/42/CE
privind echipamentele tehnice referitoare la unitatile de tratare a aerului”, vol. 19. octombrie 2015.]

Standarde si directive armonizate de referinta utilizate:

Fiecare CTA marca EUROCLIMA este construitd la comanda in conformitate cu specificatiile
clientului. Tn consecinta, pentru informatii privind directivele si standardele aplicate, va rugdm sa
consultati Declaratia CE de conformitate afisata pentru modelul specific de UAT furnizat.

In functie de aplicarea exacta si de cerintele si legile specifice fiecarei tari, este posibil ca CTA, in
starea comandata de la noi, sa nu indeplineasca inca cerintele aplicabile la livrare.

Prin urmare, dumneavoastra — clientul si instalatorul CTA - sunteti obligat sa verificati
conformitatea intregului sistem cu legile si instructiunile aplicabile inainte de punereain
functiune a unitatii.

In cazul in care exista indoieli cu privire la conformitatea CTA cu legile aplicabile la nivel local la
locul instalarii, unitatea CTA poate fi pusa in functiune numai de indata ce conformitatea CTA in
sistemul final a fost asigurata fara indoiala.

in functie demodelul CTA ales, in plus fatd de Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice,
pot fi aplicate urmatoarele directive europene:

- Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica

- Regulamentul (UE) nr. 1253/2014* privind unitatile de ventilatie

- Directiva 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune

- Directiva ATEX 2014/34/UE

Derogari:

- Derogarea 1: CTA fara ventilator (valabil daca nu exista un ventilator de alimentare cu aer sau
ventilator de retur sau ambele)

- Derogarea 2: CTA functioneaza exclusiv in modul de recirculare
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- Derogarea 3: CTA pentru nave/nave de croaziera

- Derogarea 4: CTA livrate in afara Uniunii Europene

- Derogarea 5: CTA functioneaza exclusiv in conditii de aer potential exploziv, in conformitate cu
Directiva 2014/34/UE (valabil cu aer de alimentare, aer de retur sau ambele)

- Derogarea 6: CTA functioneaza exclusiv in aer toxic, abraziv sau inflamabil

- Derogarea 7: CTA functioneaza exclusiv cu temperaturi ale aerului mai mari de 100 °C

- Derogarea 8: CTA contine un schimbator de caldura si o pompa de caldura pentru recuperarea
caldurii in conformitate cu Regulamentul (UE) 1253/2014. Articolul 1.1 litera (g)

- Derogarea 9: CTA cu ERS si racitor integrat pentru incalzire

Derogérile de mai sus se refera numai la Regulamentul (UE) 1253/2014. in principiu, se aplica
informatiile din aceste instructiuni de functionare. Pentru cerintele speciale care rezulta din
derogarea aplicabilad a CTA specifica, se aplica dispozitiile speciale definite in clarificarile din
comanda.

2.4.2 Instructiuni de montare pentru o instalare sigura si conforma in sistem

2.4.2.1 Montaresi instalare la fata locului

Pentru instalarea corecta a echipamentelor CTA si functionarea sigura a sistemului, in functie de
configuratia CTA, de cel putin Thainte de prima pornire, urmatoarele puncte trebuie implementate
sau imbunatatite si este responsabilitatea clientului:

Asamblarea sectiunilor de livrare
Sectiunile de livrare ale CTA trebuie asamblate si conectate intre ele, conform desenului furnizat
pe fata interioara a usii sectiunii ventilatorului. Vezi chapter 4 (Fundatia/ ridicarea).

Asigurati racordurile de intrare si iesire

Toate racordurile de intrare si iesire trebuie sa fie conectate la conducte sau, respectiv, echipate
cu grilaje, pentru a impiedica accesul persoanelor din exterior la piese mobile (cum ar fi rotile
ventilatoarelor) in timpul functionarii.

Intrerupator principal
Vezi capitolul 7.4 (Comutator principal (intrerupator oprire de urgenta)).

Instalarea CTA-urilor de tavan - plate
Vezi capitolul 5.2 (Asamblarea unitatilor de tratare a aerului din tavan)

Instalarea filtrelor
Vezi capitolul 5.5 (Filtre de aer).

Limitarea temperaturii

Asigurati-va ca este montat un sistem de control si cd CTA functioneaza numai cu o temperatura a
aerului de refulare sub nivelul maxim admis (vezi capitolul 1.5.1 (Domeniul de utilizare), atunci
cand nu este specificat altfel in datele tehnice). In acest scop, trebuie sa fie asigurata la fata locului
monitorizarea continua a aerului introdus.

Masuri privind atenuarea zgomotului

Ca baza pentru calculul masurilor privind zgomotul la locul de montaj (cum ar fi pentru atenuatoare
de zgomot), se pot utiliza date disponibile la cerere privind zgomotul. Pentru informatii cu privire la
nivelul puterii sonore emise peste deschideri, consultati fisa tehnica, care este disponibila la cerere
— refer la capitolul 10 (Informatii privind zgomotul radiat emis de CTA - la cerere).
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Masuri de minimizare a riscului de deteriorare din cauza apei sau daune cauzate de medii
similare
A se vedea capitolul 4.3.3 (Actiuni pentru prevenirea riscurilor potentiale).

Conexiuni motor
A se vedea capitolul 7.2 (Motoare AC).

Controlul de frecventa pentru ventilatoarele Plug

De asemenea, daca nu este furnizat de EUROCLIMA, trebuie sa fie instalat un convertor de
frecventa pentru a ajunge la punctul de operare calculat. Pentru detalii vezi capitolul 7.5 (Unitati
variabile, controlate in frecventa (VFD, convertoare de frecventa)).

Conectarea la un sistem de impamantare de protectie extern
Vezi capitolul 7.1 (Conectarea la un sistem extern de conductor de protectie).

Baterie electrica
Instalarea (daca nu e furrnizata de EUROCLIMA) si conectarea de termostate pentru oprire de
siguranta, vezi capitolul 7.7 (Baterii electrice)

Schimbator de caldura cu placi

Instalarea (daca nu e furrnizata de EUROCLIMA) si conectarea de presostate diferentiale pt a
proteja de avarii - in capitolul 7.9 (Protectie impotriva inghetului pentru schimbatorul de
caldura).

Sifoaone
Conectare conform cu capitolul 6.3 (Evacuati condensul si excesul de apa).

Dampere cu angrenaj extern
Conform capitolul 5.6 (Dampere cu roti de transmisie externe).

Racorduri flexibile
Instalarea (daca nu sunt livrate de EUROCLIMA) consultati capitolul 6.4 (Conexiune de canal -
conexiune la partea de aer a CTA).

Schimbatoare de caldura

Pentru toate schimbatoarele de caldura conectate la fata locului, indiferent de mediul utilizat (apa,
amestec apa-glicol, vapori aposi, agent frigorific ...), trebuie sa se asigure de catre client ca
ansamblul rezultat respecta directiva echipamentelor sub presiune, PED '2014/68 / EU.

Echipamente de camp pt. CTAuri de acoperis

Dispozitive de camp montate pe amplasament pentru CTA-urile de acoperis, de ex.
servomotoarele damperelor sau presostatele trebuie sa fie protejate de intemperii in cazul unei
clase de IP insuficiente si, in functie de conditiile de instalare, eventual protejate impotriva
inghetului.

Protectie impotriva inghetului

Clientul trebuie sa asigure suficiente masuri de protectie impotriva inghetului. Consultati capitolul
4.3.2 (Riscurile potentiale care pot aparea la locul montajului), 4.3.3 (Actiuni pentru
prevenirea riscurilor potentiale), 6.6 (Masuri de protectie impotriva inghetului) si 7.9
(Protectie impotriva inghetului pentru schimbatorul de caldura).

Dezaerarea, golirea schimbatoarelor de caldura (bateriilor)
Vezi capitolul 8.1.3 (Schimbator de caldura (baterie)).

V07-25.0 21/164



@ euroclima’

~ We care for better air Manual instalare, operare, mentenanta ZHK

2.4.2.2 Conformitatea ErP in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1253/2014

Directiva ErP (produse cu impact energetic) determina cerinte minime pentru eficienta unitatilor de
tratare a aerului. Puncte importante, de care este responsabil operatorul de sistem, sunt:

Control multi stadiu

Toate CTA-urile, cu exceptia celor pentru aplicatie dubla, trebuie sa fie echipate cu actionare cu
mai multe trepte sau cu control de viteza pentru ventilatoare. Vezi capitolul 7 (Racord electric).
Sau in capitolul 7.5 (Unitati variabile, controlate in frecventa (VFD, convertoare de
frecventa)).

Indicator de schimbare a filtrului

Daca una sau mai multe trepte de filtrare apartin echipamentului CTA, acestea trebuie sa fie
echipate cu un afisaj optic sau un avertisment acustic in control. Acestea vor fi declansate daca
caderea de presiune pe filtru depaseste valoarea maxima admisa. Vezi capitolul 9.4 (Filtre de
aer).

Daca echipamentele mentionate mai sus nu sunt incluse in livrarea de catre EUROCLIMA,
acestea trebuie furnizate la fata locului.

2.5 Selectarea si calificarea personalului

Toate persoanele care sunt autorizate sa lucreze la aparatul de aer conditionat trebuie sa fi citit si
inteles manualul complet - in special capitolul 2 (Instructiuni de siguranta / Orientari pentru a
se conforma legilor si directivelor). Pana la finalizarea acestei sarcini, nu este permis ca
persoana sa inceapa sa lucreze la CTA.

Toate persoanele care sunt autorizate sa lucreze la aparatul de aer conditionat trebuie sa fi citit si
inteles manualul complet - in special Toate lucrarile trebuie efectuate de catre profesionisti care au
o pregatire tehnica suficientd, experienta si cunostinte suficiente despre...

- Norme de securitate si sanatate in munca aplicabile la nivel local

- Reglementari locale de prevenire a accidentelor

- Standarde aplicabile la nivel local si reguli de practica aprobate.

Toti profesionistii trebuie sa recunoasca si sa evalueze munca in mod corespunzator si sa
recunoasca si sa evite pericolele potentiale.

ExecCTArea ansamblului, instalarii, conexiunii electrice, punerii in functiune si eliminarii:
- de catre electricieni calificati si tehnicieni CTA.

ExecCTArea intretinerii / monitorizarii functionarii:
- de catre personal tehnic sau personal instruit si electricieni calificati si tehnicieni CTA.

Lucrarile la componentele de refrigerare pentru care instalarea este optionala
trebuie sa fie efectuate numai de catre specialisti in refrigerare si certificate n
AVERTISMENT! conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2015/2067 al Comisiei..

Ulterior, triunghiurile de avertizare indica avertismente care trebuie respectate pentru a minimiza
riscurile pentru fiii carora li se incredinteaza lucrarile la aparatul de aer conditionat.
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3 Control receptie / descarcare / transport la locul de instalare

Nota: capitolul 3.2 (Ridicarea cu stivuitor / elevator), capitolul 3.3 (Actiuni suplimentare
necesare pentru suspendarea ambelor, sectiuni de livrare si monoblocuri pe urechi pt.
macara) si capitolul 3.4 (Ridicarea peste limita a sectiunilor CTA ale unitatilor verticale fara
cadru de baza pe inelele macaralei) nu se aplica CTA-urilor plate (CTA de tavan), deoarece
acestea nu sunt echipate cu cadru de baza.

3.1 Controlul receptiei

- La sosirea echipamentului, va rugam sa verificati imediat pachetul pentru completarea si
eventualele avarii.

- Piesele furnizate separat si materialele de asamblare sunt intr-o punga de nailon sau o cutie
din interiorul CTA.

- - Daca se constata daune, completati imediat un raport de daune si trimiteti-l la EUROCLIMA.
Doar atunci firma de transport poate face cererea la asigurator (Notati deteriorarea pe
documentele de expediere cu data si semnatura in prezenta transportatorului). Reclamatiile
privind partile aparent deteriorate sau lipsa ale livrarii nu pot fi recunoscute ulterior, daca nu
sunt res-pectate procedurile. In caz de reclamatii, informati imediat biroul EUROCLIMA.

- -in functie de materialul utilizat si de conditiile de mediu, o coroziune superficiald poate aparea
pe componente precum ex. arbori de motor, arbori de ventilator, scripete, bucse de prindere,
muchii de taiere a foilor s.a. Stratul de coroziune care rezulta protejeaza materialul de baza de
corodarea ulterioara si nu reprezinta un defect al componentei sau dispozitivului (vezi
deasemenea capitolul 9 (Mentenanta)).

Bunurile livrate ambalate pot include mai multe parti ale dispozitivului. Tn
acest caz, fiecare parte este asigurata impotriva caderii. Atentie: partile
inguste se pot rasturna dupa indepartarea protectiei. Asigurati partile inguste
AVERTISMENT! Tmpotriva bascularii!

Tabla subtire precum acoperisul, marginile sau aripioarele sunt o sursa de
ranire! Trebuie utilizate manusi, incaltaminte de siguranta si haine de lucru

lungi.
AVERTISMENT!
in general, deplasarea pe acoperisul CTA este interzisa
@ In cazul in care este inevitabil s3 va urcati pe CTA, este esential ca CTA sa
fie protejata Tn mod adecvat impotriva deteriorarii prin luarea de masuri
NOTA! adecvate, de exemplu, distribuirea sarcinii prin plasarea de panouri dedesubt.

llustratie 2: Nu urcati pe CTA!
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Diferentierea livrarii

Pentru descarcarea, transportul si ridicarea unui CTA la locul sdu de instalare final, trebuie
diferentiate doua forme fundamental de diferite de livrare.

Formularul de livrare este convenit cu clientul in clarificarea comenzii si poate fi:

1) Furnizat in module

llustratie 3: Livrare in module

- Livrarea in piese permite furnizarea de echipamentelor mari in sectiuni mici si ofera piese mai
usor de inserat.

- Sectiunile au un cadru de baza, pe care pe fiecare colt poate fi fixat o grinda de macara
(furnizat).

- Marimea si greCTAtea sectiunilor sunt indicate pe desenul CTA, see llustratie 15.

2) Livrat ca monobloc

llustratie 4: Livrarea ca monobloc
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- Livrarea unui intreg CTA intr-o singura bucata se numeste monobloc.

- Daca conditiile de spatiu permit livrarea unui monobloc, asamblarea la locul de instalare este
mult mai rapida.

- CTA-urile monobloc au un cadru suplimentar pe care componentele sunt deja preasamblate.

- Cadrul este prevazut cu gauri cu diametrul de 50 mm, care pot fi utilizate pentru ridicare, vezi
capitolul 3.6 (Ridicarea monoblocurilor).

- Marimea si greCTAtea monoblocului sunt specificate pe desenul CTA si trebuie luate in
considerare pentru determinarea echipamentului de transport si a ridicatorilor, vezi capitolul
3.6.1 (Detalii despre greCTAte pt monoblocuri).

3.2 Ridicarea cu stivuitor / elevator

In conformitate cu desenul EUROCLIMA, CTA va fi livrat sub forma de monobloc sau mai multe
sectiuni de livrare. Piesele CTA sau monoblocul sunt livrate pe paleti si pot fi descarcate si
deplasate cu motostivuitor sau elevator. Fortele trebuie sa actioneze intotdeauna pe cadrul de
baza, vezi llustratie 5.

llustratie 5: Transport correct llustratie 6: Transport incorrect

Centrul de greCTAte trebuie sa fie situat central intre furci (a se vedea llustratie 7). Pentru piese
mari, folositi mai multe elevatoare.

llustratie 7: Centrul de gravitatie central intre furci
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AVERTISMENT!

Pentru ridicarea directa cu macara din camion se aplica urmatoarele
capitolul 3.4 (Ridicarea peste limita a sectiunilor CTA ale unitatilor verticale
fara cadru de baza pe inelele macaralei) pt sectiuni CTA sau capitolul 3.6
(Ridicarea monoblocurilor) pt. monoblocuri.

3.3 Actiuni suplimentare necesare pentru suspendarea ambelor, sectiuni de livrare
si monoblocuri pe urechi pt. macara

AVERTISMENT!
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- Asigurati-va ca nimeni nu se afla sub sarcina ridicata.

- Tnainte de ridicare, verificati daca nu exista obiecte pe sarcina.

- Deplasareasi urcarea pe sarcina suntinterzise!

- SectiuSectiunile sau monoblocurile CTA trebuie ridicate cu un mijloc
adecvat de

- de suspendare adecvat, de exemplu, curea cu carlig

- Cablurile, carligele si suruburile cu ochi de ridicareutilizate trebuie sa fie
adecvate pentru sarcina, a se vedea capitolul 3.4.1 (Controlul limitelor
de greCTAte ale sectiunilor de livrare). Trebuie luata in considerare
influenta temperaturii asupra capacitatii de incarcare.

- Capacitatea minima de incarcare recomandata per lement de
suspensieeste de 50% din greCTAtea totald a sectiunii saumonoblocului
CTA.

- Utilizati numai carlige de ridicare cu dispozitiv de blocare. Céarligele trebuie
fixate Tn siguranta inainte de manipulare.

- Lungimea elementului de suspensie trebuie sa faciliteze operabilitateal.
Atunci cand sunt supuse la sarcina, elementele de suspensie nu trebuie sa
depaseasca un unghi de maximum 15° fata de verticala si trebuie sa fie
departate pentru a evita deteriorarea carcasei, a se vedea llustratie 8.

- Traiectoria elementelor portante trebuie sa fie, aleasa astfel incat sa se
asigure ca elementele atasate, acoperisurile si alte elemente similare
suprapuse nu sunt incarcate sau deteriorate.

- Elementele de suspensie nu trebuie sa se frece sau sa fie fixate pe
elemente ascutite..

- Elementul portant trebuie sa fie asigurat impotriva alunecarii.

- Inainte de ridicare, verificati conexiunile cu surub si montarea corecta a
suruburilor cu ochi de ridicare,dupa cum estedescris in capitolul 3.4.2
(Montarea suruburilor cu ochi de ridicare pe cadrul de baza pe
sectiunile CTA).

- Ridicati elementele de suspensiefoarte incet si complet orizontal. La
ridicare, este permisa o viteza maxima de ridicare de 10 m/min.

- Dupa ridicarea lenta la cativa centimetri, deasupra solului, verificati
trecerea corecta a elementelor de suspensie si. fixarea sigura a acestora.

- Tnainte de ridicarea ulterioars, verificati prin inspectie vizuala daca nu pot fi
detectate deformari vizibile la punctele/ mijloacele de suspensie.

- Evitati ridicarea brusca.

- Sarcinile trebuie sa fie ridicate si depozitateastfel incat sa se evite caderea
involuntara, caderea pieselor, alunecarea sau rostogolirea sarcinii. Prin
urmare, inainte de ridicare, este important sa se asigure ca echipamenele
de suspensie functioneaza corect si ca forta este aplicata uniform, a se
vedea capitolul 3.4.3 (Ridicarea sectiunilor CTAfolosind suruburile cu
ochi de ridicare), 3.6.2 (Ridicarea monoblocurilor) si 3.7.2 (Ridicarea
recuperatoarelor rotative saucu placi).

- Nu ridicati niciodata sectiunile CTAsau monoblocurile folosind conexiunile
schimbatoarelor de caldura saualte componente.
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- Metodele descrise sunt destinate exclusiv pentru ridicarea unitatilor de
tratare a aerului. Urechile de ridicare ale macaralei sunt destinate doar unei
singure utilizari si nu trebuie folosite pentru suspendarea permanenta a
unitatii de tratare a aerului.

max. 15°
I~(/

llustratie 8: Unghiul permis for echipamentul de ridicare

Masuri necesare inainte de ridicare

Accesoriile montate pe deschiderile unitatii de tratare a aerului — cum ar fi
amortizoarele, conexiunile flexibile, ramele, capotele de admisie etc. — trebuie
indepartate Tnainte de ridicare, daca acestea ies in afara zonei de actiune a
echipamentului de ridicare si ar putea fi deteriorate. Piesele demontate trebuie
depozitate separat, de exemplu pe un palet adecvat, si reasamblate dupa ridicare.
A se vedea urmatoarele exemple:

Exemplul 1:

NOTA!

llustratie 9: Sectiune de livrare cu amortizor llustratie 10: Sectiune de livrare cu amortizor
montat demontat
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Exemplul 2:

llustratie 11: Sectiune de livrare cu racord llustratie 12: Sectiune de livrare cu racord flexibil
flexibil montat demontat

La ridicarea unitéatilor de tratare a aerului pot fi utilizate doar punctele de
prindere special prevazute in acest scop. Nu este permisa ridicarea unitatilor
de tratare a aerului folosind segmentele de conducta de conexiune sau alte
AVERTISMENT! componente proeminente. Nu manipulati segmentele de conducta de
conexiune si nu aplicati nicio sarcina asupra acestora, nici direct, nici indirect.

llustratie 13: Ridicare inadmisibila prin conducta de
legatura

3.4 Ridicarea peste limita a sectiunilor CTA ale unitatilor verticale fara cadru de
baza pe inelele macaralei

Capitolul 3.4 (Ridicarea peste limita a sectiunilor CTA ale unitatilor verticale fara cadru de
baza pe inelele macaralei) este valabil numai pentru formularul de livrare ,,Livrare dezasamblata
(sectiuni de livrare)” si pentru sectiunile unitare ale CTA verticale numai pentru sectiunile care au
un cadru de baza - pentru sectiunile de ridicare ale unitatilor verticale fara cadru de baza,
consultati capitolul 3.5 (Ridicarea peste limita a sectiunilor CTA ale unitatilor verticale fara
cadru de baza pe inelele macaralei). Pentru ridicarea peste limita a CTA livrate ca ,monobloc”,
consultati capitolul 3.6 (Ridicarea monoblocurilor).
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- Pelanga actiunile mentionate aici, instructiunile conform capitolul 3.3
(Actiuni suplimentare necesare pentru suspendarea ambelor,
sectiuni de livrare si monoblocuri pe urechi pt. macara) trebuie
respectate.
AVERTISMENT! - Piesele CTA pot fi ridicate cu urechi numai individual - nu asamblati

niciodata sectiunile Tnainte de ridicare.

3.4.1 Controlul limitelor de greCTAte ale sectiunilor de livrare

in functie de inaltimea cadrului de baza (a se vedea llustratie 14), sectiunile
& de livrare pot fi ridicate cu grinzi de ridicare pana la urmatoarea greCTAte,

consultati Tabel 4.

AVERTISMENT!
T TG G 60 e 5 GreCTAte Max. sectiune (kg)
(mm)
80 1.500
100 1.500
200 4.000

Tabel 4: Greutati maxime ale sectiunilor CTA pentru ridicarea cu ajutorul
grinzilor macaralei

inaltime cadru de
baza

llustratie 14: Inaltime cadru de baza

GreCTAtea sectiunilor de livrare unica este prezentata in desenul atasat (pe fiecare sectiune de
livrare). Sectiunile de livrare sunt marcate cu desen L1, L2, L3, ... pe desen si cu acelasi numar pe
sectiunea in sine. Exemplu, consultati llustratie 15: Sectiunea de livrare L5 = 601 kg
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llustratie 15: Detalii cu greCTAti sectiuni CTA

3.4.2 Montarea suruburilor cu ochi de ridicare pe cadrul de baza pe sectiunile CTA

Pentru montarea suruburilor cu ochi de ridicare pe sectiunile CTAatunci cand
recuperatorul de caldura cu placi sau rotativ estelivrat dezasamblat, a se

AVERTISMENT! vedea capitolul 3.6 (Ridicarea recuperatoarelor rotative saucu placi.

Suruburile cu ochi de ridicare pentru cadrul de baza sunt furnizate in doua versiuni si vor fi
fixatedupa o pregatire corespunzatoare a elementului CTA respectiv , in conformitate cu indicatiile
descrise in capitolul 3.3 (Actiuni suplimentare necesare pentru suspendarea ambelor,
sectiuni de livrare si monoblocuri pe urechi pt. macara).

Montarea urechilor de ridicare (llustratie 16):
1. Tip de dreapta
2. Tip de stanga

Dii:2)

llustratie 16: Urechi tip de dreapta si tip de stanga
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Atentie la montarea corecta a suruburilor cu ochi de ridicare pentru
cadrul de baza conform llustratie 17:
- coltul contondent trebuie sa fie indreptat in sus

marginea de indoire trebuie sa fie orientata spre centrul de greCTAte al

! DL
AVERTISMENT! sectiunii

B

llustratie 17: Montarea suruburilor cu ochi de ridicare pentrur cadrul de baza

Urmatoarea montare a urechii de ridicare pe cadrul de baza este

nepermisa:
- fixarea cu suruburi in orificiile destinate capacului cadrului de baza, a se

vedea llustratie 18.
AVERTISMENT! - fixarea cu suruburi pe placa superioara a cadrului de baza, orientata spre
exterior, consultati llustratie 19.

Bi(1:2)

llustratie 18: Montare nepermisa: Fixarea cu suruburi in llustratie 19: Montare nepermisa: conexiunea cu surub
orificiile destinate capacului cadrului de baza la placa superioara a cadrului de baza este orientata spre
exterior

Suruburile si piulitele sunt livrate cu urechile de ridicare si trebuie stranse cu cuplul conform Tabel
5. Daca urechile de ridicare sunt deja montate de EUROCLIMA, suruburile trebuie verificate
inainte de ridicarea CTA.
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Inaltimea cadrului de bazi Tipul NV Clasa de
. m o -
H (mm) surubului rezistenta
80 M8x20 10 min. 8.8
100 M8x20 10 min. 8.8
200 M12x30 30 min. 8.8

Tabel 5: Cuplu de strAngere pentru suruburi

3.4.3 Ridicarea cu urechi pt. macara

- Echipamentul de incarcare nu trebuie sa treaca peste partea de operare a CTA, ci trebuie sa
treaca peste deschiderea sau partea frontala a CTA (llustratie 20).

- Efectul de forta trebuie sa aiba loc uniform pe toate cele patru urechi ale unei sectiuni de livrare.

- Dupa pozitionarea prealabila a sectiunii de livrare in pozitia dorita, scoateti urechile de ridicare
si folositi-le pentru urmatoarea sectiune de livrare.

llustratie 20: Echipament de transport incarcat llustratie 21: Efect de forta uniforma
ghidat pe partea din fata

3.5 Ridicarea peste limita a sectiunilor CTA ale unitatilor verticale fara cadru de
baza pe inelele macaralei

Acest capitol este valabil numai pentru sectiunile de ridicare ale unitatilor verticale fara cadru de
baza. Pentru ridicarea sectiunilor de unitati verticale cu cadre de baza, consultati capitolul 3.4
(Ridicarea peste limita a sectiunilor CTA ale unitatilor verticale fara cadru de baza pe inelele macaralei).

- In plus fata de actiunile mentionate aici, trebuie respectate instructiunile
conform capitolului 3.3 (Actiuni suplimentare necesare pentru
suspendarea ambelor, sectiuni de livrare si monoblocuri pe urechi pt.
macara).

AVERTISMEN1 - Piesele CTA pot fi ridicate numai cu inele individuale - nu insurubati
niciodata piesele impreuna inainte de ridicare.
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Pe carcasa sunt prevazute suruburi cu ochi pentru ridicarea sectiunilor de unitati verticale fara
cadre de baza, consultati llustratie 22:

llustratie 22: Surub cu ochi montat pentru ridicarea sectiunilor verticale
fara cadru de baza

Directia de incarcare a suruburilor cu ochi poate fi numai verticala, asa cum se arata in llustratie
23. Alte directii de incarcare nu sunt permise si conduc la o capacitate de incarcare redusa.
Sarcina pe surubul cu ochi M12 nu trebuie sa depaseasca 3,40 kN per punct de ridicare. Surubul
cu ochi trebuie sa fie complet insurubat si sa fie complet pe suprafata de contact.

{Fiy

)
llustratie 23: Directia de incarcare permisa la ridicarea folosind
suruburi cu ochi

fie luat Tn considerare la selectarea unui dispozitiv de ridicare adecvat. Pentru
cerintele de siguranta de baza ale dispozitivului utilizat, consultati manualul de
AVERTISMENT! instructiuni al producatorului.

&| Greutatea fiecarei sectiuni este indicata pe schema CTA. Acest lucru trebuie sa

Dupa ridicarea si fixarea sectiunii, surubul de ochi poate fi demontat.

3.6 Ridicarea monoblocurilor

Daca mai multe sectiuni sau intregul CTA sunt combinate intr-o unitate de livrare, atunci aceasta
se numeste monobloc. Capitolul 3.6 (Ridicarea monobloc) este valabil numai pentru forma de
livrare “Monobloc”.
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AVERTISMENT!

Pe langa actiunile mentionate aici, instructiunile conform capitolul 3.3
ﬁ (Actiuni suplimentare necesare pentru suspendarea ambelor, sectiuni

de livrare si monoblocuri pe urechi pt. macara) trebuie respectate.

3.6.1 Detalii despre greCTAte pt monoblocuri

GreCTAtea monoblocului este specificata pe desenul CTA. Aceasta greCTAte trebuie luata in
considerare la alegerea mijloacelor de transport adecvate.

3.6.2 Ridicarea monoblocurilor

Monoblocurile sunt livrate, in general, cu un cadru perforat - diametrul gaurii 50 mm - pentru
introducerea de tuburi / tije adecvate, in care CTA este ridicat, vezi llustratie 20 si llustratie
21.

Tuburile / tijele nu sunt incluse in livrare, ci trebuie sa fie furnizate de catre compania, care este
responsabila pentru operatiunea de ridicare.

Doua, trei sau mai multe gauri pe fiecare parte a monoblocului sunt disponibile in functie de
lungimea si greCTAtea CTA. in consecinta, se pot utiliza doua sau mai multe tuburi / tije.
Determinarea numarului si a dimensiunilor tuburilor / tijelor si a echipamentelor de incarcare
sunt responsabilitatea companiei execCTAnte.

Recomandam verificarea adecvarii tuburilor / tijelor selectate de catre un inginer de structura.
Efectul de forta trebuie sa aiba loc uniform pe toate tuburile / tijele.

Echipamentul de incarcare trebuie sa fie asigurat pentru a preveni alunecarea, e.g. vezi
llustratie 26.

llustratie 24: Instructiuni pt. echipamentul de incarcarea llustratie 25: Sarcina uniforma a tuburilor de forma

a sarcinii (monobloc)
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llustratie 26: Asigurarea impotriva alunecarii echipamentului de
fncarcare

Ridicare cu urechi de ridicare de macara monobloc

- In rama de baza sunt gauri pentru montarea urechilor de ridicare cu macara pt. monobloc cu
conexiuni cu suruburi. Suruburile sunt montate deja de EUROCLIMA, dacéa aceasta optiune
este convenita. (llustratie 30).

- Urechile pt. macara sunt incluse in livrarea EUROCLIMA, in cazul in care este convenita
aceasta modalitate cu EUROCLIMA.

- Infunctie de lungimea si greCTAtea monoblocului CTA vor fi montate 2, 3 sau mai multe
urechi pe fiecare parte a CTA.

- Sarcina nu trebuie sa depaseasca 1.000 kg per papuc de macara monobloc, iar directia sarcinii
trebuie sa fie verticald, consultati llustratie 27.

A
{

A
\ a

llustratie 27: Directia verticala a sarcinii pentru urechile de ridicare
monobloc ale macaralei

- Urechile macaralei monobloc pot fi utilizate doar pe componentele echipamentului in care
cadrul de baza al contragreutatii si cadrul de baza sunt suprapuse, a se vedea llustratie 28.
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llustratie 28: Asamblarea corecta a urechilor llustratie 29: Asamblarea nepermisa a urechilor
macaralei monobloc macaralei monobloc

- GreCTAtea trebuie sa fie aplicata uniform pe toate baghetele macaralei
- Demontati baghetele macaralei dupa pozitionarea prealabila a CTA.

llustratie 30: Pregatire din fabrica pt. urechile de ridicare pt. monobloc

llustratie 31: Pozitionarea urechilor de  llustratie 32: Fixarea foii metalice si a llustratie 33: Monobloc —urechi de
suspendare pe rama de baza a urechii de ridicare cu piulite la ridicare montate
monoblocului monobloc

Ridicarea monoblocurilor este permisa doar pentru cazul descris mai sus, cu
urechile pentru macarale livrate de EUROCLIMA.
AVERTISMENT!
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3.7 Ridicarea sectiunii recuperatoarelor rotative sau cu placi livrate dezasamblate

Conform schemei CTAconvenite, carcasa sectiunii schimbatorului rotativ sau a schimbatorului de
caldura cu placieste livrata dezasamblata.

3.7.1 Ordinea de asamblare a sectiuniilivrate dezasamblate

In timpul ridicarii si la montarea suruburilor cu ochi de ridicare trebuie respectate urmatoarele

informatii si ordinea indicata (a se vedea, de asemenea, llustratie 34):

1. Ridicarea sectiunii inferioare acarcasei: numai suruburile cu ochi de ridicare a cadrului de
baza sunt permise pe partea inferioara a carcasei (a se vedea capitolul 3.4.2 (Montarea
suruburilor cu ochi de ridicare pe cadrul de baza pe sectiunile CTA pe sectiunile CTA).

2. Ridicarea schimbatoarelor de caldura rotative sau a schimbatoarelor de caldura cu placi:
pentru suruburi cu ochi de ridicare furnizate de producatorsi pentru ridicarea
schimbatoarelor rotative sau a schimbatoarelor de caldura cu placi, trebuie respectate
instructiunile si specificatiile producatorului respectiv. In momentul pozitionarii
schimbatorului de caldura rotativ sau cu placi, fortele de asamblare trebuie sa fie absorbite
de echipamentul de sustinere a sarcinii de la fata locului. Sarcina schimbétorului de caldura
rotativ sau cu placi poate fi absorbita de partea inferioara a carcasei daca aceasta se
sprijina pe profilurile prevazute in acest scop in pozitia finala. Acest lucru se aplica in
special in cazul in care schimbatul rotativsau schimbatorul de caldura cu placi a fost livrat
in mai multe piese individuale. In ceea ce priveste procedura de ridicare, consultati, de
asemenea, capitolul 3.7.2 (Montarea suruburilor cu ochiuri de ridicare plate).).

3. Ridicarea sectiunii superioare acarcasei: pe sectiuneasuperioara a carcasei se utilizeaza
suruburile cu ochi de ridicare plate furnizate (a se vedea capitolul 3.7.3 (Montarea
suruburilor cu ochi de ridicareplate)).

3. Montarea

- sectiuniisuperioare -

2. Recuperator
rotativ saucu placi

1. Montarea
sectiunii inferioare

llustratie 34: Ordinea de montare a carcasei schimbatorului rotativ sau a schimbatorului de caldura cu plé&ci livrat pe
bucati

3.7.2 Ridicarea recuperatoarelor rotative saucu placi

n general, la ridicarea schimbatoarelor rotative sau a schimbatoarelor de caldura cu placi, trebuie
sa se asigure ca accesoriile de ridicare sunt aliniate vertical, consultati llustratie 35.
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llustratie 35: Alinierea corecta a accesoriilor de ridicare la ridicarea schimbatoarelor rotative sau a
schimbatoarelor de caldura cu placi

3.7.3 Montarea suruburilor cu ochi de ridicareplate

Sunt livrate 4 suruburi cu ochi de ridicare nemontate. Acesteatrebuie sa fie asamblate asa cum se
arata in llustratie 370in partea superioara a carcasei CTA.

A(1:5)

llustratie 36: $uruburi cu ochi de ridicareplate
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llustratie 37: Montarea suruburilor cu ochi de ridicareplate

Suruburile si piulitele sunt livrate impreuna cu suporturile aferentesi trebuie stranse la cuplul

specificat inTabel 6. Daca suporturile macaraleisunt deja montate de EUROCLIMA, suruburile
trebuie verificate inainte de ridicare.

Tipul surubului] Nm | Clasa de rezistenta
M6x16 7-8 min. 8.8

Tabel 6: Cuplu de strangere pentru suruburi

ATENTIE la asamblarea corecta a suruburile cu ochi de ridicareplate:
acesteatrebuie utilizate numai pentru a ridica partile superioare ale carcasei
atunci cand carcasa schimbatorului cu placi sau a schimbatorului rotativeste
livrata pesectiuni, asa cum se arata in llustratie 37. Nu este permisa

averTisment:  Utilizarea suruburilor cu ochi de ridicareplate pe toate celelaltesectiuni ale
CTA, in special ridicarea unei parti independente a carcasei, inclusiv a
pieselor de montare, a se vedea, de asemenea, llustratie 38!
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J(1:18)

llustratie 38: Asamblarea nepermisa a suruburilor cu ochi de ridicare

3.8 Depozitarea

Sectiunile de livrare sunt in general ambalate in nylon. Acest pachet este potrivit pentru a proteja
CTA in timpul incarcarii si descarcarii de vreme rea, dar nu si pentru depozitarea in aer liber. Prin
urmare, introducerea intr-o zona uscata dupa descarcare este esentiala pentru pastrarea CTA.

intretinerea in perioada de oprire

Timpii de oprire prelungiti pot provoca avarii motoarelor, ventilatoarelor sau
pompelor

NOTA!

Pentru a evita deteriorarea rulmentilor, rotorii trebuie miscati manual cateva rotatii aproximativ o
data pe luna. Daca perioada dintre livrare si punere in functiune este mai mare de 18 luni, atunci
rulmentul trebuie Tnlocuit. De asemenea, componentele precum curelele trebuie verificate si daca
este necesar inlocuite.

indepartarea ambalajelor din nailon
Indepartati ambalajul din nylon dupé livrare si asezati UHU-urile intr-o zon&
@ uscata si protejata de intemperii: riscul de coroziune din cauza lipsei de ventilatie
in combinatie cu o umiditate mai mare sub ambalajul de nylon este posibil. De
NOTA! exemplu, rugina alba poate fi formata intr-un timp scurt pe suprafete galvanizate.
In plus, se poate crea o temperatura excesiv de ridicata sub ambalaj, ceea ce
poate provoca, de asemenea, daune componentelor.

Daca

doriti sa va multumiti dvs., planificatorului, proprietarului si altor observatori ai acesteia CTA,
atunci

recomandam cu fermitate acoperirea si protejarea CTA impotriva murdariei si daunelor in timpul
procesului de instalare si punere in functiune, vezi llustratie 39.
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llustratie 39: Protectia impotriva prafului

4 Fundatial ridicarea

4.1 Observatii generale

Trebuie asigurata stabilitatea CTA la locul de instalare. Tn functie de locul de
instalare si de sarcina preconizata data de presiunea vantului sau de alte
influente externe, CTA trebuie sa fie fixatd in mod corespunzator pe santier pe

PERICOL! fundatie/pozitie cu ajutorul cadrului de baza.

In conformitate cu EN 13053 si VDI 3803, nu este permis ca partea inferioara a
CTA sa inlocuiasca acoperisul cladirii sau sa preia orice alta functie a cladirii,
nici in ceea ce priveste statica, etanseitatea sau izolarea termica.

AVERTISMENT!

@ CTA care nu sunt proiectate pentru a fi suprapuse, nu trebuie sa fie suprapuse
(una peste alta).
AVERTISMENT!

Sarcini externe sau la fata locului
Componentele CTA (usi, panouri, racorduri de conducte, racorduri de tevi etc.)
nu trebuie sa fie supuse unor sarcini sau solicitari suplimentare cauzate de
lucrari de constructie sau instalatii care pot cauza deteriorarea CTA, cum ar fi:
e CTA nu trebuie sa indeplineasca nicio functie statica in cadrul cladirii
sau sa fie utilizata pentru a sustine alte componente ale instalatiei.

e Conductele de aer si conductele conectate la CTA trebuie sa fie fixate
la structura cladirii astfel incat propria lor greutate sa nu fie - nici macar
partial - transferata racordului la unitatea HVAC, consultati llustratie
40.

AVERTISMENT!
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llustratie 40: Conducte necorespunzatoare la fata locului

e Sarcinile provenite de la alte suporturi de cabluri, conducte de
ventilatie, suporturi de tevi, panouri de comanda si componente
similare de la fata locului nu trebuie sa fie sustinute sau atasate la
CTA, ci trebuie sa fie sustinute de alte structuri de sprijin adecvate.

Suspendarea CTA de tavan

Daca CTA de pardoseala urmeaza sa fie montate pe tavan, atunci dispozitivul
trebuie sa fie fixat cu cadrul de baza pe un sistem de suspendare corespunzator
(consultati llustratie 41 din dreapta). Gestionarea izolatiei fonice structurale este
similara cu cea pentru CTA de pardoseala.

AVERTISMENT! “':1

llustratie 41: Suspendarea CTA de tavan

Gestionarea aparatului pentru purificarea aerului GfK si a pieselor din

plastic
@ Termoplasticele sunt puternice si au o rezistenta la impact si socuri similara cu
cea a otelului. La temperaturi scazute poate aparea o fragilitate suplimentara.
AVERTISMENT! Prin urmare, tratati si protejati piesele din fibra de sticla sau plastic, cum ar fi
conductele, duzele si eliminatoarele de picaturi cu precautie si atentie.

4.2 Fundatia

Se recomanda fundatii solide din beton armat, dupa cum se arata in llustratie 42 stanga, sau
fundatii banda, cum se arata n llustratie 42 dreapta.
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Pentru fundatii banda, se vor utiliza grinzi de beton sau otel, vezi llustratie 42 dreapta-jos.
Constructiile grinzilor din otel trebuie sa aiba o rigiditate adecvata in raport cu dimensiunea CTA.
Fundatia trebuie sa fie plana si nivelata, sa nu aiba inclinari in nicio directie sau suprafete
neuniforme.

CTA-urile trebuie sa se aseze optim pe cadrul de baza pe directie longitudinala si pe directie
transversala pe benzi sau pe punctele de sprijin ale fundatiei. Distanta suprafetelor de contact ale
benzii sau punctelor nu trebuie sa depaseasca 1.500 mm in lungimea si latimea CTA.

Trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

- Diferenta de inaltime a fundatiei poate fi maxim de 1 mm pe metru. Pentru intreaga lungime si
latime CTA este acceptata o diferenta de inaltime de maxim 5 mm.

- In cazul in care conditile mentionate anterior nu sunt indeplinite din cauza fundatiilor inegale
sau a scaderii fundatiei, trebuie luate masuri pentru respectarea conditiilor (de exemplu, foi de
distanta cu grosimea corespunzatoare).

Atentie!
Daca aceste conditii structurale nu sunt indeplinite, aceasta poate fi cauza usilor blocate si a
damperelor si a altor probleme cu acesta CTA.

llustratie 42: Fundatie solida si fundatie banda

Dispozitivele trebuie sa incarce cadrul de baza in directia longitudinala si transversala, atat in
benzi, cat si in puncte ale fundatiei. Trebuie sa se faca distinctie intre faptul ca dispozitivul se
sprijina pe cadrul de baza sau este echipat cu picioare furnizate de EUROCLIMA.

in functie de designul CTA conform specificatiilor clientului, picioarele dispozitivelor EUROCLIMA
pot fi furnizate in trei versiuni:

e reglabile pe inédltime fara baza de cauciuc, a se vedea llustratie 43

e reglabile pe inaltime cu bazé de cauciuc, a se vedea llustratie 44

o fara reglarea pe inaltime, a se vedea llustratie 45
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Un suport de rigidizare este intotdeauna necesar pentru picioarele
dispozitivelor reglabile pe Tnaltime (cu si fara baza de cauciuc), consultati
llustratie 43 si llustratie 44. Daca suportul nu este inclus in furnitura
EUROCLIMA, acesta trebuie sa fie asigurat de catre client inainte de
ridicarea CTA.

AVERTISMENT!

llustratie 43: Picior unitate reglabila pe Tnaltime cu llustratie 44: Picior unitate reglabil pe Tnaltime ranforsare
ranforsare fara baza de cauciuc si cu baza de cauciuc

llustratie 45: Picior unitate fara reglarea inaltimii

Informatii exacte privind dispunerea a corecta a picioarelor unitatii care
urmeaza sa fie montata pe CTA pot fi gasite in schema unitatii

corespunzatoare (llustratie 46 si llustratie 47) sau in fisa tehnica.
AVERTISMENT! d ’ ’ ’
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llustratie 46: Schema CTA cu picioare pentru llustratie 47: Schema CTA cu picioare pentru dispozitiv
dispozitivul reglabil pe inaltime fara reglarea pe inaltime

Limitele maxime admisibile de sarcina pentru picioare nu trebuie depasite si sunt dupa cum
urmeaza:

pentru picior reglabil pe inaltime cu
suport- fara baza de cauciuc (a se max. 500 kg
vedea llustratie 43)

pentru picior reglabil pe inaltime cu
suport- cu baza de cauciuc (a se vedea max. 300 kg
llustratie 44)

Tabel 7: Limita maxima admisa de sarcina pentru picioare

Distanta suprafetelor de contact in directia longitudinala a dispozitivului (directia aerului)
atunci cand este sprijinit pe cadrul de baza al dispozitivului

In directia longitudinala a dispozitivului (directia aerului), distanta dintre suprafetele de contact
in dungi sau puncte nu trebuie sa depaseasca, in mod normal, 1.500 mm.

Distanta suprafetelor de contact in directia longitudinala a dispozitivului (directia aerului)
atunci cand este sprijinit pe picioare:

Daca dispozitivul este echipat cu picioare furnizate de EUROCLIMA, pozitiile piciorului sunt afisate
in schema dispozitivului EUROCLIMA. n acest caz, fiecare picior formeazé o suprafata de sprijin
pe fundatie.

Distanta suprafetelor de contact in directia transversala a dispozitivului (transversal in
directia aerului) atunci cind este sprijinit pe cadrul de baza al dispozitivului

Dispozitivele cu o latime interioara de pana la 2.135 mm nu necesita suprafete de sprijin in directia
transversala a dispozitivului. Pentru dispozitivele mai late, o suprafata centrala de sprijin
suplimentara nu este absolut necesara, dar este recomandata in special pentru sectiunile late si
grele. In schimb, o suprafata de contact cu dungi poate fi, de asemenea, utilizata sub traversele
cadrului de baza. La cerere, EUROCLIMA creeaza o schema a cadrului de baza in care sunt
vizibile suprafetele de contact ale cadrului de baza.

Distanta suprafetelor de contact in directia transversala a dispozitivului (transversal in
directia aerului) atunci cand este sprijinit pe picioare:

Daca dispozitivul este echipat cu picioare furnizate de EUROCLIMA, pozitiile picioarelor este
afisata in schema dispozitivului EUROCLIMA. In acest caz, fiecare picior formeaza o suprafata de
sprijin pe fundatie. in mod normal, pentru toate latimile dispozitivului sunt fixate pe4 picioare la
fiecare sec’glune de livrare(la colturile sectiunii); in general, nu sunt necesare alte puncte de sprijin.

In cazuri speciale (pentru sectiuni ale dispozitivului deosebit de largi si grele), o suprafata centrala
de sprijin suplimentara poate reduce suplimentar deformarea statica si dinamica. La cerere,
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EUROCLIMA creeaza o schema de fundatie in care sunt vizibile suprafetele de sprijin ale
picioarelor.

Este foarte recomandata instalarea de acoperiri cu proprietati de izolare fonica. Se recomanda, in
functie de locatia asamblarii, acoperirea CTA cu pluta, placi Mafund sau benzi Sylomer. Materialul
absorbant folosit trebuie ajustat la sarcina pentru a obtine o izolare optima a zgomotului. Fiecare
punct de contact dintre CTA si fundatie trebuie sa fie izolat fonic. in plus, trebuie respectate
criteriile de proiectare ale producatorului. Pentru specificatile de greCTAte ale CTA, consultati fisa
tehnica.

Umidificatorul prin pulverizare va avea nevoie de picioare in functie de fundatie, fie pe o parte, fie
pe ambele parti, care sunt furnizate pe baza de comanda sau solicitare (consultati llustratie 48).

E AT 4
olife

(e

e e e

llustratie 48: Umidificator prin pulverizare cu ambele picioare laterale

4.3 Ridicarea

4.3.1 Cerinte de spatiu

La locatie, pentru intretinerea si instalarea corespunzatoare a componentelor, trebuie sa existe un
spatiu adecvat pentru dispozitive. Prin urmare, trebuie sa fie disponibil un spatiu de lucru liber de
latimea CTA + 300 mm. In partea din spate a masinii, trebuie sa rd&mana liber un pasaj de 600 mm
latime intre masina si structura cladirii.

4.3.2 Riscurile potentiale care pot aparea la locul montajului

- Pentru incalzirea sau racirea apei, circuite de apa-glicol sau linii de abur pentru incalzire sau
racire pot fi conectate la CTA. De asemenea, pot exista circuite interne (inchise) de apa sau
apé-glicol. In plus, pentru umidificare poate fi instalat un umidificator cu intrari, iesiri, goliri.

- Tevile sau furtunurile si armaturile lor pot veni slabite sau demontate, astfel incat in interiorul
sau in afara CTA exista apa.

- Procesele de racire pot provoca dezumidificarea si formarea asociaté a condensului in CTA.
CTA este apoi echipat cu tavi si prize de colectare a condensului. Cu toate acestea, condensul
poate iesi din CTA in caz de erori pe CTA, in conditii de operare inadmisibile sau extreme.
Erorile de la CTA, conditiile de functionare inadmisibile sau extreme pot duce, deasemenea, la
formarea condensului pe suprafetele exterioare ale CTA, care poate cadea apoi.

- Curatarea interna si externa - de asemenea curatarea umeda - poate fi efectuata pe CTA.
Cand efectuati aceasta lucrare, este posibila o iesire / scurgere in jos a fluidului de curatare.

46/164 V07-25.0



@ euroclima’

Manual instalare, operare, mentenanta ZHK ~ W care fo better ai

- Toate partile care sunt in contact cu apa din interiorul si din exteriorul CTA pot ingheta in
anumite conditii de mediu. Tn special, urmé&toarele componente prezinta un risc crescut de
inghet:

o Tavile de condens ale sistemelor de recuperare a caldurii si schimbatoarelor de caldura
inclusiv duze, sifoane si drenuri

o Inghetarea condensului direct pe sistemul de recuperare a caldurii si schimbatorul de
caldura

o Inghetarea fluidului de operare din baterii cu / fara glicol

o Sectiunea de umidificare (umidificatoare cu pulverizare si umidificatoare cu fagure nu
sunt aplicabile CTA-urilor de exterior). Toate zonele si partile CTA care sunt expuse la
intemperii.

4.3.3 Actiuni pentru prevenirea riscurilor potentiale

Aceste riscuri pot fi prevenite prin urmatoarele actiuni:

- Nu conteaza, daca CTA este sau nu in picioare, inaltat (de ex. pe o scheld) sau suspendat de
tavan, asamblarea si intretinerea usoard a CTA trebuie sa fie intotdeauna garantata pe
amplasamet

- In functie de montaj, trebuie luate méasuri de protectie adecvate pentru a se asigura ca
persoanele, cladirile si echipamentele nu sunt puse in pericol prin caderea pieselor (de
exemplu, scule, suruburi etc.) si iesirea posibila a apei sau a altor fluide.

- Pamantul din jurul locatiei de montaj trebuie sa fie etans la apa si sa aiba un gradient
descendent pana la o evacuare (golite) suficienta.

- In cazul in care acest lucru nu este indeplinit, montarea CTA intr-o tava colectoare de
dimensiuni suficiente cu o evacuare poate fi o solutie adecvata.

- Un senzor de umiditate cu emitator de alarma poate reprezenta o actiune suplimentara pentru
a proteja in conditii critice de functionare.

- Pentru CTA-urile suspendate din tavan, se recomanda n orice caz sa se prevada o tava
colectoare suficient dimensionata, cu evacuare sub CTA.

- Pentru a evita inghetarea componentelor, clientul trebuie sa se asigure ca CTA este protejat
impotriva intemperiilor, care ar putea duce la astfel de probleme. In plus, clientul trebuie s3 ia
masuri suplimentare pentru a asigura protectie impotriva inghetului. Unele posibilitati in acest
scop sunt:

o Golirea completa a bateriilor daca nu este utilizata

o Utilizarea amestecurilor de apa / glicol cu concentratie adecvata de glicol ca fluid pentru
baterie. (Atentie: trebuie luata in considerare pierderea performantei)

o Verificati protectia tehnologica impotriva inghetului (atentie: Daca parti ale termostatului
de protectie la inghet sunt montate in exteriorul CTA, asigurati-va ca temperatura
ambianta nu scade sub temperatura de declansare setata. In caz contrar, pot aparea
declansari false. Trebuie respectate instructiunile producatorului termostatului de
protectie la inghet.).

Clientul trebuie sa ia decizia cu privire la actiunile adecvate, avand cunostinta de situatia din teren.
Tehnicianul de instalare si operatorul CTA trebuie sa asigure protectia preventiva in conformitate
cu instructiunile mentionate aici. In acest context, se recomanda incheierea unei asigurari
impotriva pagubelor cauzate de apa si alte lichide.

EUROCLIMA nu raspunde pentru daunele care pot aparea din cauza scurgeriilor din CTA, a
fitingurilor, a conductelor sau a furtunurilor sau din cauza condensului.
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5 Asamblare

Daca este absolut necesar sa va urcati pe CTA in timpul instalarii, de exemplu la
conectarea panourilor pentru acoperis, este esential ca CTA sa fie protejata in
mod adecvat impotriva deteriorarii prin luarea unor masuri adecvate, de exemplu,
distribuirea sarcinii prin plasarea de placi dedesubt.

e in general, deplasarea pe acoperisul CTA este interzisa

NOTA!

llustratie 49: Nuva suiti pe
echipamente!

5.1 Asamblarea carcasei

5.1.1 Actiuni inainte de asamblarea carcasei

Daca trebuie conectate mai multe sectiuni CTA, procedura dupa pre-pozitionarea sectiunilor este
urmatoarea:

indepérta;i piesele (urechile) de ridicare cu macaraua
Daca sunt montate urechi de suspendare, indepartati -le. Pentru a fixa CTA exact in pozitia de
asamblare, aceasta poate fi miscata cu o tija. Folositi tija numai pe profilul cadrului de baza.

Aplicarea materialului de etansare

Banda de etansare autoadeziva furnizata (llustratie 50) trebuie aplicata la toate conexiunile

sectiunii Tnainte de asamblare, vezi llustratie 51.

Urmatoarele puncte de conectare ale sectiunii trebuie etansate:

- Suprafetele flansei dintre sectiuni.

- Conexiunea de racord intre canal si carcasa.

- Intre flansa de conectare si dampere, conexiune flexibila, grila de protectie impotriva
intemperiilor, capcana de nisip, hota de admisie ...
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llustratie 50: Banda de etansare 10x5 mm llustratie 51: Aplicarea benzii de etansare

Toate imbinarile componentelor, conexiunile cu surub intre interior si exterior, alimentarile si
bucsele de conexiune si toate celelalte deschideri care penetreaza carcasa trebuie, de asemenea,
sa fie etansate cu SIKAFLEX (de exemplu, conexiunile schimbatorului de caldura, suruburile de
montare, conexiunile conductelor, orificiile de masurare etc.) a se vedea llustratie 52 si llustratie
53.

Pentru CTA-urile de acoperis, precum si la separatiile dispozitivului, direct inainte sau dupa o zona
umeda (de exemplu, racoritor, umidificator, umidificator cu pulverizare), trebuie luate masuri
speciale pentru etansare. Tn acest scop, trebuie utilizat agentul de etansare furnizat Sikaflex
(llustratie 52). Informatii suplimentare vor urma in capitolul 5.1.5 (Caracteristici speciale pentru
CTA-urile de acoperis si separarea dispozitivelor in zonele umede).

llustratie 53: Aplicarea agentului de etansare

llustratie 52: Agent de etansare (Sikaflex)

imbinarea sectiunilor CTA

Sectiunile CTA trebuie sa fie aliniate cu exactitate, iar partile frontale trebuie sa fie exact paralele
cu celelalte. Daca este necesar, se pot face unele mici corectii prin plasarea placilor de otel sub
sectiune.

Sectiunile CTA pot fi trase impreuna cu centurile care se fixeaza pe cadrul de baza, asa cum este
aratat mai jos: llustratie 54 si llustratie 55.
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llustratie 54: Imbinarea sectiunilor CTA llustratie 55: Imbinarea sectiunilor CTA (detaliu)

indepérta;i panourile exterioare de la imbinari

Pentru alinierea si conectarea sectiunilor de livrare, panourile exterioare trebuie indepartate, cu
exceptia cazului in care conexiunile schimbatorului de caldura sau componente similare impiedica
acest lucru.

llustratie 56: Panouri exterioare detasabile

Procedura:
- ZHK 2000 - Carcasa tip: constructie cu clips— Pentru a scoate panoul extern - incepeti
la colturi - folositi o surubelnita - consultati llustratie 57. Dupa indepartarea panourilor

externe, indepartati izolatia.

NS

llustratie 57: Indepartarea panoului extern
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- ZHKVISION / ZHK INOVA - carcasa tip: constructie cu suruburi — Panoul extern este
amplasat pe panoul interior si se insurubeaza cu ajutorul suruburilor TORX (vezi llustratie
58). Dupa indepartarea tuturor suruburilor, panoul exterior poate fi indepartat si izolatia
poate fi indepartata.

llustratie 58: Montaj panouri exerne llustratie 59: Panou extern cu llustratie 60: Indepartare
suruburi desurubate panouri exterioare

5.1.2 Conexiuni standard si componente conexiune

Conexiunea prin rama de baza trebuie facCTA intotdeauna la toate CTA-urile, vezi llustratie 61 si
llustratie 62.

llustratie 61: Surub cu hexagon cu blocaj M8x20 / llustratie 62: Conectarea cu surub a cadrului de
M10x30 / M12x40 baza

Tn plus, la cadrul de bazi exista si alte posibilitati pentru conectarea pieselor CTA. Acestea depind
de seria CTA si sunt enumerate mai jos, clasificate dupa prioritatea de executie.

ZHK VISION / ZHK INOVA:

1. Conectare usoara, vezi llustratie 63 pana la llustratie 66

2. Coltar de conectare, cadru de conectare, vezi llustratie 67 pana la llustratie 71
3. Conectare prin panouri, vezi llustratie 70 si llustratie 72

ZHK 2000:

1. Coltar de conectare, rama de conectare, vezi llustratie 67 pana la llustratie 71
2. Conectare prin panouri, vezi llustratie 70 si llustratie 72
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llustratie 63: Conexiune usoara llustratie 64: Conectare prin conexiune usoara

llustratie 65: Conectare usoara la CTA-
uri cu doua etaje

llustratie 67: Surub cu hexagon cu llustratie 68: Coltar de
blocaj M8x20 conectare

llustratie 70: Surub cu piulitd cu hexagon M6x6 llustratie 71: Rama conectare
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llustratie 72: Distanta dintre gaurile panoului intern

5.1.3 Solutii detaliate si componente de conectare

- onexiune intre cadrul usii / cadrul usii si cadrul usii / panou intern
Suruburi distantare: 152 mm

llustratie 74: Surub autofiletant sanfrenat Ejot

llustratie 73: Tapping screw @8 x 11 SHEETtracs® @70 x 16
%\zas\- I = s F
| | M~ |
| | |
|
: F7 : e
| |
| | |
| | =11 |
| | | |
| - I
610 1.067,5
610 1.067,5
[1-87kg [2-204kg
llustratie 75: Punct de conexiune schema dispozitive llustratie 76: Conexiune intre cadrul usii / panoul intern

- Racordarea componentelor carcasei de 3 mm grosime fara gauri

llustratie 77: Surub autofiletant 26,3 x 22 llustratie 78: Aplicarea suruburilor autofiletante
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- Racordarea panourilor interne cu partea frontala a carcasei

wE E
u; "
_} = = B
llustratie 79: Surub autofiletant llustratie 80: Imbinare pe
TORX 4,8 x19 desenul CTA llustratie 81: imbinare la CTA

Conectarea panoului intern si extern (ZHK VISION / ZHK INOVA)

llustratie 82: Self-tapping pan head screw TORX 25 @4 x
25

llustratie 83: Conectare cu surub a panoului
intern si extern

- Conectarea panourilor de acoperis
Distanta intre suruburi: minimum 305 mm

I R

llustratie 84: Surub cu hexagon cu piulita (otel inoxidabil llustratie 85: Conectare panouri de acoperis

M6x16

- Conectarea dispozitivelor pe doua niveluri unul deasupra celuilalt
Pozitia si numarul suruburilor sunt determinate de orificiile realizate Tn prealabil in cadrul de

baza
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llustratie 87: Conectarea a doua dispozitive
llustratie 86: Surub de foraj autofiletant 6.3 x 22 unul deasupra celuilalt

- Conectarea ramelor de conectare si a peretilor despartitori
Spatierea suruburilor: conform gaurilor din cadrul de conectare

llustratie 88: Surub autoforant 6,3 x llustratie 89: Cadrul de conectare si llustratie 90: Insurubarea
22 peretele despartitor (inca nu este insurubat) pieselor

5.1.4 Stabilirea conexiunii cu surub a pieselor CTA

Alinierea exacta a pieselor CTA si strangerea intre ele a pieselor CTA cat mai aproape posibil, asa
cum este descris in capitolul 5.1.1 (Actiuni inainte de asamblarea carcasei), sunt cerinte pentru
conectarea surubului de stabilizare.

Flansele aliniate precis si paralele sunt conectate cu suruburile inchise. Initial, toate suruburile sunt

insurubate doar dupa cum urmeaza:

- In profilurile cadrului de baza (llustratie 91 stanga).

- - Daca este accesibil, in unghiurile de conectare situate in colturile superioare ale CTA
(Nustratie 91 centrul jos).

- Daca este accesibil, in cadrul conexiunii circumferentiale (llustratie 91 centru sus).

- In panouri (llustratie 91 dreapta).

- Pentru CTA de acoperis in flansa acoperisului.

Daca este accesibila doar o latura (panouri si cadru de conectare), se vor folosi suruburi de fixare
@8 x 11 sau Ejot @8 x 16, in caz contrar, suruburi si piulite (toate sunt furnizate separat):

- Suruburile M8 x 20 pentru unghiurile de conectare si cadrul de baza

- Suruburi M6 x 16 pentru cadru si panouri de conectare
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Pentru etanseitate, trebuie utilizat cel putin fiecare al doilea orificiu (distanta de suruburi 305 mm).
Dupa asezarea completa a suruburilor, acestea trebuie stranse - incepand cu cadrul de baza - in
doua etape.

@ Este important sa strangeti initial conexiunea suruburilor la cadrul de baza. Pentru
a asigura o conexiune exacta a pieselor CTA.
NOTA!
Sy }

llustratie 91: Fixarea sectiunilor de livrare impreuna

Reintroduceti izolatia si remontati panoul extern
La CTA-urile din seria ZHK 2000 in executie exterioara sau cu panouri exterioare de aluminiu,
filmul protector alb trebuie indepartat de pe banda de etansare inainte de montare (llustratie 92).

llustratie 92: Indepartarea filmului de
protectie

- ZHK 2000 - Tipul carcasei: Constructie de prindere
Incepeti din partea de jos pentru a monta panourile exterioare (llustratie 93).
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llustratie 94: Introducerea
panoului exterior

llustratie 93: Impingand in panoul extern

ZHK VISION / ZHK INOVA - Tip carcasa: Constructie cu Suruburi
Panoul exterior se aseaza pe panoul interior si se fixeaza cu suruburile TORX (vezi llustratie
94, llustratie 95, llustratie 96).

llustratie 95: Panoul exterior nu
este Tnsurubat

llustratie 96: Panou insurubat

5.1.5 Caracteristici speciale pentru CTA-urile de acoperis si separarea

dispozitivelor in zonele umede

Pentru CTA-urile de acoperis, precum si pentru separarea dispozitivului direct inainte sau dupa o
zona umeda (de exemplu, racoritor, umidificator, pulverizator, vezi llustratie 97), trebuie efectuate
actiuni speciale pentru etansarea CTA:

1.

Trebuie aplicat agent de etansare (Sikaflex) in locul benzii de etansare pe toata flansa CTA, la
5 mm de marginea interioara (vezi llustratie 98 si llustratie 106). Imediat dupa aceea,
sectiunile relevante de livrare trebuie imbinate si apoi fixate.
Daca separarea CTA este accesibila la interior printr-o usa (a se vedea llustratie 99), atunci
imbinarile (llustratie 100) trebuie inchise pe Tntregul contur cu agentul de etansare furnizat
(Sikaflex) dupa fixarea sectiunilor de livrare.

Nota: Pentru a preveni scurgerile, aceste actiuni trebuie efectuate si atunci cand sunt asteptate
conditii extreme de operare sau este planificatd curatarea umeda!

V07-25.0
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llustratie 97: Etansarea suprafetelor in zonele umede llustratie 98: Sigilarea imbinarilor frontale

s
~_RV | -
,

»
3 Acces (usa)
!

llustratie 99: Separarea CTA llustratie 100: Sigilarea conexiunii
accesibil3 prin usa sectiunii (Imbinarii) cu agentul de
’ etansare

Pentru CTA-urile de acoperis, deasemenea, flansa acoperisului este de etansare, consultati
llustratie 101.

%
g

llustratie 101: Sigilarea flansei acoperisului

Etansarea capacului cadrului de baza livrat
Etansarile trebuie asigurate in urmatoarele pozitii (llustratie 102):
1. la capacul cadrului de baza / valanta cadrului de baza de mai sus
2. la partea frontala a cadrului de baza
3. etansarea cadrului de baza si a profilului acoperisului (la CTA cu doua etaje)
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4. etansarea orificiilor deschise ale cadrului de baza (daca exista)
5. la Tmbinarile capacelor cadrului de baza

Dupa asamblare, trebuie verificata intreaga etansare.

llustratie 102: Sigilarea capacului cadrului de baza

La CTA-urile in executie de exterior, trebuie sa fie montata o bara de separare suplimentara
(inclusa in livrarea) Tn pozitille de separare din flansa acoperisului, vezi llustratie 103 la llustratie
105. Pentru etansarea si fixarea sinei culisante, aplicati materialul de etansare furnizat (Sikaflex)
inainte de montarea prin culisare a sinei.

llustratie 103: Montarea prin culisare a llustratie 104: Indoiti partea in llustratie 105: Sina culisanta
sinei consola din fata si din spate montata
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Flansa acoperisului

Flansa CTA

llustratie 106: Aplicarea agentului de etansare pe imbinarile frontale

Combinatia CTA in executie rezistenta la intemperii alaturata (side by side)

Daca parti ale CTA-urilor exterioare sunt asezate una langa alta, atunci acoperisul din tabla metalica,

care se suprapune pe ambele parti ale CTA, trebuie montat pe amplasament. Domeniul de aplicare

include urmatoarele:

- Toate partile CTA cu acoperis in interiorul panoului cu izolatie inclusa. Diferenta de inaltime a
panourilor din interiorul acoperisului de pe margini, care se incruciseaza la profilurile de colt, iar
marginea superioara a profilelor de colt este compensata de o banda de etansare si/ sau o
banda cu doua fete (vezi llustratie 107).

llustratie 107: O parte din CTA pregatitad pentru asamblarea acoperisului
din tabla metalica

- Un acoperis din tabla metalica, care suprapune intreaga latime cu gauri pre-perforare. Acestea
sunt pentru insurubarea acoperisului din tabla metalica si carcasa.

- Material de etansare (Sikaflex) (see llustratie 109)

- - Suruburi de foraj cu inel de etansare. (see llustratie 108)
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llustratie 108: Surubul de gaurire TORX 25 llustratie 109: llustratie 110: Acoperis din tabla metalica
cu nel de etansare @ 4,8 x 30 sigilant aplicat
(Sikaflex)

La montarea acoperisului din tabla metalica, procedati dupa cum urmeaza:

- Puneti foaia de acoperis conform desenului CTA. Lasati marginea de picurare peste 50 mm.
Reglati marginea foii paralel cu marginea CTA.

- Transmiteti modelul de gaura al foii de acoperis la profilurile de colt ale panoului interior.

- Scoateti foaia de acoperis.

- Scoateti folia de protectie de pe banda dubla. (vezi llustratie 111)

- Puneti cu grija foaia de acoperis.

- Insurubati foaia de acoperis la carcasa cu suruburile de foraj destinate in acest scop.

- Inchideti toate imbinarile dintre carcasa si acoperis cu etansant. (llustratie 111)

llustratie 111: inchiderea imbinérilor cu etansant

5.1.6 Pat cablu

Pentru conectarea motoarelor, pompelor, incalzitoarelor electrice, senzorilor etc., EUROCLIMA

furnizeaza material pentru presetupe (llustratie 115), care trebuie instalate corespunzator. Se

recomanda urmatoarea procedura:

1. Foraj prin carcasa CTA (in unghi drept cu suprafata).

2. 2. Mariti forajele pe panoul extern si pe panoul intern in conformitate cu Tabel 8 (utilizand un
burghiu - vezi llustratie 112).

Marime Diametrul exterior de foraj Diametrul interior de foraj
(a presetupei) (pentru insurubare) (pentru manson)
M 16 17 19
M 20 21 23
M 25 26 28
M 32 33 35
M 40 41 43
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M 50 51 55
M 63 64 71

Tabel 8: Diametre de gaurire pt. presetupe

llustratie 112: Burghiu cu pas

3. Introduceti mansonul (in interior - a se vedea llustratie 113) si insurubati (afara - vezi
llustratie 114) in gauri si insurubati-le impreuna (vezi llustratie 115).

llustratie 113: Manson llustratie 114: Insurubarea llustratie 115: Presetupa

Un burghiu cu diametrul corespunzator presetupei (a se vedea Tabel 8, coloana 2) este suficient
pentru introducerea cablurilor intr-un dulap sau intr-o carcasa cu perete unic. In acest caz, surubul
este blocat cu interiorul incuietorului furnizat din interior.

5.1.7 Blocare de transport

Scoateti elementul de blocare pt. transport al suportului ventilatorului pe arcul de amortizare vibratii
(marcat cu punctul rosu) conform llustratie 116 de mai jos.

1. Scoateti piulitele si suruburile de pe pozitiile 1, 2 si 3

2. indepér’(a’;i folia metalica in forma de z (pozitia 4)

3. Fixati din nou piulita din pozitia 1, inclusiv firul de echipotential
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llustratie 116: Blocare pt. transport

5.1.8 Asigurarea pozitiei CTA-urilor

CTA-urile de podea trebuie fixate pe fundatie pentru a asigura pozitia. Materialul

de fixare nu este inclus in furnitura EUROCLIMA. Materialul de fixare adecvat

depinde de conditiile locale si de influentele meteorologice/de mediu si trebuie
NOTICE! furnizat la fata locului, adica in zona de responsabilitate a clientului.

Ar trebui evitata o cuplare directd, a se vedea llustratie 117 din stanga, din cauza zgomotului
transmis prin structura. Daca utilizati o acoperire fonoizolanta, fixarea cu ajutorul unor eclise este
deosebit de potrivita pentru a evita deplasarea CTA in toate directiile (llustratie 117 dreapta).

llustratie 117: Asigurarea pozitiei pe fundatie

Daca CTA-urile vor fi ridicate pe acoperisuri, un inginer structural trebuie sa proiecteze atasarea
CTA, pe baza situatiei locale si a conditiilor meteorologice.
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5.2 Asamblarea unitatilor de tratare a aerului din tavan

Unitatile de tratare a aerului montate pe tavan sunt prevazute cu panouri de usa
detasabile ZIB; instructiunile privind acestea se gasesc in capitolul 5.3.4
(Panou usa detasabil ZIB (ZHK VISION / ZHK INOVA)) trebuie respectate.

™
Acordati atentie panourilor de usa detasabile, deoarece, dupa desfacerea

conexiunii, acestea se pot desprinde brusc si pot provoca accidentari. Prin
AVERTISMENT! \;rmare, folositi intotdeauna ambele maini pentru fixarea, indepértarea si
manipularea panourilor de usa!

Atentie: Usile laterale sub presiune prezinta un risc crescut de ranire la
deschidere. Initial, acestea pot ramane lipite din cauza diferentei de presiune, iar

apoi se pot desprinde brusc si pot cadea peste operator. De asemenea,
utilizatorul poate fi fortat brusc sa dea inapoi. Prin urmare, in special la
deschiderea usilor aflate pe partea cu presiune, operatiunea trebuie efectuata cu

mare atentie. Deschideti cu atentie panoul usii si desprindeti-I lent de la
garnitura de etansare. Cand panoul usii se detaseaza brusc, utilizatorul trebuie
sa poata transporta greutatea usii. La usile cu o suprafata > 0,5 m? sunt
necesare doua persoane.

AVERTISMENT!

Asigurati stabilitatea si protectia corespunzatoare impotriva caderii atunci cand
iad efectuati lucrari la inaltime.

AVERTISMENT!

Utilizare
- Pentru suspendarea de tavan.

Suspendare

- Toate materialele necesare pentru suspendarea si fixarea unitatii RECO de tavan, precum tije
filetate, ancore etc., trebuie furnizate de catre client. Capacitatea portanta a tavanului trebuie
verificata de catre client.

- Pentru a preveni transmiterea zgomotului prin structura, se recomanda utilizarea unui material
fonoizolant intre sistemul de suspendare si unitatea de tratare a aerului.

- Unitatea de baza are patru puncte de suspendare, in timp ce optiunile sunt proiectate
intotdeauna cu doua puncte de suspendare, fiecare situat in centrul optiunii respective.

- Toate componentele sunt fixate pe tavan folosind urechi de montare sau suspendate cu tije
filetate. llustratie 118 prezinta un exemplu al partii de introducere a aerului.

- Urechile de montaj sunt deja asamblate in fabrica. Acestea au un orificiu cu un diametru de 11
mm pentru suspensia la fata locului a unitatii. Pentru pozitia de montare a urechilor de ridicare
si modelul orificiilor aferente unitatii ZHK RECO, consultati capitolul 5.2.2 (ZHK RECO).

- Urechile de montare pot sustine fiecare o sarcina maxima de 80 kg. Forta aplicatd pe urechile
de ridicare trebuie sa fie verticala, asa cum se arata in llustratie 119.

- Unitatea trebuie ridicata cat mai uniform posibil.
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llustratie 118: Suspensie ZHK RECO

llustratie 119: Transmiterea fortei verticale prin urechile de montare ale unitatii ZHK RECO

5.21 ZHKFLAT

Asamblarea componentelor individuale

- Componentele individuale sunt fixate intre ele cu ajutorul unui sistem Easy Connection — vezi
llustratie 63 (capitolul 5.1.2 (Conexiuni standard si componente conexiune)).

- Asamblarea trebuie efectuata la sol, deoarece sistemul Easy Connection de pe partea
superioara a unitatii AHU plate poate sa nu mai fie accesibil dupa pozitionarea pe tavan.

5.2.2 ZHK RECO

Asamblarea componentelor individuale

- Componentele individuale sunt insurubate impreuna folosind un racord Easy, asa cum este
descris in capitolul 5.1.2 (Conexiuni standard si componente conexiune). Conexiunile sunt
intotdeauna realizate lateral si niciodata in partea de sus sau de jos. Prima conexiune a primei
optiuni la unitatea de baza se realizeaza prin intermediul unui suport de suspendare prevazut
cu o piulita nituibild Tn unitatea de baza (consultati llustratie 120). Dupa aceea, conexiunea se
face din nou folosind Easy Connect.
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llustratie 120: Conectarea componentelor ZHK RECO

- Unitatea de baza, filtrul si ventilatorul sunt accesibile de jos (consultati llustratie 121). Tabloul
de comanda si scurgerea condensului sunt montate pe lateral.
- Optiunile sunt intotdeauna accesibile din lateral, inclusiv duzele de conectare la apa, sifonul de

scurgere si cablajul electric.

llustratie 121: Accesibilitate ZHK RECO

Pozitie de montare/model orificiu

Trebuie respectata documentatia specifica proiectului.

AVERTISMENT!

Panza flexibila, racordul flexibil din cauciuc, racordul dreptunghiular si amortizorul de aer nu
influenteaza pozitille punctelor de suspendare. Acestea sunt montate la capatul dispozitivului.
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NOTA: panza flexibila, cauciucul flexibil, racordul

dreptunghiular si amortizorul de aer nu influenteaza
pozitiile suspensiilor. Acestea sunt montate la capatul
dispozitivului.

llustratie 122: Pozitia de montare/modelul orificiului ZHK RECO10 si ZHK RECO20

RECO10 / RECO20

L1 - Amortizor de zgomot, doua dimensiuni | 457,5 mm sau 762,5 mm (depinde de
selectarea amortizorului de zgomot)

L2 - Incalzitor electric 457.5 mm
L3 - Apa serpentina de incalzire 152,5 mm
L4 - Apa serpentina de racire 305 mm
L5 - Sectiune de inspectie 305 mm
L6 - Unitate de baza 1677,5 mm

L7 - Amortizor de zgomot, doua dimensiuni | 457,5 mm sau 762,5 mm (depinde de
selectarea amortizorului de zgomot)

A 228,75 mm sau 381,25 mm (depinde de
selectarea amortizorului de zgomot)

B 228,75 mm

C 76,25 mm

D 152,5 mm

E 152,5 mm

F 228,75 mm sau 381,25 mm (depinde de
selectarea amortizorului de zgomot)

G1 - Distanta dintre orificii in raport cu 866,5 mm

directia aerului (componente)

G2 - Latimea dispozitivului 837,5 mm

G3 - Latimea dispozitivului (unitate de baza) | 1625 mm

G4 - Distanta dintre orificii in raport cu 1467,5 mm

directia aerului (unitate de baza)

G5 - Distanta dintre orificii in raport cu 1654 mm

directia aerului (unitate de baza)

Tabel 9: Dimensiuni pozitie de montare/model orificiu ZHK RECO10 si ZHK RECO20
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5.3 Usile

5.3.1 Usi cu balamale EU.T (ZHK 2000) si ZIS (ZHK VISION / ZHK INOVA)

Usile cu balamaleEU in executie ZHK au urmatoarele caracteristici de proiectare:
- design de economisire a spatiului
- actionat de o maneta de maner.

Pentru o usa deschisa, méanerul este in pozitie orizontala; consultati llustratie 123.
Pentru o usa inchisa, usa este inchisa, dar nu este blocatd, méanerul este in pozitie verticald, fanta
de blocare in pozitie orizontala; vezi llustratie 124.

=0

not locked

llustratie 123: Usa ,deschisa’ llustratie 124: Usa ,inchisa’, nu , incuiata’

Usi care permit accesul la sectiunea ventilatorului

- sunt echipate cu blocaj . llustratie 125 arata blocarea in pozitia ,blocat”, fanta de blocare este
in pozitie verticala.

- ofera o bariera fizica ca protectie impotriva zonei de pericol

- stain pozitie sigura si poate fi deschis doar cu ajutorul unei chei

- In timpul functionarii nu permite accesul la sectiunea ventilatorului

Cheile sunt livrate atasate la méaner, consultati llustratie 126.

locked

llustratie 125: Usa ,inchisa’, si, incuiata’ llustratie 126: Livrarea cheilor

Usile de mai sus cu Tncuietori sunt un dispozitiv de siguranta eficient conform EN ISO 12499: nu
exista nicio situatie in care este necesara intrarea in timpul functionarii ventilatorului, consultati
capitolul 2.3 (Indicatii pentru minimizarea riscurilor specifice).

Mecanismul de blocare al usii cu balamale se afla in interiorul panoului usii Si este prezentat in
llustratie 127 (pozitie inchisa) si in llustratie 128 (pozitie deschisa). Pistonul de rulare poate fi
apasat de sus (daca va aflati in CTA) cu degetul mare in pozitia ,deschis”. Prin urmare, de
exemplu, o persoana prinsa accidental este in masura sa deschida usa incuiata din interiorul CTA.
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llustratie 127: , inchis’ llustratie 128: ,Deschis’

Usile cu balamale in executie ZHK VISION / ZHK INOVA difera doar in ceea ce priveste executia
carcasei si balamalelor fata de executia din 2000 (vezi figura de dedesubt).

llustratie 129: Usa cu balamale (ZIS) Illustratie 130: Balama pt. VISION

llustratie 131: Usa cu balama
/ INOVA deschisa (ZIS)

5.3.1.1 Reglarea pozitiei panoului usii

Datorita manipularii sectiunilor CTA, pozitia panoului usii se poate misca (vezi llustratie 132 sau
llustratie 135). Datorita inclinarii panoului de usa la usile balamale EU, pot aparea probleme la
inchiderea si inchiderea panoului de usa. Panoul usii poate fi reglat prin suruburile de pe balamale.
in acest scop, mai intai trebuie desfacute suruburile de la balama (llustratie 133 sau llustratie

136). Apoi, panoul usii poate fi adus in pozitia corecta (llustratie 134 sau llustratie 137) si
suruburile pot fi strAnse din nou.

llustratie 132: Panou de usa llustratie 133: Reglarea panoului de llustratie 134: Reglat — latime
inclinat — latime variabila a fantei usa (EU.T) constanta a fantei (EU.T)
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llustratie 135: Panou de usa llustratie 136: Reglarea panoului llustratie 137: Reglat — latime

inclinat — latime variabila a fantei de usa (ZIS) constanta a fantei (ZIS)

Daca reajustarea descriséd mai sus a panoului usii nu este suficienta, atunci alinierea eronata a
constructiei (montarea) este cauza si trebuie corectata in mod corespunzator.

5.3.1.2 Reajustarea presiunii de contact (ZIS)
Presiunea de contact a usilor poate fi reglata folosind cele doua suruburi de reglare si cele patru
suruburi de blocare, consultati llustratie 138:

1. Slabiti suruburile de blocare

2. Presiunea de contact a usii poate fi maritad sau redusa prin rotirea suruburilor de reglaj

3. Strangeti suruburile de blocare (cuplu recomandat 3,5 Nm)

Suruburi de
reglare

Suruburi de
blocare

llustratie 138: Reajustarea presiunii de contact (ZIS)

5.3.2 Panou usa detasabil cu mecanism de blocare TRA (ZHK 2000)

in afara usilor cu balamale, este de asemenea posibil sa se execute usi ca panou de usé
detasabil. Mijloacele de strangere, care sunt in patru, sase sau mai multe locuri pe panoul usii,
permit fixarea panoului pentru a asigura etanseitatea in interiorul CTA. Pe de alta parte, acestea
permit eliminarea completa a panoului usii din CTA pentru a avea acces la componentele din
interior.
Indepértarea panoului usii din carcasa se poate face dupa cum urmeaza:

1. Trageti in fatd méanerele din plastic negru.

2. Rotiti ménerele din plastic negru cu 90 de grade.

3. Luati panoul usii cu ambele maini si indepartati-l.

70/164 V07-25.0



. @e roclima’
Manual instalare, operare, mentenanta ZHK et v

We care for better air

llustratie 139: Panou usa inchis llustratie 140: Panou usa deschis llustratie 141: Panou usa scos
(TRA) (TRA) (TRA)

5.3.3 Panou usa detasabil cu prindere cu surub TRA-E (ZHK 2000)

Pe langa usile cu balamale, este posibila si execCTArea usilor ca panou de usa detasabil. Fixarea

panoului usii se face cu suruburi. Suruburile sunt puse prin gaurile pregatite la marginea panoului
usii si Tnsurubate pe cadrul usii.

llustratie 142: Panou fixat (TRA-E)  llustratie 143: Desfaceti panoul usii
(TRA-E) de la cadrul usii de usa (TRA-E)

llustratie 144: rama usii fara panou

5.3.4 Panou usa detasabil ZIB (ZHK VISION / ZHK INOVA)

Pe langa usile cu balamale, accesul in interiorul sistemelorcu carcase VISION si INOVA este
posibil si folosindpanourile detasabile. La acest tip de carcasa, panourile usilor vor fi fixate la
cadrul usii prin conexiuni cu surub (a se vedea figurile de dedesubt).
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llustratie 145: Surub de fixare cu  llustratie 146: Mecanism de fixare pe llustratie 147: Panou de
clema (ZIB) cadrul usii (ZIB) usamontat (ZIB)

conexiunii, acestea ar putea cadea si duce la rani. Prin urmare, folositi
intotdeauna ferm ambele maini pentru fixarea, desfacerea si manipularea
AVERTISMENT!  panourilor usilor!

Atentie |la panourile usilor detasabile, deoarece dupa desfasurarea
AW

Atentie: usile cu presiune reprezinta un risc crescut de ranire. In timp ce se
deschide. in primul rand, acestea pot sa adere din cauza diferentei de
presiune, apoi se desprind brusc si cad spre utilizator. De asemenea,
utilizatorul ar putea fi impins Thapoi.

Prin urmare, in special atunci cand deschideti usile cu presiune, aceasta
trebuie facutad cu mare atentie. Deschideti panoul usii cu atentie si detasati-|
incet de garnituri. La detasarea brusca a panoului, utilizatorul trebuie sa
poata transporta greCTAtea usii. La usi cu o suprafata de> 0,5 m? sunt
necesare doua persoane.

AVERTISMENT!

Usile cu balamale cu presiune (EU.T. si ZIS) sunt echipate optional cu un dispozitiv suplimentar de
siguranta Timpotriva deschiderii neintentionate conform EN 1886.

Pe interiorul panoului usii este montata o parghie de prindere (a se vedea llustratie 148 si
llustratie 149). Manerul va fi rotit pana cand aceasta péarghie se conecteaza la profil. Acum,
presiunea poate scapa. Apoi, panoul usii poate fi deschis complet.

Catching lever — ]

llustratie 149: Asamblarea dispozitivului de siguranta

llustratie 148: Dispozitiv de siguranta —parghie prindere pe panoul usii
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5.4 Dampere

Pozitia de inchidere a amortizoarelor poate fi identificatd in doua moduri diferite, consultati
llustratie 150 si llustratie 151.

llustratie 150: Pozitia inchis, caracterizata llustratie 151: Pozitia inchis, caracterizata printr-
printr-un indicator de pozitie din tabla un marcaj pe roata dintata

rotilor de angrenare si functia amortizorului nu mai este asigurata.

@ - Nu este permisa gaurirea damperelor, altfel poate provoca deteriorarea
- Damperele nu trebuie fortate.

NOTA!

Cerinte de cuplu pentru amortizoare:

Daca cerinta de cuplu pentru reglarea amortizoarelor nu este disponibila in datele tehnice, trebuie
respectata documentatia producatorului amortizorului pentru a determina cuplul. Ca orientare
aproximativa pentru dimensionarea actuatorului, se poate presupune un cuplu de 5 Nm per 1 m?
de suprafata a sectiunii transversale a amortizorului.

5.5 Filtre de aer

5.5.1 Note generale

- Filtrele, cu exceptia prefiltrelor amovibile lateral, sunt livrate libere si trebuie sa fie instalate pe
amplasament.

- Asigurati introducerea corecta a filtrelor (partea de conectare a mediului filtrant catre partea de
aer nefiltrat).

- In timpul instal&rii trebuie mentionat faptul cé filtrele sac nu vor fi stranse sau deteriorate. Fie-
care sac al filtrului trebuie sa se ajusteze liber in fluxul de aer.

@ Filtrele montate incorect pot fi aspirate de ventilator si pot duce la deteriorare
considerabila.

NOTA!

5.5.2 Filtru de panou si/ sau filtru sac demontabil lateral

La filtrele care pot fi scoase lateral, un mecanism de extragere este inclus Tn oferta, a se vedea,
llustratie 153.
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O garnitura este lipita de filtru. Aceasta garnitura este necesara, pentru a evita scurgerile de aer pe
langa filtru. In cazul in care nu este inclusa in furnitura EUROCLIMA, aceasta trebuie furnizata de
catre client.

Garnitura trebuie sa fie atasata pe partea din fata,
- Intre filtre,

- intre filtru si usa,

- intre filtru si peretele din spate .

llustratie 152: Scoaterea filtrelor llustratie 153: Mecanism de
scoatere

5.5.3 Filtru panou si/ sau filtre sac in cadru filtru

Filtrele sunt livrate libere si trebuie sa fie fixate prin cleme dupa cum urmeaza:

1. Luati clemele filtrului, care sunt incluse in furnitura si sunt atasate in suporti pe cadrul filtrului
(Nustratie 154).

2. Patru cleme de filtru trebuie sa fie introduse in respectivii suporti conform llustratie 155.

3. In sfarsit, filtrul trebuie sa fie fixat de clemele din cadrul filtrului (llustratie 156).

llustratie 154: Livrarea clemelor llustratie 155: Introducerea clemelor llustratie 156: Filtru fixat

Filtrele de pungi sunt instalate in mod similar. Cochiliile sacilor atéarna vertical.

5.5.4 Filtre cu saci detasabile lateral cu mecanism de prindere

Cand introduceti si fixati filtrele cu saci extractabile lateral cu un mecanism de stréangere, procedati
cu precautie, pentru a nu le deteriora. Instalarea filtrelor cu saci detasabile lateral trebuie sa se
efectueze dupa cum urmeaza:

1. Mai intai, mCTAti toate parghiile sinelor de prindere spre deschiderea usii (llustratie 157).

2. Gilisati un filtru dupa altul in cadrul filtrului (llustratie 158).
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3. Apasati ultimul filtru de pe rénd pe panoul din spate. Apoi apasati cu parghia celulele filtrante
pe garnitura (llustratie 159).

llustratie 157: Slabiti clemele

llustratie 158: Glisati filtrele llustratie 159: Prinderea filtrelor

Attntie: Pentru sacii moi, sacii inferiori ai celulelor filtrante trebuie sa se ridice
pentru a preveni deteriorarea sistemului de prindere (llustratie 160)!

NOTA!
llustratie 160: Ridicarea sacilor de filtrare
Atentie: Daca sunt planificate diferite latimi de filtru pentru un cadru de filtru cu
mecanism de prindere, atunci ordinea de introducere trebuie sa fie in functie de
rasterul cadrului filtrului (vezi figura de mai jos). Altfel, duce la o ocolire (by-pass)
NOTA! a aerului.

llustratie 161: rama filtrului pentru

llustratie 162: ia in considerare llustratie 163: sectiune filtru cu
diferite dimensiuni de filtru

comanda in functie de rasterul filtre inserate
cadrului filtrului
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se potriveasca indeaproape cu cadrul filtrului si sa fie evitata o ocolire (by-
passare) a aerului. Important: Examinati daca primul filtru se potriveste cat mai
NOTA! bine cu garnitura. (llustratie 165)

@ Atentie: Filtrele trebuie Tmpinse complet spre spate, astfel incat toate filtrele sa

llustratie 164: impingerea si fixarea filtrelor llustratie 165: verificati daca filtrul se aseaza
pe peretele din spate pe garnitara

5.5.5 Filtrele HEPA

Daca nu este inclusa o garnitura in furnitura livrata de producator, o garnitura de etansare
adecvata este livrata nemontata de EUROCLIMA. Aceasta etansare trebuie apoi sa fie fixata pe
celula filtranta, sau alternativ pe rama filtrului.

Exista doua variante de instalare a filtrelorHEPA:
Cadru filtruHEPA standard

Cadrul de montare a filtrului este montat in carcasa CTA. indeplineste functia de prefiltru pentru
filtrele terminale ale aerului cu particule.

In timpul asamblérii, suporturile trebuie mai intai sé fie articulate, iar apoi se introduce celula de
filtrare, consultati figurile 153 si 154..

llustratie 166: Attaching the brackets llustratie 167: Inserting the filter
cell

In functie de tipul filtrului, unul dintre cele doua sisteme descrise mai jos este utilizat pentru fixarea
cadrelorfiltrelor:
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1. Tipurile de filtre cu cadre din materiale pe baza de lemn se fixeaza cu colturi destrangere, asa
cum se arata in llustratie 168 si llustratie 169.

llustratie 168: Inserting the clamps llustratie 169: Clamping the filter
cell

2. Tipurile de filtre cu cadremetalice se fixeaza cu colturi de strangere si placi de presiune din
tablde, asa cum se arata in llustratie 170.

llustratie 170: Dispozitiv de strangerecu placa de
presiune din tabla

Cadru filtru HEPA "Filter Safe":

Acesta este un cadru de montare a filtruluisudat. Acesta este flansat intre dispozitiv si carcasa,
pentru a evita scurgerile dintre cadru siperetele locasului. Filtrul indeplineste cerintele standardului
EN ISO 14644.

5.5.6 Filtru cu carbune activ

Cartusele filtrante cu carbon activ (llustratie 171) sunt livrate separat si trebuie introduse in placa
de baza dedicata (llustratie 172) cu ajutorul elementelor de fixare integrate cu baioneta.
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llustratie 171: Cartus filtrant cu carbune activ llustratie 172: Placa de baza pentru filtre de carbon activ

5.5.7 Filtrul electrostatic

Urmatoarele substante contaminante nu pot fi filtrate de filtrele
electrostatice:

- vapori de apa, chiar si in concentratii mici

- cantitati mari de praf grosier

- aschii, pilitura de fier si reziduuri in general

- gaze

Atunci cand se utilizeaza filtre electrostatice, este esential sa se evite
AVERTISMENT!  \;rmatoarele substante si medii:
- praf metalic, sub forma de particule sau nu
- fumul produs de arderea materialelor organice sau neorganice (lemn,
carbune, nafta, motorina, benzina etc.)
- medii explozive

Filtrele electrostatice au un sistem de conectare multipolara. Prin urmare, unitatile de filtrare
trebuie doar sa fie introduse in interiorul cadrului de filtrare existent al CTA (consultati llustratie
173 si llustratie 174), conectate prin intermediul unor conexiuni cu fisa (a se vedea llustratie 175)
si conectate electric, a se vedea capitolul 7.6 (Conectarea filtrelor electrostatice).

llustratie 173: Montarea filtrului llustratie 174: Filtre llustratie 175: Filtrele electrostatice cu
electrostatic electrostatice in cadrul filtrului conectare prin fisa

Instructiuni detaliate pentru montarea si demontarea in vederea intretinerii/curatarii filtrelor
electrostatice pot fi gasite Tn instructiunile de utilizare ale producatorului. Acestea sunt disponibile
online prin intermediul codului QR de pe prima pagina a prezentului manual de instructiuni.
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5.6 Dampere cu roti de transmisie externe

La aceste dampere, jaluzelele sunt deplasate printr-o conexiune externa cu
roti de transmisie. Instalarea unui capac adecvat, care protejeaza impotriva
ﬁ vatamarilor si impiedica blocarea conexiunii rotilor dintate de catre piese mici,

trebuie facuta la fata locului si este responsabilitatea deplina a clientului

AVERTISMENT! (daca nu este aleasa ca optiune si furnizata de catre EUROCLIMA).

Rotile de transmisie
exterioare trebuie

llustratie 176: Damper cu roti dintate exterioare

5.7 CTA-uri igienice

- In plus fata de actiunile mentionatein acest capitol, trebuie respectate instructiunile din
capitolul 9.13 (CTAri igienice).

- Dupa asamblare, toate canelurile si imbinarile din pozitille de conectare trebuie sa fie etansate
cu agentul de etansare furnizat.

- In cazul inlocuirii componentelor, etansarea trebuie sa fie refacuta.

- Accesul la componente este asigurat de pozitiile usii Tn amonte si in aval de componenta, prin
urmare componentele sunt accesibile sau detasabile lateral pentru curatare si intretinere.

- Efectuati instalarea de conducte, tevi si instalatii electrice pentru a asigura accesul si
functionarea usilor.

5.8 Asamblarea componentelor in sistemul de conducte

5.8.1 Detector de fum pentru conducte

- Detectorul de fum trebuie instalat pentru conducte la fata locului, in conformitate cu
instructiunile de functionare ale producatorului. llustratie 177 prezintd un exemplu de montare
a detectorului de fum in sistemul de conducte.
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T N
 le0  leJ]

Drill a hole Drill a hole T

@ 38 mm. @ 38 mm.

Diameter of the duct bigger
Max diameter of the duct 0,6 m. than 0,6 m.

Use the venturi tube 0,3 or 0,6 m. The venturi tube should
I:l> Shorten the tube, if necessary penetrate the whole duct.

® Shorten the tube to correct length
# Insert the end plug. EU
® Put on the end plastic
cacint ]
® Put on the rubber
: gasket, HFU204.
NOTE!
Drill a hole
@ 51 mm.

N\

1 u\

\E‘ ™ The venturi tube shall not

protrude more than 30 mm
throuah the duct wall.

llustratie 177: Exemplu de montare a detectorului de fum in sistemul de conducte

- Dupa finalizarea instalarii, trebuie efectuat un test de functionare.

Daca exista riscul de condens (de exemplu, la instalarea in exterior etc.),
detectorul de fum trebuie izolat de aerul ambiant, de exemplu cu o carcasa

; rezistenta la intemperii.
NOTA!

5.8.2 Senzorul de gaz

Senzorul de gaz poate fi instalat numai de catre personal calificat. Atunci
cand se utilizeaza un senzor de gaz, instructiunile producatorului trebuie sa

fie urmate integral si cu atentie.
AVERTISMENT! ’ ’

Suprafetele de instalare nu trebuie sa fie supuse la vibratii constante pentru a
evita deteriorarea conexiunilor si a dispozitivelor electronice.
AVERTISMENT!

Trebuie sa se garanteze accesul la senzor. Daca nu este garantat accesul la CTA, unitatea de
evaluare se monteaza Tn exteriorul CTA, iar senzorul este furnizat liber. Daca senzorul este livrat
liber, acesta trebuie apoi instalat la fata locului in conducta de alimentare cu aer cu ajutorul unei
usi de inspectie, asa cum se specifica in instructiunile de utilizare ale producatorului.
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llustratie 178 si llustratie 179 prezinta un exemplu de montare a senzorului de gaz pentru
conducte.

o,

-

v

Legare la

llustratie 178: Exemplu de montare a

. N P llustratie 179: Detector de gaz montat
detectorului de gaz in zona inferioara ’

5.9 Sistem de sine de plafon

5.9.1 Observatii generale

Echipamentul este conceput pentru manipularea sarcinilor cu ajutorul unui palan
manual. Orice alta utilizare este considerata necorespunzatoare.

AVERTISMENT!
Nota juridica:
Respectati intotdeauna legislatia si reglementarile aplicabile. Trebuie respectate
toate normele legale, cerintele de siguranta, standardele si directivele valabile la
locul de functionare. Instructiunile de siguranta din acest manual nu Tnlocuiesc
AVERTISMENT! ' ’ ’

aceste cerinte legale, ci mai degraba le completeaza.

Instructiuni de siguranta:

- Sarcina maxima de lucru este indicata pe placuta atasata fiecarui sistem de
sine si trebuie respectata.

- Definirea zonei de operare: Zona de operare este definitd ca spatiul din
interiorul sau din jurul unei unelte de lucru in care siguranta sau sanatatea
persoanelor prezente ar putea fi pusa in pericol.

- Atunci cand ridicati sau transportati incarcaturi, exista intotdeauna riscul sa
cada obiecte. Prin urmare, intreaga zona de deplasare a sistemului de sine

AVERTISMENT! trebuie considerata zona de operare.

- Fiti intotdeauna atenti la alte persoane din zona de operare. Nu sunt permise
persoane in zona de operare.

- Nu transportati niciodata o sarcina deasupra altor persoane.

- Utilizati sistemul numai atunci cand vizibilitatea pe intreaga zona de lucru
este buna.
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- Transportul incarcaturii trebuie efectuat intr-un mod controlat. Este permisa
o viteza maxima de 50 mm/s.

- Daca componentele sunt deplasate prea repede in timpul ghidarii sarcinii,
acestea nu vor opri automat sistemul — exista riscul de strivire sau ranire prin
impact.

- Centrul de greutate al incarcaturii trebuie sa ramana intotdeauna direct sub
sina — nu trageti niciodata sarcinile in diagonala.

- Evitati miscarile de balansare ale incarcaturii.

- Nu este permisa depozitarea incarcaturii pe sistemul de sine.

- Purtati intotdeauna echipament de protectie adecvat atunci cand utilizati
sistemul de sine.

- Materialul de fixare pentru motor/ventilator de pe palan nu este inclus n
furnitura Euroclima. Acest lucru trebuie efectuat la fata locului folosind
suspensii de sarcina adecvate.

- Orice mijloc adecvat de suspendare a incarcaturii (lant, franghie, chinga etc.)
care nu face parte din furnitura EUROCLIMA trebuie sa fie certificat de
producator pentru transportul de incarcatura prevazut.

Este posibil ca sistemul de sine din imagini sa nu arate la fel ca cel livrat. In

unele cazuri, sinele sunt intarite cu profile suplimentare, iar suporturile portocalii

sunt mai mari. Acest lucru nu modifica mecanismul de stocare sau de sustinere
AVERTISMENT! a fazei motoarelor/ventilatoarelor.

Tnainte de fiecare utilizare: verificare vizuala a depozitarii utilajului si inregistrare
a utilizarii. Daca sunt detectate anomalii, operatorul trebuie sa indice pe un
formular data la care observa anomalii si/sau defecte si sa le semnaleze
supervizorului, care trebuie sa certifice prin semnatura sa ca le-a vazut. Trebuie
verificate urmatoarele neconformitati: deformatii, coroziune, ungerea, toate
imbinarile cu suruburi (inclusiv conexiunile sinelor), a se vedea si capitolul 9.16
(Sistem de sine de plafon).

AVERTISMENT!

Cand unitatea de tratare a aerului functioneaza corect si nu este necesar transportul
ventilatorului/motorului in afara echipamentului, sina raméane amplasata in interiorul acestuia. n
acest caz, dispozitivul de rulare si unitatea de oprire nu sunt montate pe sina si trebuie depozitate
separat. In llustratie 180 este afisata faza de depozitare.

llustratie 180: Pozitia de depozitare a sistemului de sine montat pe tavan
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5.9.2 Sisteme de sine montate pe tavan cu sarcini mai mici de 500 kg

5.9.2.1 Pregatirea pentru faza de transport a ventilatorului/motorului

Trageti sina din echipament in directia indicata in llustratie 181. Lungimea de tragere definita este
atinsa atunci cand opritorul de pe interior blocheaza procesul. Asigurati sina prin orificiile filetate
din suporturile aflate pe partea de operare, utilizand patru suruburi (cate doua pe fiecare parte),
consultati llustratie 182. Sina este acum fixata ferm. Este protejata impotriva deplasarii in si din
aparat.

llustratie 181: Tragerea sinei <500 kg llustratie 182: Fixare sind <500 kg

Introduceti mai intéi dispozitivul de rulare, apoi montati dispozitivul de oprire in partea frontala,
conform indicatiilor din llustratie 183.

llustratie 183: Introduceti dispozitivul de rulare

Acum, structura este gata sa efectueze transportul motorului/ventilatorului. Conectati incarcatura la
dispozitivul de rulare si transportati-o.

5.9.2.2 Depozitarea dupa transportul ventilatorului/motorului

1. Scoateti unealta de oprire si unealta de rulare. Aceste doua parti trebuie depozitate
separat.

2. Indepartati cele patru suruburi montate pe suporturile aflate pe partea de operare pentru a
permite din nou miscarea sistemului de sine, consultati llustratie 184.
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llustratie 184: Activare miscare sistem de sine montat pe tavan <500 kg

3. Trageti sina in interior pana cand orificiile din exteriorul sinei se aliniaza cu orificiile de pe
suporturi. Introduceti din nou tijele filetate si piulitele, la fel ca in conditiile initiale de livrare.

5.9.3 Sisteme de sine montate pe tavan pentru sarcini 500 kg — 1000 kg

5.9.3.1 Pregatirea pentru faza de transport a ventilatorului/motorului

Aceasta faza descrie procesul in care un ventilator/motor trebuie transportat in afara dispozitivului.
Tndepérta’;i suruburile filetate si piulitele de pe ambele suporturi exterioare, conform indicatiilor din
llustratie 185. Trageti sina din echipament in directia indicata, consultati llustratie 186. Lungimea
de extragere definita este indicata atunci cand orificiile de pe sina se aliniaza cu orificiile de pe
suporturi. Introduceti acum tijele filetate si fixati-le din nou cu piulite pe ambele parti, strdngandu-le
la aproximativ 60 Nm.

llustratie 185: Fixare sina 500 kg — 1000 kg llustratie 186: Tragerea sinei 500 kg — 1000 kg

Introduceti mai intéi dispozitivul de rulare, apoi montati dispozitivul de oprire in partea frontala,
conform indicatiilor din llustratie 187.
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llustratie 187: Introduceti dispozitivul de rulare

Acum, structura este gata sa efectueze transportul motorului/ventilatorului. Conectati incarcatura la
dispozitivul de rulare si transportati-o.

5.9.3.2 Depozitarea dupa transportul ventilatorului/motorului
1. Scoateti unealta de oprire si unealta de rulare. Aceste doua parti trebuie depozitate
separat.
2. Indepartati cele doua tije filetate si piulitele montate pe suporturile aflate pe partea de
operare pentru a permite miscarea sistemului de sine, consultati llustratie 188.

llustratie 188: Activarea miscarii sistemului de sine montat pe tavan 500 kg - 1000 kg

3. Trageti sina in interior pana cand orificiile din exteriorul sinei se aliniaza cu orificiile de pe
suporturi. Introduceti din nou tijele filetate si piulitele, la fel ca in conditiile initiale de livrare.

5.9.4 Depanare

Daca carucioarele se deplaseaza greu sau produc zgomote puternice in timpul rularii pe sistemul

de sine:

- Suprasarcina: Verificati daca exista o suprasarcina sau daca a aparut anterior. In acest caz,
caruciorul afectat trebuie Tnlocuit.
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- Contaminare: Verificati suprafetele de rulare ale profilelor pentru contaminare si curatati-le cu o
carpa. Verificati, de asemenea, rolele pentru eventuale particule incorporate. Scoateti-le daca
este posibil sau inlocuiti rolele daca este necesar.

6 Instalarea

6.1 Racordarea schimbatorului de caldura (bateriei)

6.1.1 Note generale
Tnainte de a conecta bateria, sistemul de conducte trebuie cltit complet.

Trebuie asigurata o conexiune lejera si trebuie luate masuri de prevenita
transmiterii vibratiilor si de preluare a dilatarii longitudinala intre dispozitiv si
; sistemul de conducte.
NOTA!
Pentru a evita coroziunea din cauza apei, trebuie respectate cerintele privind
calitatea apei, instalarea profesionala, punerea in functiune si intretinerea
; conform VDI 2035 - 2.
NOTA!

Tevi de conectare cu filet:
Pentru a preveni deteriorarea conexiunii bateriei, este necesar sa se tina cu o cheie de teava in
timpul insurubarii (llustratie 189).

llustratie 189: Tinand cu o cheie de teava

Material recomandat de etansarea stuturilor filetate:

- Baterie cu abur, folositi etansant special

- baterie apa / glicol, folositi banda de teflon.

In aceste cazuri, canepa nu poate fi utilizatd ca material de etansare!

Tevi de conectare fara filet:

Daca conductele de conectare sunt execCTAte fara filet, atunci este recomandata o conexiune
mecanica, prin presare (cuplaj STRAUB) (llustratie 192). Acest cuplaj ar putea fi inclus optional in
furnitura de livrare de la EUROCLIMA, daca nu, atunci trebuie furnizat pe site.
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Pentru a evita deteriorarea conductei de cupru a bateriei din cauza fortei mecanice, este utilizat un
inel pentru a conso-lida conducta de cupru (llustratie 190 si llustratie 191).

] ] ] llustratie 191: conducta de cupru cu inel de
llustratie 190: conducta de cupru cu inel de armare armare introdus

llustratie 192: Cuplaj STRAUB llustratie 193: Cuplaj STRAUB montat
Alte tipuri de conexiuni, de exemplu sudarea sau lipirea nu sunt recomandate de EUROCLIMA, din
cauza riscului de incendiu la materialele vecine. Daca se alege unul dintre aceste tipuri de
conexiuni, instalatorul care actioneaza este responsabil pentru aceasta sarcina.

Conductele bateriei nu trebuie sa impiedice intretinerea necesara.

Conexiunea bateriei trebuie sa se execute asa cum este indicat pe eticheta CTA (diagramele de
conectare din llustratie 194).

1. 2. 3.
steam

= 7

air
water

refrigerant
. 5 water

llustratie 194: Conexiuni baterie

Schimbatorul de caldura functioneaza conform principiului contra-curent (transversal). Doar
schimbatorul de preincalzire poate fi furnizat pentru functionarea in flux paralel, la cererea
clientului.

1. Toate bateriile de incalzire si racire - contracurent

2. Bateriile cu abur: intrare abur sus, condensat jos - contracurent
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3. Bateria de preincalzire daca exista un risc de inghet si poate fi solicitat - flux paralel

Racordul hidraulic al unei serpentine de incalzire sau de racire trebuie realizat conform schemei
llustratie 195 cu o supapa cu trei cai utilizata ca supapa de amestec. in comparatie cu un control
al debitului care utilizeaza un ventil de inchidere / supapa cu doua cai (consultati llustratie 196),
aceasta conexiune evita profilurile de temperatura inegale, in acest fel incalzirea sau racirea
aerului este destul de uniforma de-a lungul suprafetei serpentinei.

T

.

T

K

b
p —

I .
¢ T
i f
}_z_

llustratie 195: Exemplu de schemé de racord llustratie 196: Exemplu de schema de racord
hidraulic cu supapa cu trei cai hidraulic cu ventil de inchidere / supapa cu doua cai

H oh)

5,
.

Trebuie acordata atentie reglajului hidraulic efectuat de o companie specializata!

AVERTISMENT!

Pentru a dezaera si a goli bateria, sunt montati ventile (la cerere). Pentru a va asigura ca
functionarea corecta este facuta, este important ca dezaerarea sa se afle in punctul cel mai inalt al
intregului circuit al apei si scurgerea la cel mai mic. In caz contrar, ventilele trebuie montate intr-un
alt punct adecvat al circuitului.

6.1.2 Baterie cu abur

Bateria este incalzita la peste 70 ° C, langa Tncalzitor sunt montate piese din plastic. Pentru a

preveni deteriorarea pieselor din plastic, este responsabilitatea clientului de a face urmatoarele:

- Furrnizarea si instalarea termostatului

- temperatura de declansare a termostatului: 70 °C

- pozitia sondei termostatului: aprox. 100 mm in aval de fluxul de aer prin schimbatorul de
caldura cu abur / aprox. 100 mm sub panoul superior

- Un termostat trebuie sa fie integrat in sistemul de control CTA, astfel incat ventilul de
alimentare cu abur sa se inchida in cazul in care temperatura depaseste pragul mentionat mai
Sus.

- functie: intreruperea alimentarii cu abur la supra-temperatura, de exemplu din cauza lipsei
fluxului de aer
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6.1.3 Schimbatoare de caldura cu placi pentru circuite de refrigerare

in functie de tipul de agent frigorific, exista o presiune foarte mare in circuitul
de refrigerare. O scurgere in circuitul de refrigerare poate provoca o crestere
a presiunii pe partea de apa. Din acest motiv, trebuie instalata o supapa de

AVERTISMENT! siguranta pe partea de apa.

Circuitele de refrigerare ale CTA-urilor ETA-POOL pot contine, ca optiune, un condensator pentru
incalzirea apei din piscina. Conectarea condensatorului la apa din piscina sau la conductele de
apa pentru uz general trebuie facuta conform sagetilor albastre afisate in llustratie 197:

- intrare pe jos

- lesire pe sus
llustratie 197: Condensator pentru incalzirea apei
din piscina
Nu sunt permise tevi de apa din plastic, deoarece refrigerantul - si, prin urmare,
si schimbatorul de caldura cu placi - poate atinge temperaturi de 110 ° C sau mai
; mari!
NOTA!

- Nu adaugati niciodata clorina in fata intrarii de apa a schimbatorului de céldura. Clorurarea
trebuie adaugata cat mai departe de schimbatorul de caldura pe placi (vezi llustratie 198).

- Intrarea apei trebuie sa fie aproape de suprafata si iesirea aproape de fund. Acest lucru
imbunatateste amestecarea apei incalzite si impiedica, in principal, intrarea particulelor de clor
sau a unei solutii concentrate in schimbatorul de caldura cu placi (vezi llustratie 198).

Avertizare: Din pacate, in practica, clorurarea este adesea localizata in fata
@ intrarii condensatorului pentru incalzirea apei din piscina. Acest lucru
imbunatateste clorurarea, dar ar putea deteriora schimbatorul de caldura pe
NOTA! placi.

V07-25.0 89/164



@ euroclima’

= We care for better ie Manual instalare, operare, mentenanta ZHK

llustratie 198: Note privind schimbatoarele de
caldura pe placi

- valoarea pH-ului: trebuie mentinuta cat mai mare; dar cel putin 7,5

- Cl: continuu < 0,5 ppm langa intrarea schimbatorului de caldura in placi
maximum <2 ppm

- CI < 150 ppm, daca apa e incalzita la 50-60°C
< 100 ppm, daca apa e incalzita la 70-80°C

6.2 Umidificator, racire indirecta adiabatica

Sistemele de umidificare functioneaza in fluxul de aer de introducere ca umidificator de aer,
precum si in fluxul de aer de evacuare ca racire adiabatica indirecta. in cele ce urmeaza, se va
face intotdeauna referire la umidificatoarele din fluxul de aer de introducere, dar informatiile sunt
valabile pentru ambele aplicatii, cu exceptia cazului in care se specifica altfel explicit.

6.2.1 Calitatea apei

La alimentarea cu apa a unui umidificator, de exemplu umidificator cu pulverizare, acordati atentie
calitatii apei.

in functie de duritatea apei si importanta operationala a dispozitivului, trebuie s se aleaga un
proces adecvat de tratare a apei pentru a asigura calitatea dorita a apei. Acordati o atentie
deosebita duritatii carbonatului din apa dulce. Sistemul de tratare a apei nu este furnizat de
EUROCLIMA si trebuie furnizat de catre client la fata locului.

Calitatea apei are o mare influenta asupra duratei de viata a componentelor utilizate. Apa utilizata
trebuie sa respecte intotdeauna valorile limita definite Tn Directiva UE 2020/2184 privind calitatea
apei destinate consumului uman.

Pentru functionarea optima a umidificatorului, calitatea apei trebuie sa respecte valorile orientative
in conformitate cu VDI 3803 partea 1, anexa A.

Necesitatea unei instalatii de sterilizare stationara depinde in principal de conditiile de functionare
si trebuie verificata pentru fiecare caz in parte.

6.2.2 Protectia apei potabile impotriva poluarii

In timpul instalérii, trebuie s& se asigure prin masuri adecvate ca instalatorul respectd EN1717.
Acest standard european contine cerinte generale pentru instalatiile de siguranta, care sunt
destinate sa protejeze apa potabild impotriva poluarii. De exemplu, instalarea de echipamente de
siguranta pentru a preveni contaminare apei potabile din cauza refluxului.

Tnainte de punerea in functiune, trebuie sa fie luate astfel de masuri adecvate de catre operator
pentru a asigura conformitatea cu EN 1717.
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6.2.3 Indicatii speciale pentru diferite sisteme de umidificare

6.2.3.1 Umidificator cu pulverizare (spray) - Instalarea circuitului pompei

Indicatii generale

Un umidificator cu pulverizare poate fi utilizat pentru umidificare, precum si pentru curatarea
aerului, in functia de masina de spalat cu aer. In continuare, se foloseste termenul ,umidificator
prin pulverizare”, dar descrierea este valabila si daca sistemul este utilizat ca spalator de aer.

Circuitul pompei umidificatorului cu pulverizare este livrat in piese, vezi llustratie 199:
Pompa pe placa suport antivibratii

Teava pe aspiratie (de la duza rezervorului de apa pana la racordul flexibil)
Teava pe partea de presiune (de la racordul flexibil pana la duza rezervorului)
Racorduri flexibile

Tija filetata

aobron=

Conexiunea dintre piese trebuie realizata de tuburi si cleme flexibile care asigura decuplarea
vibratiilor din aranjamentul pompei.

llustratie 199: Piesele circuitului pompei umidificatorului
cu pulverizare

Asamblarea pieselor trebuie sa fie completata pe site de catre client si trebuie sa urmeze
descrierea prezenta. Pentru a evita desfacerea compensatorului flexibil din cauza situatiilor
enumerate mai jos, urmati strict procesul de instalare descris.

Compensatorul flexibil se poate desface, daca

- Nu toate clemele de fixare livrate sunt fixate in timpul instalarii

- Instalarea unor cleme diferite (nu a celor originale)

- cleme corespunzatoare fixate cu cuplu prea mare sau prea mic

- racordul flexibil nu este sufucient de lung, vezi llustratie 200.

- in cazul in care clientul a aplicat lubrifiant la racordul flexibil in timpul instalarii.

A in aceasta situatie, conexiunea tubului aferent3 se poate desface si
poate provoca scurgeri de apa si daune ulterioare!

AVERTISMENT!
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Pentru a asigura o functionare adecvata si pentru a reduce riscul de scurgeri
de apa, EUROCLIMA recomanda cu mare incarcare instalarea si verificarea

NOTA! conexiunilor de prindere conform instructiunilor de mai jos.

Instructiuni de instalare

Evaluarea pieselor pentru tuburile si clemele flexibile de conectare conform Tabel 10.

Tabelul prezinta dimensiunea si numarul de cleme in functie de diametrul tubului. De examplu, 2+2
inseamna 2 cleme la fiecare capat al racordului flexibil.

Cleme pt. racorduri flexibile
Diam. Tub PVC rigid Tub cauciuc flexibil Ti
refulare/ aspiratie (negru) P
Normaclamp TORRO 12 W1
3 ’4;‘:-'::'\\-\(. ' - 'f“ ‘c °
| \\k,__ﬁ,// \ — q i :
Numar pt. un
diametru exterior (mm) diametru exterior (mm) marime racord flexibil
25 approx. 33 25-40 2+2
32 approx. 42 30-45 2+2
40 approx. 47 40 - 60 2+2
50 approx. 61 50-70 3+3
63 approx. 76 60 — 80 3+3
75 approx. 87 70 -90 3+3
90 approx. 106 90 - 110 3+3
110 approx. 120 110 - 130 3+3
125 approx. 136 130 - 150 3+3

Tabel 10: Specificatii - dimensiunea si numarul de cleme pentru tuburile de conectare flexibile

Urmatoarele actiuni trebuie sa fie efectuate separat pentru conexiunea pe partea de presiune si
conexiunea pe partea de aspiratie. Va rugam sa retineti ca tubulatura de pe partea de aspiratie a
pompei si partea de presiune au de obicei diametre diferite.

1. Lungimea tubului flexibil:

- Lungimea tubului flexibil L este livrata standard cu L = 180 mm. Pentru unele instalatii pot fi
montate tuburi ma scurte. In acest caz taiati tubul flexibil pt. a se potrivi desenului din
llustratie 200.

- Asigurati-va ca distanta libera dintre cele doua capete ale tuburilor rigide (gri) nu este mai
mica de 20 mm si nu mai mult de 60 mm conform desenului.

- Asigurati-va ca tubul flexibil (negru) acopera capetele tubului rigid (gri) pe fiecare parte cu 60
mm conform desenului.

- Marcati pozitia corecta a tubului flexibil tube pe tubul rigid (lungime 60 mm) inaintea instalarii
tubului flexibil.
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llustratie 200: Pozitionarea corecta a tubului de conectare flexibil
(negru ); dimensiuni in mm

2. Instalati tubul flexibil si clemele
- Curatati cu atentie tuburile de plastic si tubul flexibil cu o carpa uscata si curata
- Verificati sa utilizati clemele corecte: clemele sunt imprimate cu ,NORMA” si intervalul de
dimensiuni trebuie sa fie asa cum este indicat in Tabel 10.
Nu aplicati lubrifiant intre tubul flexibil negru si tubul rigid (gri). Acest lucru
@ ar putea degrada tubul flexibil de cauciuc si ar reduce siguranta conexiunii.
NOTA! Nu folositi niciun produs de curatare cu benzen, acest lucru ar putea deteriora
’ materialul de cauciuc.
3. Pozitionarea tubului flexibil si a clemelor
- Verificati daca tubul flexibil este pozitionat corect suprapunandu-se 60 mm pe fiecare capat,
tubul rigid gri, in conformitate cu llustratie 202.
- In primul rand, instalati usor tipul si numarul de cleme indicate pe fiecare parte a conexiunii.

- Verificati daca clemele sunt pozitionate complet pe fiecare parte pe lungimea de 60 mm in
care se suprapun.

4. Fixarea clemelor
- Strangeti clemele folosind o cheie dinamometrica. Fixeaza surubul cu un cuplu de 5 ... 6,5
Nm.

llustratie 201: Cleme montate
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5. Instalarea tijei filetate

Tija filetata este montata pe partea de presiune si mentine pe pozitie teava de refulare, pt. a
elibera tubul flexibil de pe refulare de fortele axiale .Tija trebuie fixata aproape de tubul vertical
care vine de la partea de presiune a pompei, asa cum se arata in llustratie 202.

Pentru instalarea tijei filetate, sunt necesare urmatoarele piese (incluse in sfera de furnizare de la
EUROCLIMA), llustratie 202:

1. Clema pt. tija filetata

2. Tijafiletata (M10)

3. Suport de baza pentru tija

;!

llustratie 202: Pozitia si piesele pentru instalarea tijei

Pentru a instala structura filetata, procedati dupa cum urmeaza:

- Fixati clema pentru tija la tubul orizontal superior, aproape de verticala care vine de la pompa.

- Suportul de baza trebuie instalat vertical sub clema superioara. (Pentru umidificatorul cu
pulverizare echipat cu tratament apa cu UV, o mica discrepanta e posibila.)

- Taiati tija filetata la lungimea dorita si fixati tija in consecinta. (Pentru umidificatorul cu
pulverizare echipat cu tratament apa cu UV, tija poate fi indoita pentru a trece tuburile
circuitului UV).

- Strangeti piulita inferioara si piulita contra pentru a lega usor ansamblul tubului.

n cazul in care aveti probleme sau aveti nevoie de asistenta cu produsul dvs., nu ezitati sa
contactati EUROCLIMA pentru orice alte clarificari.

6.2.3.2 Umidificator evaporativ

Calitatea apei

Trebuie respectate specificatiile din capitolul 6.2.1 (Calitatea apei). In plus, trebuie respectate
valorile limita pentru oxidul de siliciu si carbonatul de calciu pentru a evita depunerile pe structura
in fagure a umidificatorului. Concentratia de oxid de siliciu trebuie sa fie sub 150 ppm.
Concentratia necesara de carbonat de calciu depinde de valoarea pH-ului, consultati llustratie
203:
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Observatie:

A = Curba valorilor necesare pentru a produce un strat de carbonat de calciu.
B = Curba de echilibru a carbonatului de calciu.
C = Curba valorilor necesare pentru prevenirea petelor de fier.

llustratie 203: Concentratie de carbonat de calciu in functie de valoarea pH-ului apei utilizate pentru a evita depunerile
si efectele corozive.

Apa utilizata trebuie sa fie Tn zona B. Daca apa este in zona A, vor aparea
depuneri pe piesele care intra in contact cu apa. In zona C va exista coroziune.

AVERTISMENT!
Controlul umidificatoarelor prin evaporare:
Oprirea necesara inainte de functionare trebuie sa garanteze ca camera de
umidificare poate fi golita in prealabil in timpul unei opriri programate. Trebuie
sa va asigurati ca umidificatorul este golit complet cel putin la fiecare 24 de ore.
Scopul este de a dezumidifica sistemul suficient de mult ca reziduurile de apa
AVERTISMENT!

ramase din cauza tensiunilor de suprafata si a panourilor de umidificare sa
poata fi complet uscate prin ,golirea” sistemului.

Functionarea cu apa dulce
Clientul trebuie sa puna la dispozitie o electrovana pentru conducta de alimentare cu apa dulce.

Daca CTA este echipat cu un control EUROCLIMA, sursa de alimentare necesara este indicata in
diagrama de cablare.

Functionarea apei de circulatie
Clientul trebuie sa puna la dispozitie o electrovana pentru conducta de alimentare cu apa dulce si

pentru golire. Daca CTA este echipat cu un control EUROCLIMA, sursa de alimentare necesara
pentru electrovane este indicata in diagrama de cablare.

1. CTA furnizate de EUROCLIMA cu sistem de control inclus
Daca in furnitura EUROCLIMA este inclus un sistem de control si umidificatorul prin evaporare
functioneaza cu apa de circulatie, toate componentele indicate in llustratie 204 trebuie sa fie
selectate. In acest caz, toate aceste componente sunt controlate de sistemul de control
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EUROCLIMA, montate in sistemul de conducte si, daca este posibil, conectate electric sau
livrate nemontate si pregatite pentru conectarea electrica.

2. CTA furnizate de EUROCLIMA fara sistem de control
Componentele necesare enumerate in llustratie 204 (cu exceptia punctului 6 "Suflare cu
tacosetter", care este intotdeauna inclusa in furnitura EUROCLIMA) pot fi selectate sau trebuie
sa fie prevazute pentru instalare la fata locului, adica in zona de responsabilitate a clientului.
Toate componentele electrice trebuie integrate in comanda de la fata locului.

Electrovana apa potabila
Electrovana golire
Electrovana supraplin
Senzor conductivitate
Nivostat (max/min)

Golire de catre tacosetter
Cantitatea de apa de namol
reglabila manual)

D oA WN -~

—

llustratie 204: Componente ale unui sistem de umidificare evaporative cu functionare a apei de circulatie

6.2.3.3 Umidificator de pulverizare de inalta presiune
Pentru instalare trebuie contactat producatorul umidificatorului cu pulverizare de inalta presiune.

6.2.3.4 Umidificator cu abur

Instructiunile producatorului umidificatorului cu aburi trebuie respectate pentru instalare. De
exemplu, pentru instalarea corecta a furtunului de abur sau pentru conectarea drenajului de
condens.

6.3 Evacuati condensul si excesul de apa

Fiecare scurgere trebuie sa fie echipata cu un sifon. Sifoanele sunt disponibile ca accesorii de la
EUROCLIMA.

Urmatoarele conditii sunt esentiale pentru o functionare corecta:
- La fiecare scurgere trebuie sa fie conectat un sifon.
- Este posibil ca mai multe drenuri sa nu fie conectate la un sifon.
- Apa din sifon trebuie sa curga intr-o palnie.
NOTA! - Tnainte de a incepe, umpleti sifonul cu apa.
- In cazul CTA-urilor exterioare, trebuie pus la dispozitie un mecanism antigel
la fata locului.

6.3.1 Sifoane standard

La cerere EUROCLIMA poate furniza daca e necesar un sifon care economiseste spatiu.
Contactati reprezentantul dvs. de vanzari pentru informatii detaliate.

Tnél’gimile H1, H2 si H3 pot fi determinate de la presiunea negativa maxima (p) si presiunea maxima
(p) din sectiunea sifonului sau pot fi determinate de informatiile din fisa tehnica dupa cum urmeaza:
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Presine totala Pges = 1196 Pa

Presine dinamica Pdyn =83 Pa

Presine totala statica pstat = Pges — Pdyn = 1113 Pa

1 mmWS =9,81 Pa

H1>1113/9,81 = 114 mm + 15 mm (Siguranta) = cca 130 mm
H2 = 65 mm

Sifon pe partea de aspiratie (in directia fluxului de aer inaintea ventilatorului), vezi llustratie
205.

H1 (mm) > p (mm WS)

H2 (mm) > p/2 (mm WS)

llustratie 205: Sifon pe partea de aspiratie

Sifon pe partea de presiune (in directia fluxului de aer dupa ventilator), vezi llustratie 206.
H3 (mm) > p (mm WS)
H4 (mm) >0

llustratie 206: Sifon pe partea de presiune

6.3.2 Sifoane cu bila

Daca sifoanele cu bila, cu designul prezentat mai jos, sunt furnizate de EUROCLIMA, atunci in
timpul instalarii trebuie respectate urmatoarele instructiuni:

in functie de pozitia de montaj pe partea de aspiratie sau pe partea de presiune, corpul sifonului
trebuie sa fie fixat astfel incéat directia sagetii (a se vedea llustratie 207) sa corespunda directiei de
curgere.

- Pa
+ Pa

partea de aspiratie
partea de presiune
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llustratie 207: Observati pozitia de montaj - directia de curgere in conformitate cu
sageata

Sifon pe partea de aspiratie (in directia fluxului de aer inainte de ventilator)

Pa-
' Dimension X
Henin = (Bm%-nm + 10mm

llustratie 208: Executie pe partea de aspiratie

98/164 V07-25.0



@ euroclima’

Manual instalare, operare, mentenanta ZHK ~ W care fo better ai

Sifon pe partea de presiune (in directia fluxului de aer dupa ventilator)
Dopul negru trebuie indepartat pentru instalarea pe partea de presiune (see llustratie 210).

60mm

S50mm |

— [ |+
o i X

) Lo——-r—]
| ABFLIESSEN
Pa+ ,-\Ea ENTLUFTUNGSOFFNUNG - Bitte vor Einsatz den Stopfen
he entfernen

llustratie 209: Executie pe partea de presiune

llustratie 210: Instalare pe partea de presiune: scoateti dopul de inchidere
negru

6.4 Conexiune de canal - conexiune la partea de aer a CTA

in functie de cerintele clientului, dispozitivele EUROCLIMA sunt echipate cu diverse accesorii si
optiuni pentru fixarea elementelor de conducte de aer precum dampere, conexiuni flexibile, rame,
flanse de panou, etc.

Daca nu sunt furnizate astfel de accesorii, atunci montarea pe partea aeraulica a componentelor
sistemului de conducte se face direct la carcasa CTA. In functie de deschiderea dispozitivului,
acest lucru se poate face direct pe flansa panoului sau direct pe panoul extern al dispozitivului.
La conectare, asigurati-va ca sunt respectate cerintele enumerate mai jos:
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6.4.1 Cerinte

- Asigurati performanta corecta a CTA prin evitarea caderilor excesive de presiune in conducta.
Pentru a minimiza zgomotul, trebuie respectate principiile de baza ale constructiei conductelor
si ale proiectarii acustice.

- Intre carcasa dispozitivului si componenta sistemului de conducte trebuie sa se asigure
etansarea adecvata (care nu este inclusa in oferta).

- Conexiunile aero-tehnice trebuie execCTAte fara tensiune si fara torsiune. De exemplu, nu
este permisa transmiterea fortelor / incarcarilor catre carcasa dispozitivului prin intermediul
accesoriilor atasate, cum ar fi conductele etc. Componentele din partea sistemului trebuie
fixate si sprijinite separat.

- Chiar daca nu este inclusa o conexiune flexibila Tn furnitura de livrare al dispozitivului, o
conexiune elastica trebuie intotdeauna instalata pentru a preveni transmiterea sunetului
transmisa prin structura intre dispozitiv si sistemul de conducte. Se recomanda utilizarea unei
conexiuni elastice interpuse cu o latime de cel putin 140 mm, care va fi instalata intre
conducta si CTA.

- Aceasta conexiune elastica trebuie sa aiba suficienta flexibilitate si trebuie instalata in mod
profesional pentru a evita transmiterea vibratiilor la sistemul de conducte.

- Pentru o performanta corecta a CTA-urilor, respectarea regulilor de baza ale constructiei
conductelor este necesara. Prin planificarea, dimensionarea si executia corespunzatoare a
sistemului de conducte, se pot evita pierderi de presiune crescute si zgomot de curgere in
conducta.

Montarea componentelor sistemului de conducte direct pe panoul extern al CTA

llustratie 211: Conexiune aeraulica direct pe
panoul extern al CTA

Procedura este urmatoarea:
- Dimensiunile (dimensiunile interne) ale deschiderii dispozitivului pot fi preluate din desenul
centralei sau masurate direct la CTA.
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- Componentele sistemului de conducte care trebuie fixate la deschiderea dispozitivului trebuie
sa aiba aceleasi dimensiuni interne ca deschiderea dispozitivului!

- Injurul deschiderii libere este prevazuta o suprafatd de contact cu flansa pentru sustinerea
componentelor sistemului de conducte - latimea recomandata a flansei este de 30 mm.
Componentele sistemului de conducte pot fi fixate pe aceasta suprafata cu flansa cu suruburi
autofiletante (nu sunt furnizate).

- Atentie: Gaurile pentru elemente de fixare trebuie instalate la o distanta de max. 15 mm de
deschiderea dispozitivului. Daca distanta este mai mare, atunci nu este posibila fixarea
eficientd si sigura a acesteia (see llustratie 212)!

A-A

e

max. 15mm

Y

max. 15mm

max. 15mm
e

min. 30mm T

|t— A

llustratie 212: Montarea componentelor conductelor pe panoul extern al CTA

Numarul de suruburi

Componentele conductelor sunt insurubate dupa cum urmeaza,

- fiecare la o distantd de 120 mm de colt

- numarul suplimentar de suruburi a se vedea Tabel 11 si llustratie 213.

Lunai o Numarul suplimentar de
ungime sau latime suruburi
<915 0
>=915 <=1220 2
>=1372,5 <=1830 3
>=1982,5 <=2592,5 4
> 2745 <= 3202,5 5
>= 3355 <= 3660 6
> 3812,5 <= 3965 7

Tabel 11: Informatii despre distantele dintre suruburi
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llustratie 213: Informatii despre distantele dintre
suruburi

6.4.2 lzolatia damperului de pe aer proaspat

Tnainte de conectarea la sectiunea de conducte, flansa damperului de aer proaspat trebuie izolata
in timpul izolarii conductelor de aer curat pe amplasament. Aceasta actiune este necesara urgent
pentru a preveni formarea condensului prin transfer de caldura.

Daca damperele pe aer proaspat nu sunt integrate in carcasa CTA, atunci si rama damperului
trebuie izolata.

6.5 Pompe

- n cazul instalarii ulterioare a pompei, trebuie mentionat ca priza de admisie este sub suprafata
apei.

- Baza pompei trebuie sa fie asezata atat de jos, incat tubul de aspiratie se declina spre pompa.

- Pentru izolarea fonica, fundatia trebuie execCTAta ca si la CTA in sine (a se consulta capitolul
4.2 (Fundati)).

- Alimentarea cu apa: Presiunea maxima admisa este 300 kPa (3.0 bar).

6.6 Masuri de protectie impotriva inghetului

Este responsabilitatea clientului sa asigure o protectie suficienta impotriva inghetului. Unele
posibilitati Tn acest scop sunt enumerate mai jos:

La bateriile de racire:

- Golirea completa a bateriei

- Utilizarea amestecurilor de lichid apa / glicol cu o concentratie adecvata de glicol. Trebuie luata
in considerare pierderea performantei.
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La bateriile de incalzire:

- Protectie tehnologica impotriva inghetului: Instalarea unui termostat pe partea de iesire a
aerului pentru declansarea alarmelor (Setarea temperaturii declansatoare 5 ° C). in caz de
alarma, vana de amestec se deschide (100%), pompa circuitului de incalzire primeste un
semnal si ventilatorul este oprit automat.

La recuperatorul cu fluid intermediar:
- Utilizarea amestecurilor de lichid apa / glicol cu o concentratie adecvata de glicol. Trebuie luata
in considerare pierderea performantei.

7 Racord electric

- Conexiunea electrica trebuie sa fie execCTAta in conformitate cu reglementarile internationale,
cum ar fi Directiva de joasa tensiune si cerintele de compatibilitate electromagnetica a
legislatiei nationale si cerintele furnizorului local de energie electrica.

- Toate conexiunile electrice trebuie inspectate anual, iar deficientele (de exemplu, resturile de
cablu desfacute, surub liber si conexiune de prindere etc.) trebuie eliminate imediat.

- Pentru sistemele care opereaza in zone periculoase, exista prevederi speciale pentru
proiectarea componentelor / echipamentelor si a materialelor folosite. Pentru detalii, consultati
capitolul 11 (CTA in executie ATEX).

7.1 Conectarea la un sistem extern de conductor de protectie

CTA trebuie conectat la un sistem de conductor de protectie extern (impamantare). CTA va fi:

- conectat la cadrul de baza sau

- alternativ, la compensarea echipotentiala, care este montata pe conexiunea flexibila de catre
EUROCLIMA.

Mai mult, fiecare componenta electrica trebuie conectata la sistemul conductorului de protectie.

Conexiunea la sistemul de impamantare extern de protectie trebuie execCTAta conform EN
60204-1, pt. 5.2. Suprafata minima a sectiunii impamantarii la convertorul de frecventa trebuie sa
fie de 10 mm?, altfel de 4 mm?la CTA cu control. in functie de suprafata transversala a
conductorului exterior, cerintele privind suprafetele minime ale sectiunii transversale a sistemului
de pamant de protectie conform EN 60204-1, pt. 5.2, tabelul 1 trebuie luate in considerare
suplimentar.

Dupa montare si instalare, compatibilitatea sistemului de conductor de protectie trebuie verificata si
documentata conform EN 60201-1, pt. 18.2.

In timpul punerii Tn functiune, trebuie verificata impedanta circuituluiintregului sistem finalizat. Aici
se aplica o valoare limita maxim admisa de 1 Q, care asigura declansarea in timp util a
dispozitivelor electrice de protectie.

Protectie impotriva trasnetului pentru CTAuri de acoperis

O protectie impotriva trasnetului, in special pentru CTA-urile de acoperis
ATEX, trebuie instalata profesional in fata locului, in conformitate cu normele

nationale. In caz contrar, un incendiu poate fi cauzat de un fulger.
AVERTISMENT! ;

7.2 Motoare AC

Motoarele trifazice indeplinesc urmatoarele criterii:
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- Clasa de protectie: IP 55
- Clasatermica: F
- Tip: B3

In clasa termica F, motorul poate livra capacitatea nominald pana la

- o temperatura de racire (temperatura aerului in sectiunea ventilatorului) de 40 °C.
- la o altitudine de pana la 1000 m.

La valori care depasesc cele de mai sus, sarcina este de a reduce.

Motoare cu o singura viteza

Motoarele cu o singura viteza sunt potrivite pentru pornirea directa si cu stea-triunghi. Daca
cablajul externa a CTA a fost realizata de EUROCLIMA, cablarea standard este pentru pornire
directa. Cablarea pentru pornirea cu stea-triunghi este posibila la cerere.

Toate motoarele cuviteza constanta sunt potrivite pentru functionarea cu convertizor de frecventa.

Zona de lucru autorizataa motorului:
- Pentru a asigura o racire adecvata a motorului, frecventa minima in timpul
functionarii convertizorului de frecventa nu trebuie sa fie mai mica de 15 Hz.
- Viteza maxima admisa a motorului depinde de viteza maxima admisla a
@ ventilatorului. Viteza maxima admisa a ventilatorului este specificata in fisele
tehniceasociate comenzii. Din motive de siguranta, viteza maxima admisa a
NOTA! ventilatorului nu trebuie depasital
- Pentru a preveni sarcinilecauzate de vibratiile ridicate si daunele, trebuie
evitate vitezele si/sau frecventele de functionare critice, a se vedea capitolul
8.4.3 (Verificarea vibratiilor).

EUROCLIMA recomanda, prin urmare, monitorizarea continua a conditiilor de functionare.

Motoare cu doua sau trei viteze
Aceste motoare sunt intotdeauna proiectate pentru pornirea directa in fiecare treapta.

@ Aceste motoare nu sunt potrivite pentru convertorul de frecventa! Un convertor
de frecventa distruge infasurarea motorului!

NOTA!

Pentru CTA-urile ZHK sunt necesare urmatoarele echipamente la fata locului:

1) Motor fara convertizor de frecventa: intrerupator de protectie a motorului

Un intrerupator de protectie a motorului trebuie utilizat intotdeauna atunci cand motorul nu
functioneaza cu un convertor de frecventa.

Intrerupatorul de protectie a motorului trebuie sa fie echipat cu un intrerupator termic pentru
protejarea infasurarii motorului si cu un intrerupator electromagnetic (protectie la scurtcircuit).
Functia comCTAtorului de protectie a motorului este de a proteja motorul impotriva distrugerii prin
comCTArea tuturor polilor in caz de:

- Nepornire

- Suprasarcina

- Scaderea tensiunii de retea

- Defectarea unui conductor in alimentarea cu trei faze
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2) Motor cu convertizor de frecventa: intrerupatorul este suficient
Daca motorul este actionat la convertizorul de frecventa, o protectie la scurtcircuit de catre un
intreruptor este adecvata.

Atentie: Pericol din cauza curentului de scurgere!

Curentul de scurgere depaseste 3,5 mA. Este sarcina operatorului sau a
electricianului certificat sa ofere o impamantare adecvata (vezi capitolul 7.1
(Conectarea la un sistem extern de conductor de protectie)) a CTA. O

PERICOL! Tmpamantare a convertizorului de frecventa realizata necorespunzator ar putea
duce la moarte sau la rani grave.

Pe langa 1) sau 2) protectie completa a motorului cu PTC (termistor)

Ca standard, este utilizat un termistor PTC (specificat in fisa tehnica ca PTC):
- Motoare cu transmisie cu curea cu putere >= 11 kW

- Ca optiune disponibile pentru puteri mai mici

- Pentru toate motoarele ventilatoarelor cu conector

Pentru a preveni deteriorarea motorului, PTC trebuie conectat la un releu PTC.
@ Releul PTC nu inlocuieste intrerupatorul de protectie a motorului sau

intrerupatorul si este necesar in plus. Conexiunea la un releu PTC este o
NOTA! conditie necesara pentru garantia produsului in caz de avarie.

Protectia completa a motorului consta in senzori de temperatura si un releu PTC (la fata locului).
La convertizoarele de frecventa aceasta functie este integrata.

Cum functioneaza: Pentru motoarele trifazate cu o singura viteza, 3 senzori de temperatura sunt
instalati Tn serie pe partea de aer de evacuare a motorului in capul de infasurare. La 135 ° C,
apare o crestere accentuata a rezistentei, care opreste releul PTC. Pentru un exemplu de
diagrama de conexiune, consultati llustratie 214.

llustratie 214: Schema de cablare pentru
termistori

Protectia completa a motorului opreste motorul in cazul:
- Suprasarcina motorului

- Racire slaba

- Deteriorarea rulmentului

- Blocarea rotorului

- Probleme bobinaj
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Tensiunile nu trebuie sa depaseasca 5 V la senzorul de temperatura. Aceasta
duce la dereglarea sa!

NOTA!

Alternativa la PTC: Motoare cu senzor bimetal integrat (contact termic, Clixon) - optional
Detectoarele cu bimetal sunt utilizate pentru monitorizarea termica a infasurarilor motorului si
constau din doua metale laminate succesiv, cu coeficienti inegali de expansiune termica. Cand
sunt incalzite, se extind neuniform si pot schimba un contact. Acestea au avantajul ca pot fi
amplasate direct pe intrerupétor si astfel nu este necesar un releu special (ca in cazul PTC).

Schema bloc pentru conectare: consultati llustratie 215.

ZLRC

llustratie 215: Schema de cablare pentru contactele
termice

ETA - CTA

Aceste CTA sunt echipate standard, cu un intrerupator de protectie a circuitului si convertoare de
frecventa, daca nu sunt echipate cu motoare CE. Cand motorul este echipat cu un PTC, acesta
este conectat la convertorul de frecventa pentru a monitoriza temperatura.

Conectire motor

Motorul trifazat trebuie conectat in functie de tensiunea de alimentare utilizata, in conformitate cu

informatiile de pe placa nominala (a se vedea llustratie 216) si in cutia de borne (a se vedea
llustratie 217) a motorului.

SIEVIENS IE20 C €

1LE10011CB234AB4|UD 1606/75813573—023

Mode in Czech Rep.

llustratie 216: Motor rating plate llustratie 217: Motor terminal box
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Tip de cablu pentru conectarea motorului

Motorul poate fi alimentat direct sau prin intermediul unui convertor de frecventa. Pentru cablul
motorului trebuie utilizat un cablu ecranat, iar scutul trebuie sa fie impamantat pe ambele capete
(convertor de frecventa / comCTAtor principal si motor).

Directia corecta de rotatie a motorului este rezultatul directiei de rotatie a rotorului de ventilator,
care este marcat de o sageata: pentru ventilatorul EC, consultati llustratie 220, pentru ventilatorul
cu cuplaj direct, vezi llustratie 218, pentru ventilatorul cu carcasa, vezi llustratie 219.

Inainte de a conecta motorul, verificati campul rotativ al conexiunii de retea cu un dispozitiv
adecvat. Dupa aceea, conectati fazele in mod corespunzator la terminalul motorului sau la
comCTAtorul principal (daca este furnizat si conectat prin intermediul acestuia EUROCLIMA).

llustratie 218: Marcarea llustratie 219: Marcarea rotatiei
sensului de rotatie la pe carcasa ventilatoarelor
ventilatoarele cu cuplaj direct

llustratie 220: Marcarea rotatiei la EC fans

Consultati cuplul de fixare pentru conexiunile electrice de pe panoul de control Tabel 12:

7y | Thead | mg | ms | me

Nm

min. | 0,8 |18 |27
max. | 1,225 | 4

Tabel 12: Torques for the motor terminal board

inainte de a va conecta la reteaua de alimentare locald, verificati daca
alimentarea locala coincide cu cerintele motorului de pe placuta de identificare.
in general, motoarele ventilatoarelor sunt proiectate pentru functionare continua.
Trebuie evitate conditiile de functionare anormale, in special pornirile multiple la

Al . A a o . .
NOTA! intervale scurte, putand duce la supraincarcare termicd a motorului.
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7.3 Motoare EC

Motoarele EC sunt variabile printr-un convertor de frecventa integrat. Pentru functionare, tensiunea
de alimentare, un semnal digital de activare si un semnal de control analog sunt necesare pentru
controlul vitezei.

Cand se utilizeaza intrerupatoare de curent rezidual (RCD), linia de alimentare trebuie sa fie
protejata cu ajutorul unui intreruptor de un intreruptor de curent rezidual sensibil la curent continuu
(tip B sau tip B+).

- Viteza maxima admisa a motorului depinde de viteza maxima admisa a
ventilatorului. Viteza maxima admisa a ventilatorului este specificata in fisele
tehniceasociate comenzii. Din motive de siguranta, viteza maxima admisa a
ventilatorului nu trebuie depasita!

- Pentru a preveni sarcinilecauzate de vibratiile ridicate si daunele, trebuie

evitate vitezele ti/sau frecventele de functionare critice, a se vedea capitolul
8.4.3 (Verificarea vibratiilor).

NOTA!

EUROCLIMA recomanda, prin urmare, monitorizarea continua a conditiilor de functionare.

Tip de cablu pentru conectarea motorului

Pentru cablul motorului (tensiunea de alimentare) si semnalul analogic de intrare trebuie utilizat un
cablu ecranat, iar scutul trebuie sa fie impamantat pe ambele capete (comCTAtorul principal si
motorul).

7.4 Comutator principal (intrerupator oprire de urgenta)

Conform standardelor IEC / EN 60204 si VDE 0113, toate instalatiile periculoase trebuie sa fie
echipate cu un comCTAtor principal care separa instalatia de toti conductorii activi ai alimentarii
principale. Aceasta inseamna ca fiecare CTA trebuie sa fie echipat cu un astfel de intrerupator
principal.

Principalele functii si cerinte (in conformitate cu standardele DIN VDE 0660 si IEC 947-3)

atunci cand utilizati comCTAtorul principal ROSU-GALBEN, dupa cum urmeaza:

1. Se foloseste ca intrerupator de reparatie, intretinere sau siguranta, deoarece actionarea

intrerupatorului nu reseteaza comenzile de control din sistemul de control.

Are o pozitie marcata clar (OFF) (0) si ON (l).

in pozitia OFF blocat, pentru a va asigura impotriva repornirii neautorizate sau neintentionate.

Pentru instalarea in exterior, intrerupatorul principal trebuie sa fie cel putin IP65.

Intrerupe alimentarea cu CTA (iluminarea poate fi exclusa, vezi capitolul 7.10 (lluminat)).

Separates the electrical equipment from the main supply.

Is easily accessible

Mounted within sight of the CTA.

The allocation to the CTA can be clearly seen.

0. Emergency stop function: The main switch (red switch with yellow background) must be
connected to the control system with appropriate components in order to ensure the
emergency stop function works effectively. Reset means that a manual start command —
separate from main switch — must be activated.

SOONOORWN

108/164 V07-25.0



@ euroclima’

Manual instalare, operare, mentenanta ZHK ~ W care fo better ai

llustratie 221: Intrerupétor
principal

By

ZHK-CTA cu control EUROCLIMA

- Tabloul de control este echipat cu intrerupator principal in executie Rosu-Galben, dupa cum se
specifica mai sus

- Este responsabilitatea clientului sa se asigure ca cerintele specificate mai sus, conform DIN
VDE 0660 si IEC 947-3, sunt respectate si comCTAtorul principal este indeplinit
a) articolele 7 -9
b) punctul 10, implementarea functiei de oprire de urgenta in sistemul de control

ZHK-CTA fara control EUROCLIMA

- ComCTAtorul principal specificat trebuie furnizat de catre client

- Trebuie sa efectueze independenta de furnizarea de catre EUROCLIMA a comCTAtorului
principal pentru motorul ventilatorului. Intrerupatorul principal al motorului ventilatorului taie
doar motorul.

- Mai mult, trebuie sa se asigure responsabilitatea clientului ca toate articolele 1 pana la 10 din
cerintele specificate mai sus, conform DIN VDE 0660 si IEC 947-3 pt un comCTAtor
principal in executie ROSU-GALBEN s3 fie indeplinite

7.5 Unitati variabile, controlate in frecventa (VFD, convertoare de frecventa)

Daca convertorul de frecventa este furnizat de la altcineva decat EUROCLIMA, va rugam sa

retineti urméatoarele puncte pentru a asigura functionarea corecta:

- Potrivit pentru ventilatoare cu cuplu variabil.

- Convertizoarele de frecventa furnizate de EUROCLIMA sunt de obicei echipate cu filtre de
interferenta. Filtrul de interferenta trebuie sa fie compatibil cu sistemul de alimentare la fata
locului.

- Curentul de iesire al convertizorului de frecventa trebuie sa fie compatibil cu capacitatea
nominala a motorului.

- Convertorul de frecventa trebuie adaptat pentru tipul de instalatie (IP rating, tip de ventilatie,
temperatura, mediu electromagnetic...)

- - Daca convertorul de frecventa va fi montat in sectiunea ventilatorului, convertorul de
frecventa trebuie sa fie echipat cu o unitate de afisare separata.

- Este responsabilitatea clientului sa respecte legile, reglementarile si standardele aplicabile
(Directiva privind cerintele in materie de proiectare ecologica, etc.) cu convertizorul de
frecventa utilizat. Pentru informatii (grad de eficienta, etc.), va rugam sa contactati
EUROCLIMA.

In acest caz, afisajul trebuie pastrat la exteriorul CTA - functionarea in
sectiunea ventilatorului nu este permisa din motive de siguranta!

AVERTISMENT!
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Cand utilizati dispozitive cu curent rezidual (RCD), cablul de alimentare trebuie sa fie echipat cu un
RCD, care este aprobat pentru convertorul de frecventa (tip B sau U, 300 mA).

Ventilatoare cu cuplaj direct
Cand utilizati acest tip de ventilator (ventilator cu cuplaj direct la motor), este necesar un convertor
de frecventa pentru a ajunge la punctul de functionare.

7.6 Conectarea filtrelor electrostatice

- Daca filtrele electrostatice sunt furnizate libere, conectarea corecta a alimentarii trebuie
efectuata la fata locului, Tn conformitate cu instructiunile de functionare ale producatorului.
Acestea pot fi accesate online cu ajutorul codului QR de pe prima pagina a acestui manual de
instructiuni.

- Pe toate usile din sectiunea filtrelor electrostatice trebuie instalat un microintrerupator de
siguranta, care intrerupe tensiunea aplicata filtrelor atunci cand usa este deschisa.

- Conexiunile de alimentare trebuie sa fie configurate astfel incat filtrele electrostatice sa poata fi
alimentate si pornite numai atunci cand ventilatorul functioneaza corect.

- Filtrele electrostatice trebuie sa fie alimentate cu o tensiune de 230 volti 50/60 Hz prin
intermediul fisei de conectare la reteaua electrica prevazuta in acest scop. llustratie 222
prezinta un exemplu de conexiune intre filtre.

1. Fisa de alimentare
cu energie electrica

2. Fisa de 3. Fisa capacului de capat

conectare

llustratie 222: Exemplu de conectare a filtrului electrostatic

7.7 Baterii electrice

O baterie electrica este proiectata pentru a incalzi fluxul de aer, care este mentionat pe fisa
tehnica, de la temperatura de intrare a aerului specifica pana la temperatura de iesire a aerului.
EUROCLIMA ofera incalzitoare electrice cu una sau mai multe trepte in conformitate cu cerintele
clientilor.
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Controlul bateriei electrice furnizat de client poate fi efectuat in mai multe moduri:

- Pornit/ oprit cu un singura treapta (acest tip de control scade durata de viata a bateriei electrice
in circumstante semnificative)

- On-Off la bateria electrica cu mai multe trepte

- Continuu (de exemplu, cu control cu tiristor adecvat)

Risc de incendiu!
Cu bateria electrica in functiune, elementele de incalzire pot ajunge la o

temperatura de cateva sute de ° C.
in caz de defectiune, de exemplu, baterie in functionare fara flux de aer
adecvat, pot aparea temperaturi inadmisibile. Mai mult, piesele din plastic,
AVERTISMENT! de exemplu, filtrele, garniturile, elementele de eliminare a picaturilor, etc.
" aproape de incalzitorul electric, pot fi deteriorate sau chiar lua foc. Acest

lucru ar putea duce la raspandirea focului si daune semnificative asupra
intregii cladiri.

Pentru a evita riscurile mentionate mai sus, EUROCLIMA ofera, ca standard, incalzitoare electrice
cu 2 termostate de siguranta independente.

7.7.1 CTAs echipate cu control de la EUROCLIMA

Unitatile, care sunt furnizate de la EUROCLIMA cu control, limiteaza temperatura aerului de
introducere la o valoare implicita de 35°C.
Executia si functionarea, dupa cum se specificd mai jos, sunt furnizate de catre EUROCLIMA.

Limitarea de control a temperaturii aerului dincolo de bateria electrica

Controlul incalzitorului electric regleaza intotdeauna temperatura aerului care trece prin incalzitor,
astfel incat sa nu depaseasca niciodata temperatura aerului admis in CTA (40 ° C, daca nu este
specificat in mod diferit in datele tehnice). Acest element trebuie respectat in special, atunci cand
CTA este operat doar cu un flux partial de aer (de exemplu, in perioadele de utilizare redusa a
cladirii).

Deoarece puterea de incalzire a unei baterii electrice este generata foarte
repede si cu o capacitate maxima in functionarea ON-OFF, exista un risc
semni-ficativ de supraincalzire a CTA, ceea ce contribuie la deteriorarea mai

AVERTISMENT! multor componente. Acest risc apare in special la fluxurile de aer scazute.

Tn acest scop, unitatea de tratarea aerului este echipata cu un senzor de aer de introducere, care
masoara si monitorizeaza direct temperatura aerului generata de incalzitorul electric. Modalitatea
de control utilizata este pentru a se asigura ca puterea de incalzire a incalzitorului electric este
controlata, astfel incat temperatura sa ramana in domeniul temperaturii admise in CTA.

Evitati supraincalzirea componentelor CTA prin caldura reziduala a incalzitorului electric
Pentru a evita incalzirea excesiva a componentelor prin caldura reziduala a bateriei electrice,
controlul asigura ca motorul ventilatorului continua sa functioneze cel putin 5 min dupa
intreruperea incalzitorului electric! Folosind un contact de activare (a se vedea llustratie 226),
controlerul se asigura, de asemenea, ca incalzitorul electric poate porni functionarea sa numai
atunci cand ventilatorul functioneaza.
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Daca in cazul unei defectiuni a alimentarii principale (de exemplu, un trasnet)
nu poate fi asigurata aceasta functionare automata, CTA poate fi deteriorat
de caldura reziduala a incalzitorului electric.
AVERTISMENT!
Pentru a evita pagubele, se recomanda o alimentare neintrerupta. Daca CTA nu este operat de o
sursa de alimentare neintrerupta dupa fiecare pana principala de alimentare, este necesara o
inspectie CTA, asa cum este indicat in capitolul 9 (Mentenanta).

Conceptul de siguranta

Sursa de alimentare cu incalzitor electric este echipata cu 2 contactoare in conexiune seriala!

Cele 2 termostate de siguranta protejeaza CTA in doua moduri independente:

In primul rand: prin hardware prin contactori la sursa de alimentare.

in al doilea rand: Prin control software. in caz de defectiune, contactorii intrerup imediat incalzitorul

electric de la sursa de alimentare.

- Cele 2 termostate de siguranta sunt conectate in serie.

- Cele 2 termostate de siguranta sunt echipate cu resetare manuala.

- Dupa declansare, trebuie detectat si eliminat motivul opririi trebuie, ihainte de resetarea
termostatului!

Termostatul 1 (llustratie 223 si llustratie 224)

- Pozitia corpului termostatului: fixata pe incalzitorul electric din partea de conectare, este
accesibila prin scoaterea panoului de acces al incalzitorului electric.

- Temperatura de declansare: prestabilit - valoarea nu trebuie modificata.

- Pozitia senzorului: intre barele de incalzire.

- Functie: oprire de alarma in caz de supraincarcare a temperaturii din cauza fluxurilor de aer
scazute

Capacul de acoperire pe
butonul de resetare
Buton reset

llustratie 223: Termostat ca llustratie 224: Termostat cu
capac pe butornul de resetare buton de reset neacoperit

Termostat 2 (llustratie 225)

- Pozitia carcasei termostatului: fixatd pe panoul exterior al carcasei CTA

- Temperatura de declansare: setata la 70 ° C - valoarea nu trebuie modificata

- Pozitia senzorului: in aval de incalzitorul electric in zona superioara a fluxului de aer

- Functie: oprire de alarma in caz de supra temperatura din cauza fluxului de aer insuficient
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llustratie 225: Termostat 2
Cutia de conectare poate atinge temperaturi ridicate. Pentru o conexiune adecvata, utilizati cabluri
rezistente la caldura (temperatura admisibila de functionare min. 110 ° C), de exemplu cabluri
izolate din silicon, teflon sau fibra de sticla.

Schema de conectare pentru incalzitor electric conform EUROCLIMA:

Ll L1
L2 K1
L3
= a
= I _
Flog oo -4 L\
| =
| =
| .
o1 d 44 “a1, Activare
/1.2 \ h"> contactului:
| Ventilatorul
i F R N N
-e1 [k~
' "7
|
ez d 44| -
J1.3 ] | -B2 [zh n|
|
|
J -o1 -az
p

llustratie 226: Schema de conectare pentru bateria electrica

In cazul in care este roata de dezumidificare in aval de bateria electrica, controlul asigura ca sa
roteasca roata in timp ce incalzitorul electric este pornit (un contact suplimentar de activare).

7.7.2 CTA-uri care nu sunt echipate cu control de la EUROCLIMA

Furnitura de la EUROCLIMA contine:
- 2 termostate independente de siguranta
- montarea termostatelor de siguranta
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Implementarea corecta a controlului legat de siguranta trebuie efectuata
pe site si este responsabilitatea deplina a clientului in acest sens.
AVERTISMENT!

Cerintele minime de siguranta descrise in capitolul 7.7.1 (CTAs echipate cu control de la
EUROCLIMA) trebuie sa fie asigurate si este responsabilitatea deplina a clientului de a face
acest lucru.

7.8 Restrictii de presiune diferentiala pentru schimbatoarele de caldura cu placi

7.8.1 Indicatii generale

Schimbatoarele de caldura cu placi sunt doar partial rezistente la presiune.

Prin instalarea, punerea in functiune sau functionarea incorecta de catre
utilizatorul sistemului, presiunea dintre aerul de alimentare si evacuarea
aerului din schimbatorul de caldura poate creste inadmisibil si il distruge.

Daunele sunt costisitoare.

NOTA!

Diferenta maxima de presiune admisa la schimbatorul de caldura in placi este data pe sectiunea
schinjbétorului de caldura in placi — debit de aer introdus in datele tehnice, a se vedea llustratie
227. In partea de date tehnice ale aerului evacuat aceasta valoare nu este data, vezi llustratie 228.

PT Plate exchanger - diagonal l 2.287,5 [mm)] [ 18,74 [m2] I 993,00 [kg] | 180 [Pa]
Type FI AL 14 N 1825 U 1 AE SM BHBP155 I Max. allowed pressure difference 2.000 [Pa] I
With bypass 155,0 [mm)] Density [kg/m3] 1,20
Winter condition Cooling condition
Exhaust [m3/h] 11.627 air-side humid p.d. [ 174 Exhaust [m3%h] air-side humid p.d. [P
Entering [°C] 22,00 Humidity [%] 50,0 Entering [°C] Humidity [%]

Leaving [°C] 2,30 Humidity [%] 100,0 Leaving [°C] Humidity [%]
Supply [m3/h] 11.627 air-side humid p.d. [ 167 Supply [m3/h] air-side humid p.d. [P
Entering [°C] -12,00 Humidity [%] 90,0 Entering [°C] Humidity [%]
Leaving [°C] 17,30 Humidity [%)] 10,0 Leaving [°C] Humidity [%]

llustratie 227: Sectiunea schimbatorului de placi in date tehnice - aer introdus - presiunea diferentialda maxima
admisa

PT Plate exchanger - diagonal [ 2.287,5 [mm)] I 18,74 [m2]l 993,00 [kg] l 190 [Pa] ‘

llustratie 228: Sectiunea schimbator de placi in date tehnice - aer de evacuare

Cauze posibile pentru cresterea inadmisibila a presiunii:
Urmatorii factori pot determina cresterea presiunii si distrugerea schimbétorului de caldura cu placi:

damperele sunt inchise sau vor fi inchise sau deschise cu intarziere.

Filtrele nu au fost schimbate daca au atins caderea de presiune finala.

Caderea de presiune externa este mai mare decat cea calculata.

Damperele in sistemul de conducte, bariere neintentionate, grila de iesire inchisa sau sistemele
de conducte neterminate pot duce la presiuni externe suplimentare.

Functioneaza doar un singur ventilator (introducere sau evacuare), ceea ce poate creste
presiunea in unele cazuri.
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7.8.2 Masuri de prevenire

Masuri generale:

Trebuie sa se asigure la fata locului ca toate damperele, care au un efect de
crestere a presiunii. De exemplu, damperele exterioare, damperele de
esapament, damperele in conducte nu sunt complet inchise in timpul

NOTA! punerii in functiune si functionare!

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, situatia de presiune asumata in conducte (aspiratie Si
partea de presiune) pentru proiectarea tehnicd se bazeaza pe specificatia EN13053. inainte de
punerea in functiune trebuie verificata situatia reala de presiune din conducte. Daca exista abateri,
trebuie contactat EUROCLIMA.

In principiu, exista diferite m&suri tehnice, care contribuie la prevenirea presiunii inadmisibile in
schimbatorul de placi. Una dintre aceste masuri este descrisa in capitolul 7.8.3 (Monitorizarea
presiunii cu presostat diferential).

7.8.3 Monitorizarea presiunii cu presostat diferential

in plus, la masurile generale, monitorizarea presiunii poate proteja schimbétorul de pléci impotriva
deteriorarilor cauzate de cresterea constanta a presiunii, dar nu daca presiunea creste brusc.

O posibilitate pentru monitorizarea presiunii este un presostat diferential. Utilizarea este descrisa

dupa cum urmeaza:

- In functie de aranjamentul ventilatorului, trebuie sa fie prevazute unul sau doua presostate
diferentiale, vezi llustratie 229 pana la llustratie 232.

- Presostatul diferential monitorizeaza presiunile diferentiale, la care este expus schimbatorul de
caldura cu placi.

- Daca presiunea masurata depaseste valoarea admisa si reglata, presostatul diferential inchide
motoarele ventilatoarelor respective. In acest scop, presostatele trebuie si fie instalate (pe
partea de aer si electrice) dupa cum urmeaza.

Racordul presostatului pe aer in functie de dispunerea ventilatorului

llustratie 229: supply air sucking, exhaust air pressing; llustratie 230: supply air pressing, exhaust air sucking;
1 pressure switch (S), 2 measuring points (+/-) 1 pressure switch (S), 2 measuring points (+/-)

llustratie 231: supply air sucking, exhaust air sucking ;2 llustratie 232: supply air pressing, exhaust air pressing;
pressure switch (S), 4 measuring points (+/-) 2 pressure switch (S), 4 measuring points (+/-)
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Conexiuni electrice

Conexiunea electrica a ventilatoarelor trebuie facuta la fata locului, ceea ce inseamna ca este in
zona de responsabilitate a clientului, ca la depasirea presiunii diferentiale maxime admise, motoarele
ventilatoarelor vor fi imediat deconectate de la sursa de alimentare pana la repornirea manuala .
Pentru un exemplu pentru diagrama de conexiune: consultati llustratie 233.

L1 —————— 230 v —= *
L3
N
NI ’ “
N\ NETK
K\ F\ start
” b2
3~
oV g < o
K KH Betriebsmeldung  Alarm

llustratie 233: Electrical connection scheme

Cand presostatul diferential a fost activat, trebuie gasita si eliminata inainte de repornire cauza
presiunii excesive.

Valoarea de setat:

Reglarea presostatului diferential trebuie sa se efectueze la fata locului, in functie de situatia reala
de presiune pe amplasament. Presiunile diferentiale reale trebuie masurate la punerea in functiune
cu fluxurile de volum tintd - punctele de masurare in functie de aranjamentul ventilatorului pot fi
gasite in llustratie 229 pana la llustratie 232. De la inceput pana la atingerea debitului de volum
tintd, nu trebuie depasita presiunea diferentialda maxima admisa conform fisei tehnice. Pe baza
acestor valori masurate rezerva pentru, de exemplu, pierderi de presiune la filtru sau alte pierderi de
presiune suplimentare. Aceasta presiune calculata trebuie ajustata la presostatul diferential ca
valoare de declansare.

Trebuie sa se confirme ca aceasta valoare calculata nu depaseste
presiunea diferentiala maxima admisa conform datelor tehnice, vezi
llustratie 227.

NOTA! in cazul in care presiunea diferentiala maxima admisa nu este indicata in
datele tehnice, trebuie contactat EUROCLIMA.

Daca EUROCLIMA furnizeaza presostatul diferential, atunci acestea sunt montate din fabrica.
Setarea, asa cum este descris mai sus, trebuie sa fie execCTAta de catre client la fata locului la
punerea in functiune. Tnainte de punerea in functiune, trebuie sa se asigure conectarea corecta a
furtunurilor de masurare, conform llustratie 229 pana la llustratie 232.

Daca aveti intrebari sau indoieli cu privire la instalarea, conectarea si reglarea corecta a
presostatelor diferentiale sau alte masuri de protectie impotriva presiunilor nepermise, va rugam sa
contactati EUROCLIMA.

7.9 Protectie impotriva inghetului pentru schimbatorul de caldura

La temperaturi scazute si viteze mari ale aerului, condensul din schimbatorul de caldura poate fi
inghetat si poate cauza inghetarea acestuia.
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Pentru dispozitivele furnizate de EUROCLIMA cu control, acest lucru este prevenit prin monito-
rizarea presiunii schimbatorului de caldura cu placi si reglarea temporara a debitului de volum al
aerului introdus. Pentru dispozitivele furnizate de EUROCLIMA fara control, sunt necesare masuri
adecvate pentru protejarea schimbatorului de caldura pe loc. De exemplu, o reducere temporara a
fluxului de aer introdus.

7.10 lluminat

in functie de numarul de lampi livrate (optional), alocarea intrerupatoarelor si a cutiilor de conexiune
se gaseste mai jos:

1 Lampa 1 switch

>1 <=4 Lampi 1 switch, 1 junction box
> 4 <= 8 Lampi 1 switch, 2 junction box
> 8 <= 12 Lampi 1 switch, 3 junction box

Lampile sunt montate si furnizate cu o parte conectata si o parte cu cabluri libere, suficienta in
lungime pentru a fi dirijata la cea mai apropiata cutie de conexiune sau la urmatorul comCTAtor.
CTA va fi livrat in piese si din acest motiv, luminile trebuie sa fie conectate pe site, iar clientul este
responsabil pentru finalizarea acestei lucrari.

Daca CTA va avea lumini montate pe amplasament, asigurati-va ca sectiunile cu condens (sectiuni
de racire), sectiunile umidificatorului si sectiunile umede sunt echipate cu lumini cu o protectie
corespunzatoare de cel putin IP55. Intrerupatoarele sau cutiile de jonctiune montate pe exteriorul
CTA-urilor de acoperis trebuie sa aiba, de asemenea, cel putin clasa de protectie IP55.

Pentru CTA-uri cu control integrat si iluminare, trebuie sa fie prevazuta o sursa de alimentare
suplimentara pentru iluminat si separata de sursa de alimentare pentru dulapul de control. Acest
lucru asigura ca lumina poate fi aprinsa si in timpul lucrarilor de reparatie, in ciuda faptului ca
comCTAtorulu principal va fi oprit (conditie necesara pentru accesul la CTA).

Lampi de 24V
Pentru lampile de 24 V, unitatea de alimentare trebuie instalata cat mai aproape posibil de CTA.
Curentul rezultat la fata locului trebuie luat in considerare la dimensionarea cablurilor si a
componentelor.

7.11 Secctiunea UV

Aceasta sectiune contine lampi UV-C pentru a distruge germenii atat pe suprafete, céat si in aer, in
zona de radiatii directe. Daca nu este convenit nimic altceva, aceste lampi ar trebui sa fie montate
cat mai uniform si distribuite pe tavan, pe peretele lateral din spate si pe partea de jos. Numarul
lampilor care vor fi instalate va fi stabilit in consultare cu biroul dvs. EUROCLIMA.

EUROCLIMA nu este in masura sa determine cantitatea de germeni ucisi prin utilizarea de
lampi UV-C.

Lampile vor fi montate, cablate si pozate la cutia de conexiune (inclusiv intrerupator) in afara CTA
de catre EUROCLIMA.

- Trebuie luate in considerare instructiunile de siguranta din capitolul 2.3
(Indicatii pentru minimizarea riscurilor specifice) si manualul de
utilizare al producatorului de lampi (livrat cu prezentul manual de
PERICOL! instructiuni).
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- Datorita tensiunii inalte a lampii, mentineti-o in siguranta si nu functionati
cu ea in timp ce este pornita. Pericol pt.viata din cauza socurilor electrice!

- PERICOL: Risc UV clasa 3. Aceste lampi emit radiatii UV puternice, care
ar putea duce la rani grave ale pielii si ochilor. Evitati contactul cu ochii si
pielea cu produse neecranate. Folositi-le doar intr-un mediu inchis, care
protejeaza utilizatorul impotriva radiatiilor.

- Este foarte putin probabil ca o defectare a lampilor sa aiba efecte asupra
sanatatii tale. Daca o lampa se sparge, aerisiti camera timp de 30 de
( minute si indepartati bucatile rupte, de preferat cu manusi rezistente la
AVERTISMENT! taieturi. Puneti-le intr-o punga de plastic sigilata si duceti-le la statia locala
de reciclare. Nu folositi aspirator.

8 Punereain functiune si utilizarea CTA

8.1 Etapele preliminare

- Curatati bine CTA si toate componentele de praf, span si alte resturi.
- Tndepérta’gi toate piesele libere precum scule etc. si orice documentatie din CTA. Astfel de
piese pot fi aspirate de ventilator si pot duce la distrugerea acestuia.
- verificati toate conexiunile cu suruburi si conexiunile electrice si strangeti daca este necesar
- Asigurati-va ca presiunea in conducta corespunde presiunii pentru debitul nominal de aer si
presiunii specificate in fisa tehnica.
- Asigurati-va ca toate filtrele planificate sunt montate. Filtrele care nu sunt montate pot
supraincarca motorul ventilatorului.
- Toate cablurile trebuie verificate privind izolatia si inlocuite, daca este necesar.
- Testarea functionarii intrerupatorului de mentenanta:
o Apasati intrerupatorul
o Verificati sa nu existe tensiune
o Nu trebuie sa fie posibila repornirea sistemului doar prin apasarea din nou a
intrerupatorului; pentru aceasta trebuie sa fie necesara o comanda manuala de
pornire. (a se vedea capitolul 7.4 (Comutator principal (intrerupator oprire de
urgenta)).

lata cateva puncte importante de luat in considerare, care ar putea cauza probleme dupa transport

sau manipulare necorespunzatoare CTA.

- Rotiti rotorul ventilatorului cu ména, pentru a verifica daca acesta se roteste liber.

- Verificati daca suruburile fuliei sunt stranse - consultati llustratie 234, cuplul de strangere
depinde de tipul de bucsa, conform Tabel 13.

/7% | Socket | 1108 | 1210 | 1215 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517
%j\) Nm | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 50

Tabel 13: Momentul de strangere pentru fulii
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llustratie 234: Suruburi fixare

- Verificati tensiunea curelei si alinierea fuliilor, consultati capitolul 9.3.5 (Re-tensioniarea
curelelor).

- Verificati conexiunea motorului si corespondenta tensiunii de alimentare cu tensiunea nominala
- o fluctuatie a tensiunii de alimentare intre + -5% este permisa.

8.1.1 Unitati controlate cu frecventa variabila (convertor de frecventa)- parametri

Convertorul de frecventa trebuie configurat, daca nu este facut de EUROCLIMA (consultati fisa
tehnica): parametrizarea utilizdnd urmatorul Tabel 14, instructiunile de exploatare furnizate de
producator si datele din fisa tehnica EUROCLIMA.

- Respectati instructiunile de siguranta de la capitolul 2.3 (Indicatii pentru

minimizarea riscurilor specifice) si instructiunile de siguranta ale
producatorului (furnizate de catre EUROCLIMA).
- Respectati instructiunile de siguranta ale producatorului ventilatorului

AVERTISMENT! (furnizate de la EUROCLIMA) cu privire la timpul minim de pornire al
’ ventilatorului. In caz contrar, poate aparea o fractura de oboseala a
rotorului.
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Parametri pentru convertizorul de frecventa Danfoss FC102

Nr.
0-...
0-01
0-02
0-20
0-21
0-22
1-...
1-00
1-03
1-20
1-22
1-23
1-24
1-25
1-90
1-93
3-...
3-02
3-03

3-15
3-16
3-17
3-41
3-42
4-...
4-10
4-12
4-14

4-16
4-18
4-50
4-51
5-...
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-40

6-...
6-01
6-10
6-11
6-14
6-15

6-17

Descriere

Display

Language

Switching between Hz/rpm
Display line 1.1

Display line 1.2

Display line 1.3
Motor/load

Control type

Torque behavior of load
Motor nominal power
Motor nominal voltage
Motor nominal frequency
Motor nominal current
Motor nominal speed
Thermal motor protection
Thermistor connection
Setpoints/ramps
Minimum setpoint
Maximum setpoint

Variable setpoint 1

Variable setpoint 2

Variable setpoint 3

Speed increase after start 1
Speed decrease after stop 1
Limits/Warnings

Motor rotation direction
Minimum frequency
Maximum frequency

Torque limit

Current limit

Warning low current

Warning high current

Digital inputs/outputs
Clamp digital input 18

Clamp digital input 19

Clamp digital input 27

Clamp digital input 29

Clamp digital input 32

Clamp digital input 33

Relays 1 [0]

Relays 2 [1]

Analog inputs/outputs
Dropout of signal function
Clamp 53 minimum voltage
Clamp 53 maximum voltage
Clamp 53 minimum frequency
Clamp 53 maximum frequency

Clamp 53 signal error

Connections control cables:
PTC/Clixon

Start

Release

Valoare

[1] German
[11Hz

[1601] Setpoint [unit]

[1610] Power [kW]
[1614] Current [A]

[0] Speed control

[3] Auto energy optimization VT

. kW
LV
... Hz
LA
rem

[2] Switch off of thermistor

[2] Analog input 54

15 Hz
... Hz

[1] Analog input 53
[0] Disabled

[0] Disabled

30s

30s

[0] Only clockwise
15 Hz
...Hz

110 %
110 %
0A
- A

[8] Start

[0] Without function
[2] Motor coast (inv)
[0] Without function
[0] Without function
[0] Without function
[5] Motor rotates

[2] Ready

[0] Off
0.00V
10.00 V
15 Hz
... Hz

[0] Disabled

Clamp 50 and 54
Clamp 12 and 18
Clamp 12 and 27

Tabel 14: parameters for Danfoss frequency converter FC102
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Nota

[0] English, [5] Italian
Display in Hz or rpm

According to motor nameplate
According to motor nameplate
According to motor nameplate
According to motor nameplate
According to motor nameplate
Connect PTC/Clixon

Connect thermistor to 50/54

According to CTA data sheet
Max[Hz]=max speed [rpm]/nominal
speed [rpm]*50[Hz]

According to CTA data sheet
Max[Hz]=max speed [rpm]/nominal
speed [rpm]*50[Hz]

Nom. current according to motor plate
Start command clamp 12/18

Bridge 12/27 necessary for operation

According to CTA data sheet
Max[Hz]=max speed [rpm]/nominal
speed [rpm]*50[Hz]

50=+10V, 54=analog input 2
12=+24V, 18=digital input
12=+24V, 27=digital input
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8.1.2 Masurarea debitului de aer prin masurarea presiunii diferentiale la ventilator

Daca ventilatorul este prevazut cu puncte de testare a presiunii pentru masurarea debitului de aer,
iar punctele de masurare negre sunt prevazute in exteriorul unitatii ventilatoare (accesoriile sunt
indicate in fisa tehnica), atunci poate fi luat un semnal de presiune diferentiala.

Debitul de aer furnizat poate fi calculat sau afisat din presiunea diferentiala masurata. O asa-
numita valoare K si o formula asociata sunt utilizate pentru calcul sau pentru introducerea in
dispozitive de afisare sau de control.

De obicei, sunt utilizate doua formule diferite si astfel doua valori K diferite:

Formula A Formula B

in aceasta formula, se tine cont de densitatealin aceasta formula, nu este luata in considerare o
de aer respectiva la ventilator. densitate variabila a aerului.

Densitatea aerului trebuie determinata in in schimb, se presupune o densitate a aerului ,fixa”,
functie de temperatura aerului, umiditatea de 1.20 kg/m3.

aerului, nivelul marii si presiunea atmosferica.

Cu urmatoarele formule, debitul de aer poate fi determinat din semnalul de presiune:

- Calculul debitului de aer - Calculul debitului de aer
. 2-A .
V=K, Pw V= ks /Bpy
Pv
v Debitul de aer nominal m¥%h |V Debitul de aer nominal m¥h
Ka Ka —factor pt. formula A m?*s/h ks ks —factor pt. formula B m¥(h*Pa®®)
Apw  Pressure dif. masurata Pa Apw  Pressure dif. masurata Pa
lov Densit. aerului la ventilator  kg/m?

Daca mai multe ventilatoare dintr-o sectiune a ventilatorului sunt actionate in paralel cu aceeasi
viteza, atunci debitul de aer total este in consecinta un multiplu al debitului de aer individual calculat

Cu urmatoarele formule, valoarea de referintd Apw poate fi determinata pentru un anumit debit de
aer (de exemplu, pentru dimensionarea unui senzor de presiune, pentru controlul constant al
debitului de aer):

- Calculul presiunii diferentiale tinta - Calculul presiunii diferentiale tinta
V2. p, V2

Apw.set = m Apw.set = E
Apw.set Presiunea diferentiala tinta ~ Pa Apw.set Presiunea diferentiala tinta Pa
4 Debitul de aer tinta m¥h %4 Debitul de aer tinta m¥h
Ka Ka —factor pt. formula A (s.a.) m?*s/h |ks ks —factor pt. formula B (s.a.) m¥(h*Pa®°)
ov Densitate aer la ventilator kg/m?

(Valoare nominald)

Tabel 15: ormule pentru masurarea debitului de aer

Pentru a intra intr-un afisaj sau unitate de control, verificati daca acest lucru este programat
conform formulei A sau formulei B si introduceti valoarea corespunzatoare Ka or ks.
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Factorii K corespunzatori ai ventilatorului sunt prezentati in fisa cu date a motorului ventilatorului
sau in fisa tehnica a CTA. Datele din fisa de date se refera intotdeauna la un singur ventilator.

ventilatoarelor de aspiratie libera fara accesorii. In cazul in care pe ventilator
sunt instalate accesorii(de exemplu: grilaje de protectie a aspiratiei, obloane
pentru ventilatoare etc.), valoarea K a ventilatoarelor trebuie masurata din nou
de catre client la fata locului atunci cand CTA este pusa in functiune.

e Valorile K ale ventilatoarelor specificate in fisa tehnica se aplica numai

NOTA!

Densitatea aerului in punctul de masurare este pt. a configura manual, in functie de nivelul marii,
temperatura si umiditate. In majoritatea cazurilot, 1.2 kg/m® este o valoare adecvata.

Nota: Daca in livrarea EUROCLIMA este inclus un dispozitiv pentru masurarea fluxului de aer,
atunci acest lucru trebuie sa fie configurat pe site si aceasta este responsabilitatea clientului
inainte de punerea in functiune!

Indicatorul de debit tip PREMASREG 7161

Acest indicator de debit de aer este utilizat de EUROCLIMA si este furnizat cu CTA, daca este
inclus n livrare. Setarea parametrilor trebuie facuta de client inainte de punerea in functiune. Acest
lucru inseamna ca este responsabilitatea clientului de a finaliza aceasta sarcina in conformitate cu
instructiunile anexate ale producatorului.

Afisajul este programat conform formulei B. Corespunzator, trebuie utilizata valoarea kB
specificata pe fisa tehnica din sectiunea ventilatorului sau fisa tehnica pentru CTA.

Daca pe introducere sau pe evacuare sunt instalate mai mult de un ventilator, trebuie respectate
urmatoarele instructiuni:

Executie ventilator Displays in pcs. | Puncte masurare Debit de aer total

2 ventilatoare 50 % + 50 % | 1 display Numai ventilatorul Valoarea afisata * 2
cel mai aproape de
partea de operare

2 ventilatoare 100 %+100 % | 2 displays Ambele ventilatoare | Valoarea afisata
separat (ventilator alimentat)

>2 ventilatoare/ pereti 1 display Numai ventilatorul Valoarea afisata *

ventilator cel mai aproape de | (humarul de
partea de operare ventilatoare
alimentate)

Tabel 16: Note pentru indicatoarele de debit de aer, care sunt incluse in livrare

Procesarea semnalului de presiune cu alte dispozitive
Dispozitivele de la alti producatori pot necesita o conversie a valorii K. Prin urmare, solicitati
intotdeauna formula pe care dispozitivul o foloseste.

8.1.3 Schimbator de caldura (baterie)

Schimbatoarele de caldura (bateriile), armaturile si supapele trebuie testate pentru etansare.

Atentie!

Refrigerant

Daca sunt instalate schimbatoare de caldura cu expansiune directd sau schimbatoare de caldura
récite cu aer, sistemul trebuie umplut cu agent frigorific dupa asamblarea completa. in acest caz,
un inginer de refrigerare trebuie sa execute instalarea si teava.
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Schimbatoare de caldura cu apa

Incalzire obisnuita, serpentine de racire umplute cu apa si aditivi pentru protectia impotriva

inghetului si coroziunii:

- Deschideti supapa de aerisire.

- Valva de apa initial se deschide doar usor, astfel incat bateria sa se umple incet cu apa. Pentru
a evita stresul termic.

- Cand schimbatorul de caldura este umplut, inchideti supapa de evacuare.

- Robinetul de apa trebuie sa se deschida complet, porniti ventilatorul.

- Ulterior, intregul sistem de conducte trebuie sa fie evacuat corespunzator.

Umplerea schimbatorului de caldura cu abur

- Deschideti ventilul de evacuare si robinetul de evacuare a condensului

- Deschideti robinetul cu abur doar usor la inceput, pana cand vaporii ies din robinetul de
evacuare si din supapa de aerisire (pe iesirea de evacuare a condensului).

- Inchideti robinetul de evacuare si aerisire si deschideti complet robinetul de abur.

- Verificati regulat supapa de evacuare in timpul functionarii.

Atentie!
Pentru o oprire temporara a sistemului, din cauza inghetului si coroziunii, este important sa se
evite ca condensul sa ramana in conducte.

8.1.4 incalzitor electric

Respectati specificatiile capitolulu 7.7 (Baterii electrice) - termostate de siguranta.

Atentie la incalzitoarele electrice care sunt situate Tn apropierea unui umidificator

cu fagure: Materialul fagurilor este rezistent numai la o temperatura de max. 60 °

C. Porniti incalzitorul numai cu ventilatorul care functioneaza - indepartarea
NOTA! caldurii!

8.1.5 Filtre de aer

8.1.5.1 Indicatii generale

- Tnainte de punerea in functiune, toate filtrele trebuie sa fie verificate pentru etansare, deoarece
altfel ar putea fi aspirate si ar putea duce la avarii.

- Dispozitive de masurare a presiunii diferentiale - manometru pentru tubul U si manometru
inclinat - sunt optionale si trebuie umplute cu lichidul de testat furnizat (sticla) cu o densitate de
1kg/l.

- Daca este montat un presostat diferential (optiune) sau este instalat pe site, atunci acesta
trebuie sa fie setat la caderea finala de presiune. Informatii privind scaderea presiunii finale pot
fi gasite in fisa tehnica.

- Inplus, in timpul punerii in functiune trebuie asiguratéa iesirea unui mesaj de avertizare la
pierderea de presiune finala (filtru colmatat). Actiunile de intretinere rezultate sunt descrise in
capitolul 9.4 (Filtre de aer).

8.1.5.2 Filtre electrostatice pentru aer
Trebuie respectate specificatiile din capitolul 7.6 (Conectarea filtrelor electrostatice).

- Filtrele electrostatice pot fi alimentate cu energie electrica numai atunci cand ventilatorul este
in functiune.
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8.1.6 Umidificator / Spalator de aer

8.1.6.1 Indicatii generale

Tavile de scurgere trebuie curatate bine. Poluarea din praful de constructie poate
provoca defectiunea pompei. In acest caz, nu exista nicio garantie .

g Atentie! Nu folositi niciodatéd pompa fara apa, functionarea cu o supapa de
NOTA! descarcare inchisa este permisa, trebuie evitata functionarea cu o supara de
inchidere inchisa, altfel exista pericol de supraincalzire .

Verificati directia de rotatie a pompei (sdgeata pe pompa). Masurati consumul curent.
Comparati valorile cu datele de pe placuta de identificare.

Presiunea apei pentru alimentarea cu apa trebuie sa fie de 3,0 bar. Presiunea maxima admisa
este de 6,0 bar.

Verificati etansitatea conexiunii flansei umidificatorului la componentele alaturate. Daca este
necesar, refaceti etansarea.

8.1.6.2 Umidificator cu pulverizare

Umpleti tava si capcana U cu apa proaspata si reglati supapa de plutire astfel incat robinetul sa
se inchida cu un nivel de apa de 2-3 cm sub supraplin. Tn orice caz, asigurati-va ca nu aspira
bule.

Deschideti robinetii pe partea de presiune a pompei si pe partea de aspiratie (daca este cazul).
Verificati etanseitatea tuturor conexiunilor. Strangeti clemele cu o cheie dinamometrica.
Fixeaza surubul cu un cuplu de 5....6,5 Nm.

Porniti pompa si verificati daca etanseitatea tuturor conexiunilor. Repetati aceasta verificare
dupa 10 ore de functionare.

Cand pompa functioneaza la turatia nominala, verificati manometrul pe partea de presiune.
Presiunea apei la manometru trebuie sa fie de 2,5... .0,0 bar - daca este necesar, inchideti
robinetul pe partea de presiune.

Verificati daca filtrul de pompa, duzele de spalare si tuburile se potrivesc.

Verificati filtrul de umidificare si curatati-| daca este necesar.

8.1.6.3 Umidificator evaporativ
Indicatii generale:

Verificati instalarea corecta a aripioarelor si a eliminatorului de picaturi. Sageata trebuie sa fie
orientata in directia fluxului de aer (llustratie 235).
Aripioarele din material celulozic pot avea initial un miros, care normal va disparea in curand.

llustratie 235: Instalarea pachetelor fagure si separatoare de pieptene
picaturi
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Functionarea apei de circulatie

- Cantitatea de declansare trebuie configuratd manual la tacosetter.
Setare recomandata (thumb): rata descarcare (bleeding rate) = rata evaporare

- Asigurati-va ca rotorul pompei este acoperit complet de apa. Nivelul apei trebuie reglat de
comCTAtorul de nivel maxim si minim.

- Mai mult, trebuie sa se asigure prin control, ca conductivitatea desemnata, a se vedea tabelul
4, nu va fi depasita. Daca se atinge limita, trebuie sa se deschida supapa de golire (blowdown).

8.1.6.4 Umidificator cu pulverizare de inalta presiune

Daca nu este convenita punerea in functiune a umidificatorului cu pulverizare de inalta presiune cu
EUROCLIMA, producatorul componentei trebuie contactat direct.

8.1.6.5 Umidificator cu abur
Pentru punerea in functiune trebuie respectate indicatiile producatorului umidificatorului cu aburi.

8.2 Roata pentru recuperarea caldurii

In timpul punerii Tn functiune, sistemul de actionare si periile rotii pentru recuperarea caldurii
trebuie reglate la fata locului in conformitate cu specificatiile producatorului rotii.

8.3 Circuit refrigerare

8.3.1 Note generale

- Echipamentele de refrigerare sunt supuse Directivei privind echipamentele sub presiune EG
(2014-68-EG) si necesitda manipulare speciala si ingrijire speciala.

- Nu porniti niciodata un compresor sub vid

- Nu porniti niciodata un compresor sub vid.

- Este esential ca mixarea amestecurilor refrigerant, cum ar fi ale R407C sa fie atent luata in
considerarea la controlul regrajului supraincalzirii.

- Intrarea aerului si, astfel, intrarea umiditatii in circuitul frigorific trebuie evitate riguros, deoarece
uleiul de refrigerare este foarte higroscopic. Apa, care este absorbitd de ulei, nu poate fi
indepartata suficient.

8.3.2 Pornirea manuala a compresorului prin intermediul sistemului de control
EUROCLIMA

Compresorul poate fi pornit prin afisajul sistemului de control EUROCLIMA dupa cum urmeaza:

1. Start page > All Settings - Password handling - Enter the password
Nota: Pornirea manuala a compresorului poate fi efectuata doar la nivel de service (Password
level 4; key symbol: 2 keys). Parola cu 4 cifre pentru nivelul serviciului este 6975.

2. Start page > All Settings - Inputs/Outputs - Digital outputs »> Compressor 1 (/ Compressor
2/ Compressor 3) > Manual intervention > On

8.3.3 Refrigerant

Vaporii de refrigerant, care scapa din buteliile care curg sau instalatiile
frigorifice, vor fi amestecate insesizabil cu aerul si, prin urmare, apare riscul de
sufocare. Oamenii nu sunt capabili sa detecteze deficienta de oxigen cu

PERICOL! simturile lor.
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Deoarece vaporii frigorifici sunt mai grei decat aerul, ei se concentreaza la
nivelul solului si in zonele inferioare ale cladirii. Pentru a evita aparitia unor
concentratii mai mari, locurile de munca trebuie sa fie intotdeauna bine
ventilate.

Refrigeratii halogenati pot avea, de asemenea, efect narcotic. In cazul unei
concentratii mari de agent frigorific (de exemplu, scurgeri din butelie) in camera
tehnica, camera trebuie evacuata imediat. Intrati numai dupa o ventilare

AVERTISMENT! adecvata a incaperii.
Daca trebuie sa se intre in camera in timpul concentratiilor mari de agent
frigorific, atunci trebuie folosit un aparat de respiratie independent de aerul din
mediul ambiant. Mai mult, un astfel de aparat de respiratie poate fi folosit doar
AVERTISMENT! de persoane special instruite si adecvate medical sau de alti profesionisti.

llustratie 236 prezinta distinctiile dintre agentii frigorifici din clasele A1, A2L, A2 si A3:

inflamabilitate ridicata

inflamabilitate redusa

inflamabilitate joasa A2L B2L

cresterea
inflamabilitatii

nicio propagare a
flacarii

toxicitate toxicitate

redusa mai ridicata

cresterea toxicitatii

>

llustratie 236: Clase de agenti frigorifici

Agentii frigorifici utilizati de EUROCLIMA sunt hidrocarburi halogenate din clasele A1 (de preferinta
R410A, R407C si R134a) si A2L (de preferinta R32).

Agenti frigorifici din clasa A1:

Agentii frigorifici din clasa A1 sunt, de asemenea, cunoscuti ca agenti frigorifici de siguranta, spre
deosebire de agentii frigorifici inflamabili, cum ar fi propanul sau agentii frigorifici toxici, cum ar fi
amoniacul. Acestia sunt de fapt neinflamabili in conditii normale de functionare si nu creeaza
amestecuri explozive cu aerul, dar sunt inodori. Numai concentratile mai mari din aer pot fi
percepute de simtul olfactiv.

Agenti frigorifici din clasa A2L:
Avand in vedere datele specifice proiectului, EUROCLIMA determina intr-un calcul al valorii limita
(consultati llustratie 237: Calculul valorii minime de agent frigorific R32) cantitatea maxima de
agent frigorific R32 care poate fi utilizata pentru a respecta urmatoarele valori in conformitate cu fisa
tehnica de securitate:

e LFL (Limita inferioara de inflamabilitate): inflamabil peste aceasta concentratie

e LFL25% (25% din limita inferioara de inflamabilitate): 25% ca factor de siguranta

o DNEL (Nivel derivat fara efect): sub acest nivel, nu se asteapta efecte asupra oamenilor
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Comanda Design

Pozitie Data
Proiect Client

Calcularea agentului frigorific maxim utilizat in cladiri
Difluormetan (R32) - agent frigorific HFC
LFL (conform fisei tehnice de 3 I
I securitate) 0,3060 | [kg/m’] LFL| 1377 [kg]
LFL 25% (conform fisei tehnice de
securitate) 0,0765 | [kg/m’] | o LFL 25% | 34,425 [kq]
& | DNEL (conform fisei tehnice de 2
o . ’ 0,007035 | [kg/m?] | E DNEL | 3,16575 | [kg]
securitate) =
l Dimensiunea reald a camerei 450 | [m?] .
I Cantitatea de agent frigorific 3,05 | [kg] Dimensiunea minima necesara a 434 | (m?] I
(circuit DX) camerei
Lungimea camerei(conform 12,50 | [m]
© informatiilor clientului) i
@ | Latimea camerei(conform =
% informatiilor clientului) 12,001 [m] *g
o .Inalt,lme"a carnerel('conform 3,00 [m] 5
S Linformatiilor clientului) <
©
>
Selectie OK Da ‘

llustratie 237: Calculul valorii minime de agent frigorific R32

In general, in fiecare CTA de la EUROCLIMA care este livrati cu agent frigorific
din clasa A2L este instalat un senzor de gaz corespunzator in fluxul de aer de
alimentare in imediata vecinatate a circuitului de refrigerare. Dispozitivul de
activare este montat clar vizibil pe CTA - semnalizarea prin intermediul diferitelor
culori face posibila detectarea chiar si de la distanta daca exista sau nu o scurgere

de gaz.

AVERTISMENT!
In cazul in care un senzor de gaz corespunzator nu este prezent in CTA, acesta
trebuie sa fie instalat de catre client inainte de prima punere in functiune a CTA
pentru a monitoriza valorile limita.
Numai angajatii special instruiti sau tehnicienii de refrigerare certificati in
conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2067 sunt autorizati sa gestioneze
agentii frigorifici A2L.

AVERTISMENT! ’
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8.3.4 Lubrifiantul compresorului

- Uleiul de compresor, un ulei de ester sintetic, este extrem de higroscopic, astfel incat
umiditatea inclusa in ulei nu poate fi indepartata complet prin evacuarea circuitului de
refrigerare.

- Patrunderea aerului in sistem trebuie sa se evite strict!

- Pentru compresoarele scroll cu R407C si R134a folositi ulei Emkarate RL 32 3MAF.

8.3.5 Senzorul de gaz

Trebuie respectate specificatiile din capitolul 5.8.2 (Senzorul de gaz).

Dupa pornirea senzorului, asteptati scurgerea timpului de incélzire - aceasta stare este indicata de
ledul verde intermitent. Dupa incheierea procesului de incalzire, ledul verde este aprins in mod
continuu; senzorul este activ pentru a detecta eventualele scurgeri de gaz. Ledul galben este activat
atunci cand este depasit pragul minim de avertizare setat; ledul rosu indica faptul ca pragul de
avertizare a fost depasit.

8.4 Test de functionare

8.4.1 indrumari generale

- Dupa efectuarea lucrarilor pregatitoare, CTA poate fi pornit pentru testare.

- Pentru testarea dispozitivului si masurarea datelor motorului si a debitului volumetric,
dispozitivul trebuie sa fie complet conectat la sistemul de conducte operationale.

- Usile CTA trebuie sa fie inchise, pentru a elimina erorile de masurare a caderii de presiune.

Amortizoare sau sistem de conducte
CTA. Functionarea ventilatorului cu amortizoarele sau sistemele de conducte

inchise poate duce la deteriorarea CTA, a amortizoarelor sau a sistemului de
conducte si trebuie evitata prin luarea masurilor corespunzatoare.

@ Deschideti intotdeauna amortizoarele sau sistemul de conducte inainte de a porni

NOTA!

In plus, trebuie masurat consumul real de energie pe toate faze si comparat cu placa de
identificare. Daca consumul real de energie este prea mare, poate exista o conexiune
defectuoasa. Sistemul trebuie inchis imediat.

Masurati debitul de aer si diferenta de presiune. De multe ori debitul de aer masurat nu se
potriveste cu datele de proiectare ale dispozitivului.

Cauze posibile ale debitului de aer redus:
- Caderea de presiune externa este mai mare decéat cea indicata in fisa tehnica.
- e.g. clapete antifoc sau regulaatoare VAV, pe tubulatura, inchise.
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8.4.2 Reglare fuliilor variabile

llustratie 238: Cel mai mic diametru de lucru llustratie 239: Cel mai mare diametru de lucru
Tip curea Tip fulie Diametru Min. de H max. |Diametru Max de
lucru (mm) (mm) lucru (mm)
RST 84 62 9 80
RST 95 73 9 91
SPz RST 100 78 9 9%
RST 108 90 7 104
RST 108 76 13 102
RST 120 88 13 114
RST 129 97 13 123
RST 139 109 12 133
SPA RST 146 116 12 140
RST 156 126 12 150
RST 164 134 12 158
RST 177 149 11 171
RST 187 159 11 181
RST 156 117 19 149
RST 164 125 19 157
SPB RST 178 139 19 171
RST 187 148 19 180
RST 200 161 19 193
RST 250 211 19 243

Tabel 17: Datele diferitelor tipuri de fulii

Modificarea diametrului de lucru al unei fulii variabile:

1. Reduceti tensiunea in curea.

2. Desfaceti suruburile de pe circumferinta (vezi pozitia din llustratie 241)

3. Rasuciti inelul exterior (inelele exterioare pentru fulii cu 2 fante) pana la diametrul dorit,
respectati limitele conform llustratie 238 si llustratie 239.

4. Fixeaza suruburile Allen.

5. Strangeti curelele (consultati cap 9.3.5 (Re-tensioni curelelor)).

llustratie 240: Structuri schematice ale llustratie 241: Pozitia suruburilor Allen
fuliilor variabile pe fuliile variabile
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Dupa o modificare a raportului de transmisie, consumul curent al motorului trebuie controlat in fie-
care caz. Daca consumul este prea mare, diametrul efectiv trebuie reglat din nou. Nu trebuie
depasit curentul nominal afisat pe placuta de identificare.

Identificarea problemelor provocate de convertizorul de frecventa

Puteti determina daca problemele sunt sau nu cauzate de convertizorul de frecventa prin
conectarea motorului ventilatorului direct la sursa de alimentare. Majoritatea convertoarelor de
frecventa disponibile comercial au o caracteristica pentru a rezolva aceste probleme.

Daca debitul de aer este incorect si daca aveti nevoie de asistenta in aceasta privinta, contactati
EUROCLIMA.

8.4.3 Verificarea vibratiilor

Verificati functionarea silentioasa a unitatii ventilator-motor. Nu trebuie sa existe oscilatiisau vibratii
neobisnuite. Verificati daca existd zgomote atipice ale rulmentilor. Pentru a preveni deteriorarea,
functionarea peste valorile admise de vibratietrebuie exclusa in mod absolut. Viteza maxima
admisa de vibratie in conformitate cu specificatiile producatorului unitatii ventilator-motor trebuie
respectata cu strictete.

La punerea in functiune a CTA, trebuie méasurate vibratiile si cautate punctele de rezonanta ale
tuturor ventilatoarelor pe intreg intervalul de control al turatiei si in toate conditiile de debit de
admisie si evacuare (de exemplu, la diferite pozitii ale amortizorului, rate de recirculare etc.).
Aceste masuratori trebuie sa fie inregistrate in protocolul de acceptare.

Rezonanta cu ventilatoare

Functionarea ventilatoarelor la frecventa de rezonanta (si multiplii acesteia) trebuie evitata, pentru
a preveni incarcarile cu vibratii mari. Frecventa rezonanta trebuie determinata la CTA la fata
locului. llustratie 242 prezinta o curba tipica de vibratii.

-

1I Range below resonant frequency

2 Range close to the resonant frequency

Vibration velocity in mm/s

§ 3_.' Range above resonant frequency

L
tn

-

Rotational speed in rpm

llustratie 242: Curba de vibratii tipica

In general, se aplica urmatoarele:

- Evitati sa scadeti sub viteza minima

- Treceti rapid prin punctul de rezonanta la pornire

- Nici o operatiune in intervalele de viteza cu vibratii ridicate(rezonanta)
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In sarcina partiala, functionarea ar putea fi ca punctul de operare sa coincida cu intervalul
rezonant. In astfel de S|tuatu aceasta operatie trebuie prevenita la fata locului prin mici ajustari ale
controlului. Dacé se utilizeaza un convertor de frecventa pentru functionarea ventilatorului, atunci
intervalul rezonant poate fi suprimat direct acolo.

La CTAs cu control EUROCLIMA, intervalul rezonant poate fi suprimat. In acest scop, setarea
corespunzatoare in software trebuie facuta la procesul de punere in functiune.

9 Mentenanta

CTA-urile EUROCLIMA sunt construite in cea mai mare parte fara intretinere si
usor de intretinut atunci cand este necesar. Intervalele de intretinere (vezi Tabel
@ 23) sunt indicative pentru conditii normale de functionare. Aplicatiile foarte diferite
pot necesita intervale diferite, solicitati detalii EUROCLIMA. Efectuarea verificarilor
NOTA! descrise si a necesitatilor de intretinere sunt necesare pentru a asigura
functionarea si o functionalitate permanenta in siguranta a CTA.

9.1 Informatii generale

Tnainte de a repara orice piese electrice, cum ar fi motoarele de ventilator,

motoarele de dampere, incalzitorul electric etc., folositi dispozitivele de
control pentru oprire de urgenta, pentru a separa complet componentele de la
sursa de alimentare. Trebuie sa fie respectate indicatiile capitolul 2

AVERTISMENT! (Instructiuni de siguranta / Orientari pentru a se conforma legilor si
directivelor) (instructiuni de si-guranta)!

- Intreaga CTAsi toate componentele trebuie verificate in mod regulat in ceea ce
privestemizeria, contaminarea, coroziunea, deteriorarea si fixarea si, daca este necesar,
trebuie luate masuri corespunzatoare.

- Pentru a evita coroziunea, in cazul componentelor din otel inoxidabil, cum ar fi tavitele de
scurgere sau suportii, asigurati-va ca fragmentele de otel carbon asezat in jur sunt indepartate
si piesele din otel inoxidabil sunt curatate de spanul de otel carbon.

- Carcasa CTA trebuie verificata in interior si in exterior pentrua identifica prezenta mizeriei,
depunerilor, deteriorarilor, coroziunii si fixarea si trebuie curatata si, daca este necesar,
reparata.

- Verificati gradul de etansate si integritatea garniturilorsi, daca este necesar, inlocuiti-le.

- In functle de materialul utilizat si de conditiile de mediu, se poate ajunge la o coroziune
superﬂmala a componentelor. De exemplu motor, arbori de ventilator, fulii, bucse, muchii din
tabla etc. Stratul de coroziune rezultat protejeaza materialul de sub oxidul aparut si nu
reprezinta o deficienta a componentei sau a dispozitivului. Tnl&turarea coroziunii suprafetel Si
tratarea locurilor corespunzatoare nu sunt, in general, necesare. in functie de materialul
utilizat, o oxidare superficiala poate fi indepartata ca parte a intretinerii perlodlce si locul
corespunzator tratat cu masuri de protectie adecvate.

- Varugam sa retineti ca nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de manipularea
necorespunzatoare a solventilor si agentilor de curatare si nu vom fi responsabili pentru daune
mecanice. Solventii si agentii de curatare nu pot contine alcool pentru utilizare pe suprafete
acoperite.

- EUROCLIMA recomanda, in functie de executia CTA specificata, efectuarea de verificari,
lucrari de intretinere si reparatii in conformitate cu specificatiile conform VDI 6022 fisa 1,
cerinte privind functionarea si intretinerea.

- Pentru a comanda piese de schimb, va rugadm sa contactati partenerul dvs. de vanzari
EUROCLIMA.

V07-25.0 131/164



@ euroclima’

= We care for better air Manual instalare, operare, mentenanta ZHK

9.2 Racord electric, tablou electric

- Toate conexiunile electrice trebuie inspectate anual, iar deficientele (de exemplu, cabluri de
cablu desfacute, suruburi libere si conexiuni de prindere etc.) trebuie identificate si eliminate
imediat.

- Testarea functionarii intrerupatorului principal (a se vedea capitolul 8.1 (Etapele preliminare))
se efectueaza in mod regulat (a se vedea Tabel 23).

- Urmatoarele lucrari de intretinere sunt recomandate pentru cabinetul de control al CTA-urilor
cu control integrat

o schimbarea anuala a filtrului

o verificarea anuala a functionarii ventilatorului cabinetului de control (daca exista)

o verificarea anuala a functionarii incalzitorului (instalat CTAs de exterior)

o verificarea anuala a conexiunilor cu suruburi si a conexiunilor electrice si daca este
necesar strangeti

curatarea posibilelor acumulari de praf

o

9.3 Grup ventilator/ motor

Testarea functionarii intrerupatorului de mentenanta(a se vedea capitolul 8.1 (Etapele
preliminare)) trebuie efectuata in mod regulat (a se vedea Tabel 23).

9.3.1 Vibratii

Functionarea permanenta a unitatii ventilator-motor la vibratii inadmisibil de
ridicatesau la frecventa de rezonanta (si multiplii acesteia) poate duce la

daune grave la CTA si, ulterior, la daune ale proprietatiisau personalului.
AVERTISMENT! ’ ’

Tn timpul functionarii CTA, un nivel excesiv de vibratii poate aparea din cauza unui flux de aer
nefavorabil, a acumularii de murdarie si praf, a curateniei si intretinerii inexistente si/sau lipsa. In
plus, vibratiile pot fi transmise de la si catre componentele externe ale sistemului.

Vibratiile mecanice ale motorului ventilatorului trebuie monitorizate in mod regulat, in conformitate
cu specificatiile producatorului motorului ventilatorului. Tn timpul acestei masuréri a vibratiilor,
trebuie monitorizata intreaga gama de viteze si toate conditiile de intrare si de iesire a debitului (de
exemplu, la diferite pozitii ale amortizorului, rate de recirculare etc.). Rezultatele masuratorilor
trebuie sa fie documentate. Viteza maxima de vibratie conform specificatiilor producatorului
motorului ventilatorului trebuie respectata cu strictete. In cazul depésirii valorilor admisibile ale
vibratiilor, cauza trebuie identificata imediat si trebuie luate masuri urgente si adecvate pentru
remedierea situatiei.

9.3.2 Ventilatorul

- Verificati daca sunt murdarii, resturi, deteriorari si coroziune si remediati daca este necesar.

- Acoperiti suprafata deteriorata a carcasei si a ventilatorului cu un strat de zincalit.

- Conexiunile flexibile trebuie verificate daca sunt deteriorate prin inspectie vizuala.

- Verificati daca sunt corect montate izolatoarele de vibratii (inspectie vizuala).

- Verificati grila de protectie (de intrare si/ sau de iesire ventilator) daca este corect instalata/
deteriorata (inspectie vizuala).

- Verificati functionalitatea drenajului (daca este disponibil).

- Testati roata rotind-o cu ména pentru detectare zgomote anormale.

- Rotiti roata cu méana si verificati daca este zgomot ciudat al rulmentului.
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- Daca exista zgomote neregulate, anormale, inlocuiti rulmentii.

- Durata de viata teoretica, in functie de conditiile de functionare, este de cel putin 20.000 ore.

- Rulmentii ventilatorului sunt lubrifiati pe viata. Cu exceptia lagarelor cu blocuri de perne ale
ventilatoarelor mai mari, cu cerinte de functionare exigente, care trebuie lubrifiate anual in
conformitate cu Tabel 18 mai jos si acest lucru trebuie facut cu lubrifiant de sapun litiu (vezi
Tabel 19) pentru tipurile de lubrifianti recomandate. Dupa trei lubrifieri, rulmentii trebuie scosi,
curatati si lubrifiati din nou.

- Dupa demontarea si reinstalarea unui rotor,trebuie verificat nivelul de vibratii, si daca este
cazul, reechilibrat.

Conditii ambientale Domeniu temperatura®°C Interval lubrifiere
Curat T<50 6 - 12 luni
50<T <70 2 - 4 luni
70<T<100 2 - 6 saptamani
100 < 1 saptamana
Praf T<70 1 - 4 saptamani
70<T<100 1 - 2 saptamani
100<T 1-7 zile
Umiditate extrema 1 saptamana

Tabel 18: Intervalele de lubrefiere pt. rulmentii ventilatoarelor

llustratie 243: Fan bearing with grease
nipple (example Comefri NTHZ)

Supplier | Type Basis Temp. range
FINA Marson HTL 3 Lithium 30°C/+120°C
SHELL Alvania Fett 3 Lithium -20°C/+130°C
ESSO Beacon 3 Lithium -20°C/+130°C
MOBIL Mobilux EP3 Lithium -30°C/+130°C

Tabel 19: Tipuri de lubrifienti recomandate

Racord ventilator

- Ventilatorul este cuplat direct la motor si, din cauza absentei actionarii curelei, este o
componenta prietenoasa pentru service.

- Pentru a ajunge la punctul de operare, este necesar un convertor de frecventa.

- Pericol: Acumularile de pe roata pot provoca pagube (risc de fractura de oboseala), iar rotorul
se poate rupe!

- Inspectie vizuala: Verificati rotile daca nu sunt fisuri la suduri.
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9.3.3 Motorul

- Verificati curatenia motorului si curatati daca este necesar.
- Masurati curentul consumat, care nu trebuie sa depaseasca curentul indicat pe placuta de
identificare.

Rulmenti motor

- n cazul sunetelor neregulate sau neobisnuite, rulmentul corespunzator trebuie inlocuit.

- Motoarele mici si mijlocii sunt echipate cu rulment inchis, care functioneaza de cétiva ani, fara
a fi nevoie de ungere.

- Rulmentii de motoare mai mari, in functie de producatorul motorului si dimensiunea motorului,
sunt echipate cu nipluri pentru lubrifiere. Pentru detalii si informatii exacte privind tipul de
grasime si cantitatea de ungere, consultati instructiunile de exploatare ale producatorului
motorului. Dupa trei lubrificari, rulmentii trebuie demontati, curatati si unsati din nou. Pentru
intervale de ungere n conditii normale de functionare si 24 h / zi, consultati Tabel 20.

Size 2-pole 4-pole 6-pole 8-pole
3000 1/min 1500 1/min 1000 1/min 750 1/min
bis 180 12 12 12 12
bis 250 6 12 12 12
280 3 12 12 12

Tabel 20: Intervale de lubrifiere pentru motoare (in luni)

- Pentru diferite conditii de functionare nefavorabile, intervalele trebuie reduse conform
instructiunilor producatorului motorului.

- Tipurile de lubrifint recomandate pentru relubricarea rulmentilor pot fi preluate din Tabel 19
capitolul 9.3.2 (Ventilatorul).

9.3.4 Transmisie cu cureainV

Unitatea de antrenare cu curea in V este o componenta fiabila, cu o intretinere redusa, cu conditia
ca conditiile de lucru nefavorabile, asa cum se arata in llustratie 244 pana la llustratie 247, care
ar putea reduce durabilitatea si duce la o eficienta redusa. Conditiile nefavorabile includ
temperaturi ridicate si aer filtrat inadecvat si astfel formarea depunerilor.

- Verificati tractiunea cu curea in V in ce priveste murdaria, deteriorare, uzura, tensiune si
aliniere (inspectie vizuala). Curele cu daune precum fisurile sau marginile sfaramate trebuie
inlocuite.

- Fuliile trebuie verificate daca se potrivesc, se uzeaza si se deterioreaza.

Cauzele uzurii crescute si deteriorarii curelei
- Contactul curelei cu partea inferioara a canelurii / intinderea inegala a curelei / tensiunea este
prea mare sau prea mica — llustratie 244

g { ¢ = \ e % \ z )
((((((c)) WWA\Y /] = e = @] <)
R -

llustratie 244: Conditii de functionare nefavorabile (1)
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Alunecarea / fulie prea mica / supraincarcarea / disc deteriorat / excentr
llustratie 245

llustratie 245: Conditii de functionare nefavorabile (2)

Disc uzat/ canelat neuniform / praf, mizerie / umizeala, umiditate — llust

llustratie 246: Conditii de functionare nefavorabile (3)

Aliniament / decalaj roti / placi non-paralele / discurile rotite una fata de

@ @ ©

@

icitate, balans —

ratie 246

alta — llustratie 247.

@

llustratie 247: Conditii de functionare nefavorabile (4)

9.3.5 Re-tensioniarea curelelor

Indepartand motorul ventilatorului ajusteazé intinderea curelei.
in functie de dimensiunea motorului sunt urmatoarele situatii:
Pe un pivotant basculant

Montat pe sine deplasabil.

Desfacerea piulitei de blocare si apoi intoarcerea suruburilor de reglare face necesar reglajul. Este
important sa mentineti alinierea discurilor in consecinta — llustratie 248 si Tabel 21. Acest lucru

trebuie verificat dupa fiecare intindere cu o muchie dreapta.

V07-25.0
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llustratie 248: Reglarea fuliilor

Diametru fulie dg1, dg2 in mm Distanta Max. x4, X2 in mm
<112 0,5
<224 1
<450 2
<630 3

Tabel 21: Abaterea maxima la ajustarea fuliilor

Pentru rezultate rapide Tn timpul alinierii fuliilor pentru fuliile montate din fabrica, va recomandam
sa setati aceeasi dimensiune a proeminentei tijelor filetate pe partea stanga si dreapta - prezentata
in llustratie 249.

llustratie 249: Reglarea fuliilor prin tije filetate

In cazul diferitelor Iatimi de fulii, distanta trebuie sa fie egald pe ambele parti.
Cureaua trebuie re-tensionata dupa primele 10 ore de functionare.

Tensiunea curelei
Tensiunea corecta a curelei este obtinuta prin ajustarea in conformitate cu datele de intindere,

care se calculeaza separat pentru fiecare actionare. Informatiile necesare pentru tensionarea
curelelor noi si folosite, pot fi gasite in fisa cu date de intindere, a se vedea exemplul din llustratie
250.
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BELT TRANSMISSION AND TENSIONING DATA Supply air
fan type: Nicotra/Gebhardt / RDA E6-0500 motor type ELVEM 6XM 1325-4
revolutions: 1.724 1/min revolutions: 1.450 1/min
fan shaft power: 3,82 kW motor shaft power 5,50 kw
fan pulley: 1 SPB 160 motor pulley: 1SPB 190
pulley work diameter: 160,0 pulley work diameter: 190,0
fan bush 1610-40 motor bush 2012-38
Teltsedion T T T T T T T T T T e — — — —  ERTI000
axle distance A [mm] 725,0
e NEW BELTS USED BELTS
static tension per belt strand FS [N] 2950 226,9
deflection force FE [N] 75,0 75,0
deflection under deflection force TE  [mm] 27,0 208
frequency of tended belt f [Hz] 28,0 [+-10%] 24,0 [+-10%]
AMPERAGE
-- measure motor amperage during commissioning J TE
- for max. motor current see motor type plate
BELT TENSIONING f ™ -
- check belt tension after the first 10 hours of operation | ) (\ .j
- respect the above mentioned tensioning date \*-ﬁ.,._.---—""""-'—

-- use measuring instrument for check 4‘55" ‘
-- check periodically the belt tension |
-- maintain unit according to service handbook L#»
ATTENTION: OVERTENSIONED BELTS CAN CAUSE EXPENSIVE SUBSEQUENT DAMAGES
MODIFICATION OF BELT TRANSMISSION ONLY WITH WRITTEN CONFERMATION BY EUROCLIMA

IMPORTANT FREQUENCY CONTROLER PARAMETERS
nom. freq. [HZ] 50,1 max freq. [Hz] 77,0 max. current [A] 10,9

llustratie 250: Fisa tehnica de transmisie si intindere a curelelor

Sunt descrise urmatoarele doud metode de determinare a tensionarii:
Masurarea fortei

Informatia

- Forta de testare FE

- Adancimea de zimtuire TE

- Tensiunea statistica a curelei (tensiunea curelei), FS

Curelele trebuie sa fie intinse astfel incat deviatia TE sa fie atunci cand cureaua este incarcata cu
sarcina de Tncercare in punctul FE (cum ar fi o suspensie de arc). In mod alternativ, puteti verifica
direct tensiunea statica in curea FS direct cu instrumente speciale de masurare a tensiunii.

Masurarea frecventei

Pe piata sunt disponibile instrumente speciale de masurare bazate pe masuratori de frecventa.
Tensionati cureaua intr-un fel, incat frecventa masurata sa fie aceeasi ca cea indicata pe fisa cu
date a ventilatorului.

9.3.6 Inlocuirea curelelor

- Slabiti tensiunea curelei pentru a va asigura ca cureaua veche poate fi indepartata.

- Curatati componentele inainte de a pune noua transmisie cu curea si verificati daca exista
deteriorari si uzura.

- Nu impingeti niciodata cureaua noua cu un instrument pe fulie pentru a evita deteriorarea care
poate scurta durata de viata a curelei.

- La fulii cu mai multe caneluri, toate curelele trebuie nlocuite simultan.

- Asigurati-va ca numarul curelei coincide cu numarul canelurii.

- Cand intindeti cureua pe fulia cu mai multe caneluri, asigurati-va ca toate curelele au partea
libera pe aceeasi parte, altfel pot fi deteriorate (see llustratie 251).
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llustratie 251: Fulii cu mai multe caneluri - atasarea curelelor

- Tensionati curelele, dati fuliei cateva rotatii fara sarcina si re-masurati tensiunea curelei.
- Verificati alinierea axelor si a fuliilor, consultati capitolul 9.3.5 (Re-tensioni).
- Repetati acesti pasi pana cand alinierea si tensiunea curelei sunt corecte.

9.4 Filtre de aer

- Toate filtrele trebuie verificate daca sunt etanse, deoarece altfel ar putea fi aspirate si ar putea
duce la deteriorarea acestora.

EUROCLIMA recomanda, in conformitate cu REHVA (Federation of European Heating, Ventilation
and Air Conditioning Associations), utilizareamanusilor de protectie si a unei mastiFFP3 la
schimbarea filtrelor de aer si eliminareafiltrelor murdare intr-o punga sigilata.

Pentru a asigura performanta si functionarea eficienta din punct de vedere
energetic al CTA, filtrele de aer trebuie inlocuite regulat. Folositi numai tipuri de
filtru si dimensiuni de filtru, care sunt potrivite si destinate asamblului. Va rugam sa

NOTA! consultati datele tehnice pentru a obtine aceste informatii (llustratie 252).
TF  Bag Filter 610,0 [mm] | 2,41 [m2] ‘ 94,00 [kq] | 101 [Pa]
Manufacture Camfil Filter surface [m2] 8,20
Type Basic-Flo-M5 tmax.=70°C | Cells pcs x size [mm] 2 x 5920 x 5920
Init.-Dim.-Final [Pa] 48-99-150
Airflow [m?/h] 6.000
Bag length [mm] 520,0 Stainless steel frames AlISI 316L ( front removable ) clean air sid

llustratie 252: extras date tehnice (sectiune filtru)

Daca CTA-urile sunt echipate cu control EUROCLIMA, atunci este afisat un mesaj de avertizare
corespunzator pe HMI (a se vedea llustratie 253) atunci cand este atinsa limitarea presiunii
diferentiale.

llustratie 253: Mesaj avertizare filtru murdar
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Daca este afisat un astfel de mesaj de avertizare, trebuie luate imediat masuri adecvate (de
exemplu, schimbarea filtrelor de aer).

9.4.1 Filtre panou

- Filtre de aer panou uscat (curatabil). Nivelul de contaminare al filtrului poate fi controlat prin
caderea de presiune diferentiala (verificati la fiecare 14 zile la 1 lund). La atingerea presiunii
diferentiale indicata in fisa tehnica, este necesara curatarea sau inlocuirea.

9.4.2 Filtre sac

- Nivelul de contaminare al filtrului poate fi controlat prin caderea de presiune diferentiala
(verificati la fiecare 14 zile la 1 lund). La atingerea presiunii diferentiale indicata in fisa tehnica,
este necesara curatarea sau inlocuirea.

9.4.3 Filtre HEPA

- Nivelul de contaminare al filtrului poate fi controlat prin caderea de presiune diferentiala
(verificati la fiecare 14 zile la 1 lund) si inlocuiti filtul daca e necesar.

- Verificati etansarea si fixarea filtrului. Clemele de filtrare trebuie stranse uniform. Strangeti
clemele in sensul acelor de ceasornic in doua etape.

9.4.4 Filtre cu carbon activ

- Daca se ajunge la saturatie (expirarea orelor de functionare desemnate), trebuie schimbate
cartusele cu carbon activ. Procedati dupa cum urmeaza:
1. Sxcoateti cartusul de pe placa de baza (fixare cu baioneta).
2. Introduceti si fixati un filtru cartus nou.
3. Verificati etansitatea filtrului.

9.4.5 Filtrul electrostatic

- Intretinerea filtrelor electrostatice trebuie efectuata conform descrierii din instructiunile de
utilizare ale producatorului. Acestea sunt disponibile online prin intermediul codului QR de pe
prima pagina a prezentului manual de instructiuni.

9.5 Schimbatoare de caldura
- Pentru perioade de pauza prelungite, recomandam golirea completa a bateriei.
- La fiecare reumplere, bateria trebuie dezaerisita corespunzator.

Pentru lucrarile de curatare trebuie citit si luat in considerare manualul producatorului.

9.5.1 Mediu apa / abur

Nu este necesara o intretinere speciala pentru baterii, este recomandata doar curatarea
ocazionala. Aproximativ la fiecare trei luni, in functie de orele de functionare si de intretinerea
filtrului, aripioarele schimbatorului de caldura trebuie verificate pentru contaminarea cu praf, resturi
si curatate, daca este necesar. Conducta trebuie verificata daca exista scurgeri.
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Curatenie

Curatarea trebuie sa fie efectuata pe pozitie cu un aspirator puternic din partea de aer. Pentru praf
si mizerie aderenta, schimbatorul de caldura poate fi demontat si curatat cu apa. Sepentinele de
otel zincat pot fi curatate cu un aparat de curatat cu abur sau prin spalarea aripioarelor cu un jet
puternic de apa. Puteti lua o perie moale pentru a ajCTA, dar nu deteriora aripioarele.

sensibile, de aceea utilizeaza apa pentru curatare cu presiune scazuta.
Deteriorarea aripioarelor prin fortda mecanica duce la deteriorarea prematura a
NOTA! schimbatorului de caldura.

!! Aripioarele schimbatoarelor de caldura din cupru si aluminiu sunt deosebit de

Petele de coroziune trebuie curatate si protejate cu vopsea cu praf de zinc.

Protectie antiinghet
Verificati protectia antiinghet inainte de fiecare sezon de iarna. Verificati, de asemenea,
termostatul de protectie impotriva inghetului pentru setarea corecta.

Tava de condens
Tava de scurgere si scurgerea trebuie verificate daca e necesar— llustratie 254.

clean here

L.

llustratie 254: Curatarea racitoarelor de aer

Eliminator de picaturi
Verificati eliminatorul de picaturi aproximativ o data pe an. Indepartati aripioarele si curatati-le,
daca este necesar. Va rugam sa va asigurati ca aripioarele sunt instalate corect si nu sunt indoite.

@ Poluantii pot provoca reducerea performantei CTA, precum si daune din cauza
picaturilor.

NOTA!

Baterie cu abur
Verificati oprirea automata a alimentarii cu abur si functionarea automata a ventilatorului cateva
minute, dupa ce CTA este oprit.

9.5.2 Mediu refrigerant

Pentru agent refrigerant (vaporizator direct sau condensator) se aplica aceleasi actiuni descrise in
capitolul 9.5.1 (Mediu apa / abur). Pentru alte operatii a se vedea capitolul 9.12 (Circuit
refrigerant).
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9.5.3 Baterie ellectrica

- Cand lucrati la baterie electrica, consultati instructiunile din capitolul 2 (Instructiuni de
siguranta / Orientari pentru a se conforma legilor si directivelor).

- Verificati daca baterie este murdara sau corodata, curatati elemenete de incalzire daca e cazul.

- Verificati daca functioneaza corect dispozitivele de siguranta si piesele electrice incorporate.

- Verificati partea dispozitivului pentru deteriorarea termica dupa fiecare pana de curent si luati
masurile corespunzatoare, daca este necesar.

9.6 Umidificatoare

9.6.1 Indicatii generale

Se vor aplica in mod analog indicatiile din capitolul 8.1.6.1.
Urmatoarele instructiuni sunt, in general, mentionate si se aplica in masura in care componenta
respectiva este disponibila Tn sistemul de umidificare prezent.

- Tntre’ginerea pompelor si a motoarelor trebuie sa se faca conform instructiunilor producatorului.

- Curatarea regulata a tuturor componentelor determina in mare masura igiena intregului sistem.

- Daca nu este folosita pentru perioade lungi, apa trebuie golita din motive de igiena, iar
scurgerea trebuie curatata corespunzator. Goliti Si pompa.

- Umpleti sifonul cu apa curata.

- In functie de poluarea apei, duritatea apei si tratarea apei, impuritatile si depunerile de calcar
trebuie eliminate: calcifierea severa a componentelor precum duze si eliminatoarele de picaturi
indica un tratament insuficient de eficient al apei. Calcificarea duzelor si a eliminatoarelor de
picaturi poate fi indepartata prin tratament cu acid formic diluat. Dupa tratament, clatiti bine cu
apa curata. Calcificarile elementelor eliminatoarelor de picaturi si sitelor din PPTV pot fi
indepartate printr-o usoara indoire a aripioarelor dupa uscarea si demontarea componentelor
respective.

- Inlocuiti aripioarele corodate sau deteriorate.

- Verificati sitele si filtrele si curatati daca e necesar.

- Verificati evacuarea, supraplinul, trapa U si rezervor de apa si curatati daca este necesar.

- Verificati functionalitatea electrovanele si curatati daca este necesar.

- Verificati functionalitatea dispozitivelor de control si siguranta.

- Verificati etanseitatea si integritatea garniturilor usilor si inlocuiti-le, daca este necesar.

9.6.2 Umidificator pulverizator (spray)

Instructiunile din capitolul 9.6.1 trebuie aplicate in mod analog.

- Verificati functionarea corecta a alimentarii cu apa si verificati nivelul apei, daca este necesar,
reglati plutitorul astfel incat robinetul sa se inchida la un nivel de apa de 10 - 15 mm sub
supraplin.

- Demontati si curatati duzele.

- Trebuie inlocuite duzele deteriorate. Nu curatati niciodata gaurile duzei cu obiecte dure.
Curatati suportul duzei fara duze cu apa de inalta presiune. Asigurati-va ca robinetul de golire
este deschis in timp ce faceti acest proces.

- Verificati daca exista scurgeri la conductele pompei.

- Verificati dacé se fixeaza corect clemele furtunului.

- Lafiecare 3 luni, verificati conexiunile tuburilor flexibile din circuitul de spalare a aerului si daca
exista fisuri sau deteriorari. In cazul pagubelor vizibile, fisurilor la suprafat, semne de
imbatranire sau deteriorare, tuburile flexibile trebuie nlocuite imediat.

- inlocui’gi tubul conector flexibil pe partea de presiune si pe partea de aspiratie la fiecare 5 ani.
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9.6.3 Umidificatoare evaporative

Instructiunile din capitolul 9.6.1 trebuie aplicate in mod analog.

- In conformitate cu intervalele specificate Tn planul de intretinere, a se vedea Tabel 23, orice
reglaje ulterioare aledispozitivului de suflare trebuie efectuate. Robinetul plutitor trebuie sa se
inchida in siguranta la un nivel de apa de 15 - 20 mm sub supraplin pentru a asigura aspiratie
fara bule.

- Planul de intretinere pentru CTA EUROCLIMA poate fi gasit in capitolul 9.17 (Plan de
intretinere) din acest manual de instructiuni. EUROCLIMA recomanda in plus intretinerea in
conformitate cu VDI 6022 partea 1, capitolul 7, tabelul 8. Capitolul 7 din VDI 6022 partea 1 din
tabelul 8 contine cerinte detaliate pentru operare si intretinere.

- Modulele evaporative puternic calcifiate trebuie inlocuite

- In conditii de calcifiere usoara, pachetul poate fi curatat adaugand decalificator in apa care
circula (inchideti CTA inainte de a adauga decalificator). Dupa aceea, curatati sectiunea si
tuburile corespunzator, cu apa proaspata.

9.6.4 Umidificatoare de inalta presiune

Efectuati intretinerea conform instructiunilor producatorului.

9.6.5 Umidificatoare cu abur

Efectuati intretinerea conform instructiunilor producatorului.
In plus, instructiunile din cap 9.6.1 trebuie sa fie aplicate Tn mod analog, precum si urmatoarele
aspecte:

- Verificati depunerile din distributia aburului.

- Verificati daca exista scurgeri in alimentarea cu aburi.

- Verificati functionarea evacuarii condensului.

- Verificati coroziunile contactelor electrice ale pompei.

- Masurati consumul electric.

- Curatati intregul sistem de conducte, dispozitivele de control si siguranta.
- Masurati performanta umidificatorului dupa intretinere.

9.7 Sectiunea UV

Sectiunea UV trebuie verificata si curatata in mod regulat. Lampile sparte trebuie inlocuite inainte
de punerea in functiune. Evitati contactul direct cu lampile.

9.8 Dampere

Damperele EUROCLIMA de tip J aproape nu necesita intretinere. Verificati daca exista murdarie,
deteriorare si corodare, curatati daca este necesar cu aer comprimat sau cu abur. Verificati
functionarea si rotirea corecta. Pulverizati rotile cu spray de silicon daca este necesar.

Avertizare!

Angrenajele nu pot fi tratate cu uleiuri organice! Verificati legaturile, strangeti suruburile, daca este
necesar.
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9.9 Atenutoare de zgomot

v v oA

Atenuatoarele de zgomot sunt practic fara intretinere. Acestea trebuie verificate si trebuie nlocuite
sau reparate corespunzator, daca este necesar.

9.10 Grile de exterior

Verificati daca sunt murdare, deteriorate si corodate, depuneri de frunze, hartie etc..

9.11 Sisteme de recuperare a energiei

Manualul producatorului de componente trebuie citit si luat Tn considerare pentru lucrarile de
curatare.

9.11.1 Schimbatoare de caldura cu placi

Schimbatoarele de caldura cu placi sunt confectionate din aluminiu de Tnalta calitate rezistent la
coroziune si nu au unitati de actionare sau piese mobile. Durata de viata este aproape nelimitata,
atat timp céat presiunea diferentiala dintre placi nu depaseste maximul admis.

Singura intretinere necesara este curatarea:
- Curatati scurgerea condensului, controlati si umpleti capcana U. Pachetul de placi este in mod
normal autocuratat.
o Tndepértat,i fibrele si praful de la intrarea schimbatorului cu o perie.
o Curatati uleiurile si grasimile cu apa calda, agenti de curatare casnici sau abur
degresant.
- Verificati functionarea corecta a presostatului diferential - consultati capitolul 7.8 (Restrictii de
presiune diferentiala pentru schimbatoarele de caldura cu placi).
- Daca exista un damper de bypass, va rugam sa consultati capitolul 9.8 (Dampere).

@ Atentie!
Schimbatorul de caldura nu trebuie deteriorat mecanic sau chimic prin curatare.
NOTA!

9.11.2 Schimbator de caldura rotativ

Intretinerea si inspectia trebuie efectuate In conformitate cu specificatiile producétorului
schimbatorului de caldura rotativ.

9.11.3 Componentele conductei de caldura

Componentele recuperatorelor de caldurd neavand dispozitiv de actionare sau piese mobile,
intretinerea se limiteaza la curatare:
- Curatati tava de scurgere si verificati sifonul. Umpleti sifonul, daca este necesar.
- Aripioare curatate prin:
o Aer comprimat impotriva directiei fluxului de aer sau
o Pulverizarea cu apa la presiune scazuta, daca este necesar, adaugati detergent pentru
curatare.
- Daca exista clapete bypass, va rugam sa consultati capitolul 9.8 (Dampere).
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9.11.4 Accubloc

Conexiune electrica:

Acubloc este furnizat incluzand un controler livrat (configurat cu valori implicite), inclusiv
instructiuni de operare. Pe site trebuie furnizate urmatoarele:

- Alimentaree electrica 3x400 V (eficienta conform fisei tehnice)

- Semnal de control 0-10 V

Toti rulmentii sunt rulmenti cu bile auto-lubrifiati sau rulmenti din bronz. Acestia nu trebuie
relubrifiati. Este important s& va asigurati ca senzorul este la aproximativ 2 mm distantad de motor.
Acest lucru poate fi verificat cu o bucata de tabla de 2 mm grosime. Daca este necesar, distanta

poate fi reajustata. Partea interioara a senzorului este accesibila prin clapeta deschisa cu o cheie
SW17.

Atentie! Opriti inainte de instalare si asigurati-va impotriva reconectarii
accidentale.

AVERTISMENT!

AUL

FOL™=

llustratie 255: Schema unui acubloc llustratie 256: Pozitia senzorului

Singura intretinere necesara este curatarea periodica a blocurilor acumulatoare. Intervalele de
curatare pot fi definite prin inspectie vizuald. Contaminarea blocurilor de memorie depinde de
stadiul de filtrare a aerului de evacuare utilizat, precum si de gradul de contaminare a aerului de
evacuare. Prin comCTArea directiei aerului, blocurile de memorie sunt pastrate in mare masura
curate.

Pentru curatare blocurile acumulatoare trebuie scoase dupa cum urmeaza:

ComCTAti intrerupatorul de siguranta pe OFF, trebuie sa va asigurati ca controlul este oprit.

Demontati peretele CTA pe partea de acces.

Demontati capacul pentru cuplajul clapetei.

Demontati cuplajul clapetei.

Desurubati capacul metalic.

La fata locului trebuie sa fie montat un cadru adaptat pe rama accubloc, care permite

extragerea blocurilor acumulatoare. Dispozitivul trebuie sa contina un ghidaj si un capat de

oprire, similar cu sinele de ghidare interne. Ai grija! Blocurile se misca foarte usor.

7. Al doilea bloc de memorie este accesibil atunci cand peretele dintre blocuri este scos. Prin
urmare, pe jumatatea superioara exista doua gauri de maner.

ook wN =
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8. Blocurile de memorie pot fi curatate cu aer comprimat sau cu un aparat de curatat cu nalta
presiune. Prin urmare, distanta lancei duzei trebuie sa fie suficient de mare, pentru a se
asigura ca structura blocurilor de memorie nu se deterioreaza. Daca se utilizeaza aditivi pentru
curatarea chimica, sunt permise numai substante de curatare adecvate pentru aluminiu si non-
alcaline.

9.12 Circuit refrigerant

Pentru a va asigura ca cerintele de mediu sunt puse in aplicare si ca este asigurata fiabilitatea
operationald si o durata de viata lunga a circuitului de refrigerare, sunt necesare verificari periodice
de scurgere, intretinere si verificari vizuale.

9.12.1 Verificari scurgeri

- Trebuie sa fie efectuate in conformitate cu reglementarile UE indicate in Registrele pt. aplicatii
cu circuit frigorific in unitétile de climatizare furnizate de EUROCLIMA. Verificarile trebuie e-
xecCTAte de un tehnician frigotehnist certificat. Intervalele pentru verificari depind de
cantitatea de agent frigorific.

- Trebuie sa fie documentat in Registrul pt. aplicatii cu circuit frigorific in unitatile de climatizare.

Tipul de refrigerent si cantitatea de umplere cu agent frigorific sunt atasate pe un autocolant aplicat
langa compresor. Refrigerantul contine hidrocarburi fluorurate indicate in Protocolul de la Kyoto cu
urmatorul potential de incalzire globala (GWP = Global Warming Potential), bazat pe:

- R32: GWP=675

- R407C: GWP = 1650

- R410A: GWP = 1980

- R134A: GWP = 1300

Potentialul de efect de sera si cantitatea de agent frigorific utilizat in dispozitiv determina intervalul
de intretinere al dispozitivului.

Examplu:

Specificatie: refrigerant R407C, capacitate 30 kg

CO2 echivalent: 1650 x 30 kg = 49500 kg = 49.5 t

Interval de ntretinere: 5t < 49.5t <50 t - cel putin la fiecare 12 luni

Intervalele de intretinere pentru limitele corespunzatoare sunt indicate Tabel 23.

9.12.2 intretinere

- Trebuie sa fie efectuata doar de personal calificat si cel putin o data pe an.
- Trebuie sa fie documentat in Registrul pt. aplicatii cu circuit frigorific in unitatile de climatizare
furnizat. De asemenea, trebuie respectate reglementarile locale.

Intregul sistem:

- Verificati presiunile si temperaturile sistemului.

- Atentie la zgomotele neobisnuite de functionare si la posibilele vibratii.
- Posibilele depuneri de praf de pe componente trebuie indepartate.

Compresor:

- Cand compresorul este pornit, trebuie sa existe ulei vizibil prin geamul vizual (daca este prezent).
Daca uleiul nu este vizibil, asigurati-va ca nu a existat o pierdere de ulei (chiar si in afara CTA
este posibil); Optional, turnati uleiul direct cu o pompa de ulei in partea de aspirare a
compresorului. Folositi numai ulei aprobat de producatorul compresorului.
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- Intimpul perioadei de oprire a functionarii compresorului, incalzitorul carterului compresorului se
porneste pentru a evita acumularea de agent frigorific in ulei. Prea mult refrigerant in ulei
provoaca o diluare a uleiului, ceea ce duce la o pierdere a vascozitatii care duce la reducerea
lubrifierii tuturor pieselor mobile. Pentru a porni compresorul manual, acesta trebuie procedat
conform descrierii din capitolul 8.3.2 (Pornirea manuald a compresorului prin intermediul
sistemului de control EUROCLIMA).

- Urmati cerintele de intretinere si inspectie ale producatorului compresorului. Aceste instructiuni
sunt furnizate de EUROCLIMA sau pot fi comandate de la EUROCLIMA.

Filtrul deshidrator:
Fiecare circuit de refrigerare este echipat cu un filtru deshidrator. Daca circuitul frigorific trebuie
reparat, filtrul deshidrator trebuie inlocuit.

Vizorul de sticla de pe linia de lichid si de pe rezervor
Vizorul de pe lichid contine un indicator de umiditate, functionand dupa cum urmeaza:

uscat
umed

Indicator verde
Indicator galben

Daca indicatorul arata agent frigorific umed, cel putin filtrul uscator trebuie schimbat. Pot fi necesare
alte masuri.

Cantitatea corecta de agent frigorific poate fi verificata cu circuitul frigorific in functionare. Tn ambele
vizoare de sticla (nota: vizorul pe receptor conform executiei circuitului nu este intotdeauna furnizat)
agentul frigorific trebuie sa fie vizibil. Vizorul de pe linia de lichid trebuie sa fie umplut complet.

Vana de expansiune:

- Verificati supraincalzirea vanei de expansiune, care ar trebui sa fie de aproximativ 5 pana la 10
K. Verificati daca senzorul de temperatura este montat corect, precum si conducta de
compensare a presiunii.

- Daca se utilizeaza o vana de expansiune electronica, trebuie introduse valorile necesare in
regulatorul corespunzator (conform instructiunilor producatorului valvei). Instructiunile
producatorului de ventile sunt furnizate de EUROCLIMA.

Presostatul de siguranta de inalta presiune:

Presostatul de siguranta de inalta presiune opreste compresorul atunci cand presiunea admisa a
echipamentului este depasita. O verificare functionala trebuie efectuata in timpul punerii in functiune
si trebuie efectuata in timpul oricarei lucrari de intretinere.

Presostatul de siguranta de joasa presiune:

Presostatul de siguranta de joasa presiune opreste compresorul atunci cand presiunea
echipamentului scade sub limita admisa de presiune. O verificare functionala trebuie efectuata in
timpul punerii in functiune si trebuie sa fie realizata la fiecare lucrare de intretinere.

Manipularea:
Daca unitatea intrda in modul de presiune Tnalta sau joasa, problema trebuie sa fie recunoscuta la
panoul de comanda pentru ca compresoarele sa porneasca din nou.

Regulator electric pentru supraincalzire:

Regulatorul electronic de supraincalzire are o baterie interna, astfel incat valva sa se inchida sigur
chiar si in timpul intreruperilor de curent. Fara aceasta caracteristica, valva ramane deschisa,
rezultand efectul de lovitura de ciocan al lichidului in compresor la repornire. “Ciocanul lichid”
poate provoca deteriorarea compresorului.
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@ Prin urmare, din motive de siguranta, este recomandata inlocuirea anuala a
bateriei.
NOTA!

9.12.3 Inspectia

Lucrarile de inspectie pot fi efectuate de catre operator la intervale trimestriale.

Toate echipamentele:

- Verificati legaturi libere, elemente de fixare etc., strngeti daca este necesar.

- Atentie la zgomote neobisnuite.

- Verificati scurgerea de ulei pe componente si imbinari.

- Aruncati o privire la coroziunea din jurul conductelor circuitului de refrigerare, daca este necesar
pulverizati din nou cu lac acrilic.

Condensator racit cu aer, evaporator cu expansiune directa:

Curatati suprafata aripiooarelor daca este necesar. Aripioarele murdare reduc transmisia de caldura,
ceea ce poate duce la temperaturi de condensare / evaporare neacceptabile. Aveti grija sa nu
deteriorati aripioarele. Curatati cu aer comprimat sau cu un aspirator.

Compresor:

Verificati vizorul de ulei in carter (daca este montat). Acordati atentie zgomotului neobisnuit. Pentru
a porni manual compresorul, trebuie sa procedezi asa cum este descris in capitolul 8.3.2 (Pornirea
manuala a compresorului prin intermediul sistemului de control EUROCLIMA).

Continutul de lichid de racire:

Verificati vizorul de pe linia de lichid, pentru a vedea daca vizorul este complet plin. La capacitate
maxima, daca apar bule in vizorul de inspectie, continutul este insuficient si trebuie corectat de catre
un specialist. Aparitia unor bule la capacitate partiala poate aparea in anumite trepte de performanta
si nu este un semn al unei defectiuni semnificative pe agentul frigorific.

Tava de condens si evacuarea:
- Examinati evacuarea si tava de condens si curatati daca este necesar.
- Curatati sau clatiti evacuarea condensului din cand in cand.

9.13 CTAri igienice

Planul de intretinere pentru CTA EUROCLIMA il veti gasi in capitolul 9.17 din manualul de

instructiuni. EUROCLIMA recomanda intretinerea conform:

- VDMA 24186 partea 1 si

- VDI 6022 part 1. In cap 7 din VDI 6022 partra 1, uteti gasi cereintele detaliate privind
functionarea si intretinerea.

EUROCLIMA recomandé ca agent de curéatare Allrain sau Multirain, ca dezinfectant Sanosil sau

Sanirain din Hygan.

9.14 Detectorul de fum pentru conducte

Detectorul de fum din conducta trebuie curatat, verificat si intretinut in mod regulat in conformitate
cu instructiunile producatorului.
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9.15 Senzorul de gaz

Pentru a garanta permanent functia de siguranta a senzorului de gaz, acesta trebuie curatat,
verificat si intretinut in mod regulat, in conformitate cu instructiunile producatorului.

9.16 Sistem de sine de plafon

Verificari periodice: Verificare vizuala a starii de conservare, a functionalitatii si a dispozitivelor de
siguranta. Persoana care efectueaza verificarea trebuie sa inregistreze data la care au fost
efectuate verificarile, impreuna cu indicatiile privind: Bun — Satisfacator — Nesatisfacator —
Neaplicabil, in coloanele respective ale detaliilor indicate impreuna cu semnatura sa. Trebuie
respectate legile aplicabile la nivel local privind intervalele de intretinere.

- Bun: atunci cand comenzile se incadreaza in limitele specificate. Dispozitivele de siguranta
sunt functionale

- Satisfacator: cand dimensiunile verificate sunt aproape de limita admisa si cand defectele
vizuale constatate pot fi la limita acceptabilitatii. Dispozitivele de siguranta sunt functionale.

- Nesatisfacator: atunci cand dimensiunile verificate sunt la sau peste limita admisa si cand
defectele vizuale sunt in afara limitelor acceptabile. Dispozitivele de siguranta nu sunt
functionale. In aceasta situatie, este necesara interventia prin conservare, reparatie sau
inlocuire.

- Neaplicabil: cand verificarea nu este aplicabila

- Note: indicati orice sugestii si/sau masuri.

Astfel de tabele de verificare pot arata astfel:

CHECKS BEFORE EACH USE

SIGNATURE
SIGNATURE

DATE NOTES / DEFECTS SECURITY
OPERATOR

MANAGER

Tabel 22: Exemplu de tabel de verificare — sistem de sine montat pe tavan

9.17 Plan de intretinere

Intervalele de intretinere specificate in Tabel 23 se bazeaza pe valori empirice pentru conditii
normale de functionare. Acestea sunt proiectate pentru functionare continua (24 de ore / zi) in
climat temperat moderat si zone cu praf scazut, cum ar fi in birouri sau centre comerciale.
Conditiile de operare diferite, in special in ceea ce priveste temperatura aerului, umiditatea si
praful pot scurta semnificativ intervalele.
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V = Verificati si luati masurile corespunzatoare, daca este

necesar, C = Curatare, | = Intretinere
Componenta Actiune Sectiune lunar trim;stri sen:istri anual Capitolul de referinta
CTA VI/CI/I Intreaga unitate de tratare a 9.1 Informatii generale
toate aerului si toate componentele, X
componentele in general
V/C g;:;?:ra in interior si in X
VI Garniturile usilor
tablou electric v Cablaj electric si conexiuni cu 9.2 Rgcord electric, tablou
surub electric
\% ComCTAtorul principal
| Filtru
\% Ventilatie X
Y incalzire X
v Funct,_ionarea componentelor trebuie respectate norm_elle si reglementérile
electrice locale, nationale si internationale
Unitate ventilator Vv Intrerupétor principal X 9.3 Grup ventilator/ motor
/ motor \Y, Verificarea vibratiilor n conformitate cu specificatiile producatorului  9.3.1 Vibratii
V/C/I Ventilator, general X 9.3.2 Ventilator
\Y Articulatii flexibile X
\Y% Amortizoare X
Y Grilaj de protectie X
\Y Scurgerea apei X
VIC/I Rulmenti pentru ventilatoare X
VICI Rumenivemleoraucuze ' oonoriate i Tabe 16 (e 2
V/C Rotor X
V/C/I Motor, generalitati X 9.3.3 Motorul
\a Rulmenti motor X
V/G/  Ruimenfimotor cu duze bt penin reiments motorit r )
\ Masurarea curentului absorbit X
V/C/I ;;Z?_Z}:g: Cu curea, X 9.3.4 Transmisie cu curea in V
VIl Tensionarea curelelor prima data dupa 10 ore de functionare 9.3.5 Re-tensioniarea curelelor
X
| Inlocuirea curelelor daca este necesar / cel putin dupa 2 ani 9.3.6 Inlocuirea curelelor
gomponentele Filtru, generalitati X 9.4 Filtre de aer
VICI/I Filtre tip panou X 9.4.1 Filtre panou
V/CI/I Filtre cu sac X 9.4.2 Filtre sac
C/I Filtre HEPA X 9.4.3 Filtre HEPA
C/l Filtre cu carbon activ daca se atinge saturatia 9.4.4 Filtre cu carbon activ
VI/C/I Filtre electrostatice conform specificatiilor producatorului 9.4.5 Filtrul electrostatic
ggt:jg?gf:éoare V/C Sg:y;ﬁ;{ de caldura, Lipsa functionarii/completare 9.5 Schimbatoare de caldura
V/iC Lamele X 9.5.1 Mediu apa / abur
\ Protectia impotriva inghetului X
vViC Evacuarea bazinului X
ViC Separator de picaturi X
\Y, Baterie cu abur X
\% Egsgg;ift:)?irem sau baterie X 9.5.2 Mediu refrigerant
V/C Baterie electrica X 9.5.3 Baterie ellectrica
Verificati sectiunea pentru daune termice dupa fiecare cadere de tensiune!
Umidificator V/C/I Umidificator, generalitati X 9.6.1 Indicatii generale
VIl Pompa X
Verificati garniturile usilor
V/i pentru etanseitate si X
integritate
V/C/I Umidificator cu pulverizare, X 9.6.2 Umidificator pulverizator

V07-25.0
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Umidificator cu pulverizare,

\Y A = X
circuit pompa
| Legaturi elastice de schimb La fiecare 5 ani
V/C/I Umidificator cu evaporare X 9.6.3 Umidificatoare evaporative
Y X
V/IC/I Umidificator cu pulverizare de X 9.6.4 Umidificatoare de inalta
inalta presiune presiune
VI/CI/I Umidificator cu abur X 9.6.5 Umidificatoare cu abur
Sectiunea UV V/C Lampa UV-C X 9.7 Sectiunea UV
Amortizoare V/C Amortizoare pneumatice 9.8 Dampere
Atenutoare de V/C Atenutoare de zgomot 9.9 Atenutoare de zgomot
zgomot
Grilaje antiploaie  V/C Grilaje antiploaie, grilaje i X 9.10 Grile de exterior
carcase
Recuperarea V/C Recuperator de caldura cu X 9.11.1 Schimbatoare de caldura
caldurii placi cu placi
V/iC Recuperator rotativ n conformitate cu specificatiile producatorului 9.11.2 Schimbator rotativ
Componentele conductei de 9.11.3 Componentele conductei
V/C % X A
caldura de caldura
vV/C Accubloc X 9.11.4 Accubloc
Circuit de " - >= 500 >=50 >=5 9.12.1 Verificarea etanseitatii
. \% Verificarea etanseitatii N g ’
refrigerare T Date in tone de CO2
V/C intretinere X 9.12.2 Intretinere
\Y Inspectare X 9.12.3 Inspectia
Detector de fum Detector de fum pentru 9.14 Detectorul de fum pentru
V/C
pentru conducte conducte conducte
Senzor de gaz VI/IC/I Senzor de gaz 9.15 Senzorul de gaz
| Senzor de gaz de schimb cel putin o daté la 5 ani
Sistem de sine V/C Sistem de sine pe tavan in conformitate cu legislatia aplicabila la nivel 9.16 Sistem de sine de plafon

pe tavan

local

Tabel 23: Programul de intretinere

10 Informatii privind zgomotul radiat emis de CTA - la cerere

Datele privind zgomotul pot fi tiparite la cerere pe fisa tehnica, a se vedea exemplul llustratie 257.
Puterea sunetului este specificata ca nivel de putere sonora cu pondere A:

- Line 1: Putere sonora peste carcasa

- Line 2: Putere sonora intrare

- Line 3: Putere sonora iesire

Sunetul prin deschideri (nivelul puterii sonore la liniile 2 si 3) este baza pentru calcularea emisiilor
sonore la fata locului din mediu.

AHU sound levels 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Totdb (A)
1> Sound power level casing[db] +/- 4dB 880 810 784 620 562 507 411 3286 71,9
2> Sound power level air inlet [db] +/- 4 dB 932 900 960 870 770 V40 720 66,0 89,7
3> Sound power level air outlet [db] +/- 4 dB 970 980 990 890 860 820 790 750 93,8
4> Sound press. for  1[m] distance from AHU 687 617 591 427 369 314 218 200 52,6
5> Sound press. for 1[m] distance from air inlet 858 833 900 815 717 688 671 611 83,9
6> Sound press. for 1[m] distance fromairoutlet | 896 913 93,0 835 807 768 741 701 88,1

Calculated sound pressure levels are indicative only. It corresponds to : free field hemispheric sound radiation from the unit
casing {4), the inlet (5) and the outlet (6) opening. Other sound sources, acoustic character of the room, air flow noise, duct
connections and vibrations can influence the sound pressure in dependence. In practice, therefore measured values on site
may be different from the calculated ones.

llustratie 257: Informatii privind zgomotul
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11 CTAin executie ATEX

11.1 Instructiuni specifice pentru CTA ATEX

Evaluarea pericolului de aprindere a fost efectuata in conformitate cu EN ISO 80079-36:2016 si
EN 1127-1:2019-10. Protectie aplicata: EN ISO 80079-37:2016-12 Protectie prin securitate
constructiva "c".

Declaratie de conformitate in conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE

Producatorul declara conformitatea cu ATEX. Documentatia tehnica in conformitate cu Directiva
ATEX 2014/34/UE se afla lala TUV Sud Germania. Declaratia de conformitate ATEX se aplicd numai
livrarii initiale si daca lucrarile de reparatii si intretinere sunt efectuate corespunzator. Atunci cand
se efectueaza modificariale CTA, care nu sunt convenite in scris, declaratia de conformitate Tsi
pierde valabilitatea.

Trebuie respectate instructiunile de siguranta din capitolul 2.3 (Indicatii pentru minimizarea
riscurilor specifice), in special instructiunile speciale de siguranta din capitolul 2.3.3 (CTA-uri
ATEX). Instructiunile din capitolul 2.5 (Selectarea si calificarea personalului) se aplica, de
asemenea, in mod corespunzator.

Trebuie respectateurmatoarele conditii de utilizare:

- Pe partea de admisie si in vecinatatea dispozitivului, temperatura trebuie sa se incadreze an
intervalul -20 °C pana la +40 °C.

- In vecinatatea aparatului, presiunea atmosferica trebuie sa ramana intre 0,8 bari si 1,1 bari.

Pe baza analizei de risc, dispozitivele pot fi fabricate in principal cu urmatoarea definitie (se aplica
in interior si Tn exterior)

Gaz: 112G Ex h 1IB T4 Gb (interior / exterior)

Praf: 11 3D Ex h llIB T170 Db (interior / exterior)

11.2 Marcajul CTA ATEX

Exemplu demarcaj:
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interior
CEE n 23 oo Ex h B T3 Gb /
exterior
j 4 S S 4 A 4
Marcaj CE

Marcaj Ex(conform Directivei ATEX)

Grupa Il (non minier)

Categoria (2 interior / 3 exterior)

Tipul de mediu (G Gaz / D Praf)

Protectie Ex

Modalitateade protectie h

Grupul de explozie (consultati Tabel 25:
si Tabel 26: )

Clasa de temperatura (T3 Gaz / T200
Praf) [a se vedea capitolul 11.4 (Clase
de temperatura si temperatura de
aprindere)

EPL: Nivelul de protectie a
echipamentelor (a se vedea Tabel 24:
Categorii de dispozitive)

Executia dispozitivului i ATEX (interior:
in functie de fluidul pompatt/ exterior: in
functie de mediul ambiant)

llustratie 36: Exemplu de marcaj e tip ATEX

Exemple de urilizari:

C€ &) 1136 ExhIB T3 G (interion)

CTAsunt utilizatepentru tratamentulsi transportulatmosferelelor explozive din zona 2, dar nu si
pentru instalarea inaceasta zona.

Echipamentele din aceasta categorie asigura nivelul necesar de siguranta in conditii normale de
functionare.

CE @ Il 2G Ex h IIB T3 Gb (interior)

CTAsunt utilizatepentru tratamentul si transportulatmosferelor explozive din zona 1, dar nu si pentru
instalarea ihaceasta zona.

Masurile de protectie impotriva exploziilor specifice dispozitivului din aceasta categorie trebuie sa
asigure securitatea necesara, chiar daca apar o multime de perturbari si stari de eroare, care de
obicei trebuie luate in considerare.

c € @ [ 2G Ex h [IB T3 Gb (interior)
[ 3G Ex h IIB T3 Gc (exterior)

CTA sunt utilizate pentru tratamentulsi transportul atmosferelor explozive din zona 1 si pentru
instalarea in zona 2.
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Masurile de protectie impotriva exploziilor specifice dispozitivului din aceasta categorie (in interior)
trebuie sa asigure securitatea necesara la perturbari si stari de eroare, care, de obicei, trebuie luate
in considerare.

Masurile de protectie impotriva exploziilor specifice dispozitivului din aceasta categorie (in exterior)
trebuie sa asigure securitatea necesara la perturbari si stari de eroare, care, de obicei, trebuie luate

in considerare.

11.3 Note suplimentare privind proiectarea CTA

Categoria Proiectat pentru Utilizar r tEPtIi' (nEIq"""plr)nilr:f’ lul
de tipulde atmosfera ein Explicatie pro eg ° (: et'. el
dispozitiv exploziva zona e protectie a
echipamentului
Ga:
amestec gaz / aer . - S_iguran’gé in caz qe
16 sau abur/aer sau 0 Atmosfevra exploziva functlonarg nornjala_, in caz
ceats prezenta permanent de defectiune, in situatia
: rara de defectiune/ in cazul
a 2 defectiuni independente
Gb:
G amestec gaz / aer Atmosfera exploziva Siguranta in caz de
sau de abur.aer sau 1 < . > .
ceata prezenta ocazional functionare nc_eraIa side
’ defectiune
Atmosfera exploziva
amestec gaz / aer prezenta rar Gc:
3G sau de abur/aer sau 2 saunumai pentru o Siguranta in caz de
ceata perioada scurta de functionare normala
timp
Da:
Siguranta in caz de
Atmosfers exploziva functionare normala in ca
1D Amestec de aer/ praf 20 prezentd permanent de defectiune, in situatia
raraa de defectiune/ in
cazul a 2 defectiuni
independente
Db:
2D Amestec de aer/ praf 21 Atmosfe{é epr_ozivé Si_guran’ga in cazvdg
prezenta ocazional functionare normala si de
defectiune
Atmosfera exploziva
prezenta rar si Dc:
3D Amestec de aer/ praf 22 numai pentru o Siguranta in caz de
perioada scurta de functionare normala
timp

Tabel 24: Categoriile de dispozitive

11.4 Clase de temperatura si temperatura de aprindere

Temperatura de aprindere a unui gaz, abursau praf inflamabil este cea mai scazuta temperatura a
unei suprafete incalzite la care are loc aprinderea amestecului gaz/aer sau a amestecului
aburi/aer. Este practic cea mai mica valoare de temperatura la care o suprafata fierbinte poate

aprinde atmosfera exploziva corespunzatoare.
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Clase de temperatura la gaze:

Clasa de
temperatura T1 T2 T3 T4 T5 T6
gaz
Temperatura
superficiala max. 450 300 200 135 100 85
[°C] gaz
Acetona Ciclohexanona Benzina
Aceticanhidrida | Combustibil
Amoniac n-bCTANn diesel
n-butil Combustibil
Benzen i pentru
Acid acetic aviatie
Etan Pacura
Acetat de etil n-hexan
Grup de explozie: | Clorura de etil
A Monoxid de
carbon
Metan
Metanol
Clorura de metil
Naftalina
Fenol
Propan
Toluen
Grup de explozie: Gaze din oras Alcool etilic Sulfura de | Eter etilic
) Etilena hidrogen
1B Etilglicol
Hidrogen
Grup de explozie:
lIc

lUtiIizarea CTA este posibilda numai in combinatie cu alte masuri, de exemplu atmosfera exploziva
speciala

|:|Utilizarea CTAIn proiectarea corespunzatoare

Tabel 25: Clase de temperatura si grupuri de explozii pentru gaze

Temperatura maxima a suprafetei pentru praf
Pentru pulberile combustibile, nu se face nicio clasificare a claselor de temperatura. Temperatura
maxima a suprafetei este indicata in valori absolute in °C, de exemplu T 200°C.

Grupuri de explozie pentru praf

Echipamentele electrice din grupul lll sunt in continuare subdivizate in functie de caracteristicile
atmosferei explozive pentru care sunt destinate, a se vedea Tabel 26. Potentialul de pericol al
prafului creste in legatura cu functionarea echipamentelor electrice de la lllA la IlIC. Un dispozitiv
cu marcajul llIC este, de asemenea, potrivit pentru grupele 1A si IlIB.
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Fibre si scame combustibile
A ; . .
de exemplu: textile
B Pulberi neconductoare
de exemplu: praf de lemn, praf de faina
ne Pulberi conductoare
de exemplu: praf metalic, praf de carbon

Tabel 26: Grupuri de explozie pentru praf

Temperatura maxima permisa a suprafetei trebuie sa fie intotdeauna mai
mica decat temperatura de aprindere a atmosferei explozive. Factorii de

siguranta sunt luati in considerare.
PERICOL! d ’

11.5 Instructiuni suplimentare pentru fundatie siamplasare, asamblare, racordaresi
punere in functiune, intretinere si reparatii

n plus fata de aceste specificatii specifice, trebuie respectate instructiunile generale din acest
manual (in cazul unor instructiunidiferite, specificatiile ATEX trebuie sa prevaleze) si instructiunile
din manualele producatorilor de componente (de exemplu, producatorii de ventilatoare si motoare
etc.). A se vedea, de asemenea, capitolul 1.7 (Documentatia) din prezentul manual de
instructiuni.

Urmatoarele masuri sunt necesare pentru a asigura nivelul de protectie CTA (EPL:
Equipment protection level):

- Toate piesele, componentele si conexiunile conductoare (conducte WT, sifon,canale etc.) trebuie
s& fie conectate la o conexiune echipotentiala. Tnainte de a deschide si inchide astfel de
conexiuni, de exemplu atunci cand scoateti sau inlocuiti piesele, este necesara conectarea prin
cabluri cu o sectiune transversala corespunzatoare.

- Pentru CTA interne, toate piesele conductoare electric trebuie sa fie conectate la un sistem de
impamantare profesional (egalizare de potential). Acest lucru previne diferentele de potential
electric, care poate fi o sursa de aprindere.

- Dispozitiveleexterioare trebuie sa fie conectatecu un sistem profesional de limitare a tensiuniisi
toate piesele metalice trebuie sa fiesimpamantate.

- Trebuie sa va asiguratica piesele care sunt necesare pentru atingerea gradului de protectie nu
pot fi indepartate accidental sau neintentionat.

- Inainte de punerea in functiune ainstalatiei, trebuie sa va asiguratica toate usile sunt inchise si
etansatecorespunzator, astfel incat sa nu existe scurgeri. Toate usile sunt echipate cu un
dispozitiv de inchidere. Usile trebuie incuiate, iar cheia indepartata

in timpul lucrarilor de asamblare si intretinere este important s& aveti grija ca nici
unelte sau alte obiecte sa nu ramana in interiorul CTAsau in sistemul de

PERICOLI conducte, pentru a evita defectiunile si scanteile — RISC DE EXPLOZIE!

11.5.1 Fundatie si amplasare

- Aparatul trebuie sa fie conectat la un sistem de protectie extern.
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- In cazul reducerii zonei intre interiorul si exteriorulunitatii, trebuie sa se asigure schimbul de aerin
camera de 6 ori pe ora, pentru instalarea in interior.

- Pentru instalarea in aer liber, un flux de aer liber de-a lungul unei axe este conditia prealabila
pentru libertatea zonei in afaraunitatii.

11.5.2 Asamblarea, racordareasi punerea in functiune

11.5.21 Asigurati etanseitatea CTA

Pentru a evita antrenarea zonei in timpul functionarii, carcasa trebuie sa respecte clasa de
etanseitate L1 in conformitate cu EN 1886. Clasa de etanseitate L1 corespunde unei rate maxime
de scurgere a aerului de 0,15 I/ (s*m2) la o depresurizare de 400 Pa.

Rata de scurgere a aerului:

Pentru a respecta rata de scurgere a aerului necesara dupa asamblareaaparatului, trebuie luate n

considerare urmatoarele aspecte:

- Etanseitatea depinde foarte mult de etanseitatea lucrarilorla fata locului, cum ar fi etanseitatea
separarii componentelor, alimentarea cablurilor, sonde,etc.

- Dupa finalizarea lucrarilor, etanseitatea trebuie verificatd in mod corespunzator si trebuie
documentata.

11.5.2.2 Motor

- Cablurile de conectare trebuie sa respecte standardul EN 60079-14 (sectiunea 9: Atmosfere
potential explozive, partea 14: Planificarea, selectarea si instalarea sistemelor electrice).
- Intrerupatoarele de mentenantastandard trebuie asamblate in afara zonei periculoase.

11.5.2.3 Unitatea de ventilatie

- Curele: Utilizati numai curele conductoare electrice, ignifuge si cu functie de auto-stingere (ISO
9563 sau ISO 1813).

- Utilizati piese de schimb originale.

- Viteza de functionare specificata in datele tehnice nu trebuie depasita. Viteza maxima admisa a
ventilatorului nu trebuie sa depaseasca 80%.

11.5.2.4 Filtre de aer

- Se pot utiliza numai elemente de filtrare care pot fi descarcate in cAmp electrostatic..

- Utilizati piese de schimb originale.

- Fiecare celula de filtrare trebuie sa fie conectata permanent si electric conductiv folosind un cablu
de echipotential la carcasa interioara a CTA.

- Pentru a preveni formarea unei atmosfere explozive prin agitarea depunerilor de praf,
echipamentul dispune de sisteme si componente de protectie concepute pentru a evita pe cat
posibil depunerile de praf combustibil. Prin urmare, toate componentele au acces la intretinere..

- CTA trebuie curatata la intervale regulate pentru a preveni depunerile de praf.

11.5.2.5 Schimbatoare de caldura / umidificatoare cu abur

Nu depasiti temperaturile ambiante ale schimbatoarelor de caldura indicate in
fisa tehnica. In orice caz, acestea trebuie sa fie sub temperatura maxima admisa
aechipamentului. In caz contrar, clasa de temperatura specificata si nivelul de

protectie al echipamentului nu mai suntvalabile, declaratia de conformitate fsi

PERICOL!  pierde valabilitatea si exista un RISC DE EXPLOZIE ACUT!
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11.5.2.6 Dispozitive de teren

- Dispozitivele de teren aflate la fata locului trebuie sa respecte clasificarea ATEX specificata de
EUROCLIMA.

- Componentele electrice (intrerupatoare, lumini, senzori, motoare etc.) trebuie sa fie omologate
pentru a functiona in atmosfere explozive si trebuie sa fie marcate corespunzator.

- Cablurile trebuie sa indeplineasca standardele relevante.

- Trebuie asigurata o conectare echipotentiala adecvata.

11.5.3 intretinere si reparatii

- In plus fatd de informatiile din prezentul capitol, intretinerea si repararea trebuie efectuate in
conformitate cu capitolul 2.3.3 (CTA-uri ATEX) si capitolul 9 (intretinerea). In cazul in care
specificatiile difera, trebuie sa se acorde prioritate specificatiilor ATEX din prezentul capitol si din
capitolul 2.3.3 (CTA-uri ATEX).

12 Demontarea si eliminarea

12.1 Demontarea

La demontare, trebuie luate in considerare instructiunile de siguranta din capitolul 2 (Instructiuni
de siguranta). De asemenea, se aplica instructiunile din capitolul 3 (Controlul receptiei /
descarcarea / transportul la locul de instalare). Carcasa poate fi demontata relativ usor:

Demontarea carcasei:

- Demontarea panourilor exterioare si indepartarea izolatiei.
- Slabirea conexiunilor cu surub.

- Slabirea conexiunilor niturilor prin gaurirea niturilor.

Demontarea pieselor incorporate:

- Protejati componentele suple impotriva rasturnarii.

- Folosirea schelelor corespunzatoare si a echipamentelor de incarcare.

- Componentele CTA trebuie ridicate cu echipamente adecvate pentru transportul sarcinii (de
exemplu, centura cu carlig sau shekel cu lant) si trebuie asigurate pana cand componentele
sunt fixate in sigurantad in CTA — vezi llustratie 258.

- Manipulare: fixare cu curea — vezi llustratie 259.

llustratie 258: Ridicare cu telescaun llustratie 259: Asigurarea cu centura
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12.2 Eliminarea

Operatorul este responsabil pentru eliminarea expedierii (material de ambalare), consumabilelor
(filtre, scule, piese de schimb etc.), precum si pentru eliminarea CTA in sine.

Elimimarea materialului trebuie facuta de tehnicieni calificati in conformitate cu reglementarile
internationale, nationale si locale.

Un CTA standard este format din 95% materiale metalice reciclabile.

Componente (exemple) | Material Sl
European Waste Code
Panouri de carcasa, Tabla VZ si VZB 170405
componente incorporate, | Otel inox 170405
cadre de baza, Aluminiu 170402
schimbatoare de caldura | Tevi cupru 170401
Cablu cupru Cablu cupru 170411
Izolatie carcasa Vata minerala 170604
Filtru aer Plastic, metal 150106

Filtrele care au captat substante poluante toxicetoxici si/sau
patogene trebuie eliminate ca deseuri chimice. Se aplicd normele si
reglementarile nationale.

Filtre electrostatice de
aer

Instructiunile de eliminare pot fi gasite in instructiunile de utilizare
corespunzatoare ale producatorului. Acestea sunt disponibile online
prin intermediul codului QR de pe prima pagina a acestui manual de
instructiuni

Panouri separatoare de
picaturi

Profil de izolare

Banda de etansare

tevarie

Plastic 150102

Motor EC

Componente electronice

Instructiuni pentru demontare si instructiuni pentru eliminare pot fi
gasite Tn capitolele corespunzatoare anterioare din acest manual de
instructiuni sau pe pagina de pornire a producatorului. Informatii
detaliate despre producator pot fi gasite pe componenta.

Agent frigorific

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 140601

Manipularea si eliminarea externa a reziduurilor produsului trebuie
efectuate in conformitate cu reglementarile regionale si/sau
nationale si de catre o companie specializata certificata. Trebuie
respectate cerintele pentru eliminare in conformitate cu DIN EN 378-
4:2019-12.

Tabel 27: Informatii despre eliminare

Componente electrice si electronice

Componentele electrice si electronice pot contine substante periculoase pentru
sanatate si mediu. Acestea nu trebuie eliminate ca deseuri menajere si
comerciale. In plus, componentele electrice si electronice pot contine materiale
reciclabile (de exemplu, metale pretioase). Prin urmare, acestea trebuie predate
pentru reciclare sau eliminare la o companie specializata in eliminarea
deseurilor de echipamente electrice si electronice.
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